4F/KVP 5.10-01

; ﬁ é;;'ﬁ Lapas: 1-2
- ,g;g;; E.,.r;, PN UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019.05.15

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2884
UZsakovas, adresas: UAB ,,Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, Salgininkai
Objektas, adresas: ])ieveniikiq vandens skirstomojo tinklo vieta
Meéginio paémimo vieta: i§ greZinio
Meéginys paimtas: 2019.04.15, 9.00 val. pristatytas: 2019.04.15
Meéginio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019.04.15 baigtas: 2019.05.15

Analité Ma‘t;\at'uno Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

1 2 3 4 5

Temperatira C 10,9 © [Chomumtnmeyiais
Kvapo et [
Skonio slenksts e i | S, |
pH - 7.8 6,5-9,5 LST ISO EN 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 216 2500 LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 8,31 30 LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,82 4 LSTEN ISO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/1 <0,79 5,0 LST EN ISO 8467:2002
Amonis mg/l 0,244 0,5 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l <0,057 50 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 <0,020 0,5 LSTISO 26777:1999
Gelezis pg/l 214 ' 200 LSTISO 6332:1995
Manganas ug/l 51 50 g:i;ti:?:ﬁ:f gff,f,?};;: et
Chloridas mg/l <1,75 250 LSTISO 9297:2008
Sulfatas mg/l <177 250 (Chmmanne i 550
Natris mg/l 6,53 200 LST EN IS0 9964-3:1998
Boratas mg/1 0,036 1,0 LSTISO 9390:1998
Cianidas pg/l <6 50 LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,18 1,5 ** ST EN ISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 **Merck Prove LR
Arsenas pg/l <1,0 10 *R*CSN EN ISO 17294-2
Kadmis pg/l <0,20 5,0 *4*CSN EN ISO 17294-2
Chromas pg/l <2,0 50 ***CSN EN ISO 17294-2
Varis mg/l 0,027 2,0 *kRCSN EN ISO 17294-2
Nikelis pg/l 18,5 20 *kkCSN EN ISO 17294-2
Svinas ng/l 1.2 10 *4*CSN EN ISO 17294-2
Stibis ug/l <1,0 5,0 *kkCSN EN ISO 17294-2
Selenas pe/l <1,00 10 *E¥CSN EN ISO 17294-2
Gyvsidabris pg/l <0,020 1,0 *k*CSN EN ISO 17852




4F/KVP 5.10-01

Nr. 2884 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5
Benzenas ug/l <1,0 1,0 **%] ST EN ISO 11423-1:1997
Benzo{a)pirenas ng/l <0,002 0,010 *¥skyscty chromatografija
Daugiacikliy aromatiniy X ,

/ S -
angliavandeniliy suma pg/l Nerasta 0,10 skyséiy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <2,0 3,0 wk[ ST EN ISO 10301:1997
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,10 10 *k[ ST EN ISO 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,10 10 1 ST EN ISO 10301:1997
Haloformy suma pg/l Nerasta 100 **[ST EN ISO 10301:1997
Heksachlorbenzenas (HCB) ug/l <0,005 0,10 *£¥CSN EN ISO 6468
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH)|  pg/] <0,010 0,10 *=*CSN EN ISO 6468
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCHY  ug/l <0,010 0,10 *eXCSN EN ISO 6468
g{e(lzt;)Heksachlormkloheksanas g/l <0,010 0,10 sE4CSN EN ISO 6468
g;glﬁ-)fleksachlorc:kloheksanas agl <0,010 0.10 SRCSN EN ISO 6468
Heptachloras ug/l <0,010 0,030 #*¥2CSN EN ISO 6468
Aldrinas ug/l <0,005 0,030 ++¥CSN EN ISO 6468
Izodrinas pg/l <0,010 0,10 *¥¥CSN EN ISO 6468
Cis heptachloro epoksidas(B) pg/l <(,010 0,030 **%kCON EN ISO 6468
Trans heptachloro epoksidas(A) ugfl <0,010 0,030 ##%CSN EN ISO 6468
Dieldrinas ng/l <0,010 0,030 ** SN EN ISO 6468
Endrinas ug/l <0,010 0,10 *++(CSN EN ISO 6468
4.4' Metoksichloras pg/l . <0,010 0,10 *#xCSN EN ISO 6468
Pesticidy suma ng/l <0,350 0,50 #4RCSN EN ISO 6468
Tritis By/l 4,5 100 *k ke[ OT EN ISO 9698:2015
Visuminis alfa aktyvumas Bg/l 1,8x 10" 0,10 ik ST EN ISO 9696:2018
Visuminis beta aktyvumas (be 3H,mK, i

0,10 *RREISO) 9697:2017
222Rn jr jo skilimo produkty) B/l 2,2x 10
. o 3 222 :
YISUJ:I]:IHIS beta aktyvumas (b¢ H, " Rair By/l 4.0x% 107 0,10 *%%R[SO) 96972017
;o skilimo produkty) ?

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarline veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas 3aldytuve +3 +2°C

Papildomi duomenys, pastabos:

Geriamasis tirto méginio vanduo salygos meting indikacing dozg maZesng uz

leistinajg 0,10 mSv.

Méginj paémeé: T. Paulauskas

{parcigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Rita Grigorjeviene,

pristaté:

T. Paulauskas

{pareigos, vardas, pavarde)

chemiké Elena Mataytene, chemikas Adrian Guio, chemikas Gintautas Svilpa,

{pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

*¥UJAB ,,Vandens tyrimai‘’, ***ALS Czech Republic, s.r.0.,****Radiacinés saugos centras

(AR  BARL I RA
LahoraiarEos vedbfd
Tvirtinu: Vide Mageliauskiené

7

{pareipos, vardas, pavardélpavadmimas) -

7 —

(pareigos, vardas, pavards, parasasy

Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.
Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti drandZjama.




AF/KVP 5.10-01

) Lapas: i-1
E[(é,ﬁm TR UAB , EKOMETRIJA®
Geology g 11, Vilnias, tel. 85213 67 30, faks, 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019.04.25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2885
U#sakovas, adresas: UABR ,, Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, Salgininkai
Objektas, adresas: Dieveniskiy vandens skirstomojo tinklo vieta
Méginio paémimo vieta: i grezinio
Méginys paimtas: 2019.04.15, 9.00 val. pristatytas: 2019.04.15
Meéginio rigis: geriamasis vanduo '
Tyrimas pradétas: 2019.04.15 baigtas: 2019.04.20
Analité Ma::]\.;imo Tyrimo rezultatai { HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

- Unif. NT ir PV kokybés tyrino imet. id.
Temperatura °C 10,9 h Chem.analiz.mel. Vilnius, 1994
Kolonijas sudaranéiy vienety . Be nebiidingy .
sKaitius 22 °C KSV/ml neaptikta pokyiy LST EN ISO 6222:2001

. . . s IST EN ISO 9308-1:2014,LST EN
Koliforminiy bakterijy skaiCius KSV/100 ml 0 0 1SO 9308-1:2014/41:2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) ST EN ISO 9308-1:2014,LST EN
skaitius KSV/100 ml 0 0 1SO 9308-1:2014/41:2017
Zarniniy enterokoky skaiCius KSV/100 ml 0 0 LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - mazial tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas Satdytuve +3 £ 2°C

Papildomi duomenys, pastabos:  néra

T. Paulauskas pristatéé

Meéginj paéme:
(parcigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

T. Paulauskas

{parelgos, vardas, pavarde)

/ﬁ?ﬁ“

Tvirtinu:

areigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavasde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su iais tiriamais objektais.
o radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis

dauginti draudiia@‘




4F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

UAB ,,EKOMETRIJA®

Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info{@ekometrija.lt

2019.04.18

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2886

UAB , Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Dievenitkiy A. Mickevitiaus gimnazija, Geranioniy g. 32, DieveniSkés

Usakovas, adresas:

Objektas, adresas:
Méginio paémimo vieta: i§ iaupo

Méginys paimtas: 2019.04.15, 9.30 val. pristatytas: 2019.04.15
Meéginio rusis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019.04.15 baigtas: 2019.04.18
Analité Ma:rar:;nno Tyrimo rezultatai HIN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
= ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimeo met.ld.
Temperatura C 11,3 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994

Kvapo slenkstis

priimtinas vartotojams
ir be nebiidingy pokytiy

priimtinas vartotojams
ir be nebiidingy pokydiy

Skonio seni B ] eyt

pH - 7,8 6,5-9,5 ISTISO EN 10523:2012
Savitasis elekirinis laidis uS/em 217 2500 ST EN 27888:2002
Spalva mg/i Pt 8,49 " 30 LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas NTU 1,8 4 LSTEN ISO 7027-1:.2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - magian tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas $aldytuve +3+2°C

Papildomi duomenys, pastabos: néra

T. Paulauskas

T, Paulauskas

Méginj paémé: pristaté:

Tpareigos, vardas, pavarae.) Tparciges, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guito
R pmeriiiiaA pﬂIBlgOSW

HEEEEIN

Tvirtinu: ey

= {pare1gos, Vardas, pavarde, Parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tirlamais objektais.
Be rattidko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.
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Lapas: 1-1
EK‘"O M T;;,, PN UAB ,,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8521367 30, faks. 8 5 23085 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019.04.25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2887
U#sakovas, adresas: UAB ,Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai
Objektas, adresas: DieveniSkin A, Mickevitiaus gimnazija, Geranioniy g. 32, Dieveniskés
Meéginio paémimo vieta: i§ Ciaupo
Maéginys paimtas: 2019.04.15, 9.30 val. pristatytas: 2019.04.15
Méginio ragis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019.04.15 baigtas: 2019.04.20
Analité Ma:l\iuno Tyrimo rezultatai { HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

o Unif, NT ir PV kokybes tyrimo met. 1d.
Temperattra °C 113 B Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudaran&iy vienety Be nebidingy

fyr . LST EN IS0 6222:2001
skaitius 22 °C 'KSV/ml 8 pokytia

. . . . vy LST EN ISO 9308-1:2014,LSTEN
Koliforminiy bakterijy skaiCius KSv/100 ml 0 0 S0 9308-1:2014/41:2017
Zarnyno lazdeliy {Escherichia T.ST EN ISO 9308-1:2014,LST EN
coli) KSV/100 ml 0 0 1SO 9308-1:2014/A1:2017
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - magiau fyrimo meiodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas faldytuve +3t:2°C
Papildomi duomenys, pastabos: néra
Méginj paéme: T, Paulauskas pristaté: T. Paulanskas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tparcigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

(pareigos, vardas, pavardéipavadnmmas)

Tvirtinu:

{pazeigos, vardas, pavardé, paraias)

Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.
Be rattigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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"I Lapas: 1-2

E,;QME? TRIDA UAB ,,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019.05.15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2888
Uzsakovas, adresas: UAB ,.Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, Saldininkai
Objektas, adresas: Ureliy k., Dieveni§kiy sen., skirstomojo tinklo vieta
Méginio paémimo vieta: iS greZinio
Méginys paimtas: 2019.04.15, 10.20 val. pristatytas: 2019.04.15
Méginio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019.04.15 - baigtas: 2019.05.15
Analité Ma::;imo Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5

< | n2 N R
Kvapo slenkstis - Ei;i?:x?s;d‘;;ﬁfmgiq frr;sl;n ;:lt;:fd‘;fgt:t;if;giq
Skonio senkst Tl b
pH - 3.0 6,5-9,5 LSTISO EN 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis " pS/em 250 2500 LST EN 27888:2002
Spaiva mg/l Pt 4,43 30 LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,12 4 ISTENISO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l 1,2 5,0 LST EN ISO 8467:2002
Amonis mg/] 0,058 0,5 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 11,8 50 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <(3,020 0,5 LSTISO 26777:1999
Gelezis pe/l <19 200 LST IS0 6332:1995
Manganas h/ 23 SO o e
Chioridas- mg/l 4,68 250 LSTISO 9297:2008
Sulfatas mg/l 321 250 | e
Natris mg/1 2,86 200 LST EN ISO 9964-3:1998
Boratas mg/l 0,026 1,0 LST ISO 9390:1998
Cianidas pe/l <6 50 LSTISO 6703-1.1998
Fluoridas -mg/l 0,17 1,5 *x] OT EN ISC 10304
Bromatas ug/l <5 10 #*Merck Prove LR
Arsenas ugfl <1,0 10 #**C'SN EN ISO 17294-2
Kadmis ug/l <(,20 5,0 *:2CSN EN ISO 17294-2
Chromas ugfl <2,0 50 *&+CSN EN ISO 17294-2
Varis mg/1 <0,001 2,0 #*k(CSN EN ISO 17294-2
Nikelis ng/l 3,0 20 *¥+CSN EN ISO 17294-2
Svinas pg/l <1,0 10 #x3CSN EN ISO 17294-2
Stibis pg/l <10 5,0 #x SN EN 1SO 17294-2
Selenas ug/l <1,00 10 *%%CSN EN 150 17294-2
Gyvsidabris pg/l <0,020 1,0 #xxCSN EN ISO 17852
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Nr. 2888 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5
Benzenas ng/l <1,0 1,0 **¥[ST EN ISO 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 #*ghyséiy chromatografija
?If;;g;?fzg{;;;;ﬁn:j;?q ng/t Nerasta 0,10 *=chysciy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) g/l <20 3,0 **¥[ST EN ISO 103011997
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,10 10 *+[ST EN ISO 10301:1997
Tetrachioretenas (PCE) png/fl <0,10 10 *¥[ ST EN ISO 10301:1997
Haloformy suma pg/l Nerasta 100 #*[.ST EN ISO 10301:1997
Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <0,005 0,10 ***¥CSN EN ISO 6468
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH)|  pg/l <0,010 0,10 #k &SN EN ISO 6468
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH)[ g/l <0,010 0,10 *¥*CSN EN 15O 6468
Delta-Heksachlorcikloheksanas ugl| <0,010 0,10 wR¥CSN BN ISO 6468
(HCH)
Gama-Heksachlorcikloheksanas ug/l <0,010 0,10 OSSN EN ISO 6468
(HCH)
Heptachloras pg/l <0,010 0,030 ***¥CSN EN ISO 6468
Aldrinas g/l <0,005 0,030 *#(CSN EN ISO 6468
fzodrinas ug/l <0,010 0,10 *#*+C'SN EN IS0 6468
Cis heptachloro epoksidas(B) pg/t <0,010 0,030 #x*CSN EN ISO 6468
Trans heptachloro epoksidas(A) ng/l <0,010 0,030 *#xCSN EN ISO 6468
Dieldrinas ng/l <0,010 0,030 *#¥CSN EN ISO 6468
Endrinas ng/l <0,010 0,10 *k+CSN EN ISO 6468
4,4' Metoksichloras pg/l <0,010 0,10 #x¥CSN EN ISO 6468
Pesticidy suma pg/l <0,350 0,50 #*¥ (SN EN ISO 6468
Tritis Bg/1 4,1 100 ##xk] OT BN ISO 9698:2015
Visuminis alfa aktyvumas B/l 1,9x 10" 0,10 +632[ST EN ISO 9696:2018
. o 37 40

Xii’nm;r“j‘z :;T;i%‘;‘;jf;f:;e B,7K, Byl | 26x10° 0,10 KXKISO 9697:2017
;{/:Z‘]g?:;‘j Eit:i zkkg)"“mas (be "B Ruir | gony 4,3 x 10" 0,10 #$ 2[5O 9697:2017

*ND - notmatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procedara

< - matiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas Saldytave +3 £2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Geriamnasis tirto méginio vanduo salygos meting indikacing dozg maZesng uz

leistingja 0,10 mSv.

Méginj paémeé: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Rita Grigorjeviené,

pristaté:

T. Paulauskas

{pareigos, vasdas, pavarde}

chemiké Elena Mataytene, chemikas Adrian Guito, chemikas Gintautas Svilpa,

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas}

*¥JAB ,,Vandens tyrimai‘*, ##% A1S Czech Republic, s.r.0.,¥***Radiacinés saugos cenfras

AR ER: OMETRIIA
f;ﬂbammrfi(:s verfdin
Tvirtinu: Vidu Mazaliouskieps

" {pareigos, vardas, pavardéipavadi:ﬁmas)

oy

{pareigos, vardas, pavards, paraias)

‘Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.
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Lapas: 1-1
UAB ,,EKOMETRIJA®
Geology g 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks, 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019.04.25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2889
Ussakovas, adresas:  UAB , Tvarkyba®, Vilniaus g 3A, SalZininkai
Objektas, adresas: Ureliy k., DieveniSkiy sen., skirstomojo tinklo vieta
Meéginio paémimo vieta: i$ greZinio
Méginys paimtas: 2019.04.15, 10.20 val. pristatytas: 2019.04.15
Meginio rusis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019.04.135 baigtas: 2019.04.20
Analité Maia::rtimo Tyrimo rezultatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
~ ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo mel. id.
Temperatiira C 11,2 B Chen.analiz.met. Vilins, 1994
Kolonijas sudaranéiy vienety . Be nebidingy
e . 22
skaitius 22 °C KSV/mi neaptikta poky&iy LST EN ISO 6222:2001
. - . iy IST EN ISQ 9308-1:2014,LST EN
Koliforminiy bakterijy skaiéius KSV/100 ml 0 0 150 9308-1:2014/41:2017
Zarnyno lazdeliy {Escherichia coli) 1.ST EN ISO 9308-1:2014,LST EN
skaitius KSV/100 ml 0 0 ISO 9308-1:2014/41:2017
Zarniniy enterokoky skai€ius KSV/100 ml 0 0 LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedura
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas Saldytuve +3 & 2°C

Papildomi duomenys, pastabos:  néra

T. Paulauskas pristaté:

Meginj paéme:
(pareigos, vardas, pavardé)

T, Paulauskas

{parcigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

Tvirtinu:

Ve ?Ze;gns, vardas, pavarde/pavadinimasy

{pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai

susije tik su Siais tiriamais objektais.
e radtiéko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginii draudZiama




4F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-2
UAB ,EKOMETRIJA®
Geology g 11, Vilnius, tel. 85213 6730, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019.05.15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2890
{J#sakovas, adresas: UAB , Tvarkyba“, Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Objektas, adresas: Po¥koniy k., Poikoniy sen., skirstomojo tinkle vieta
Méginio paémimo vieta: i grefinio
Méginys paimtas: 2019.04.15, 11.00 val. pristatytas: 2019.04.15
Meéginio riiSis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019.04.15 baigtas: 2019.05.15
Analité Maii‘:i’“" Tyrimo rezultatai |  FIN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés fyrimo mel. id
Temp eratura °C 1 0’ 8 - Chem.araliz.met. Vilnius, 1994
. priimtinas vartotojams priimtinas vartolgjams
Kvapo slenkstis B i be nebidingy pokyGiy Jir be nebiidingy pokydiy
. . priimtinas vartotojams priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis B ir be nebitdingy pokytiy | ir be nebiidingy pokydin
pH - 7.9 6,5-9,5 LSTISO EN 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/om 242 2500 LST EN 27888:2002
Spalva mg/i Pt 6,64 30 LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,49 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Permanganato indeksas meg/} 1,2 5,0 LST EN ISO 8467:2002
Amonis mg/i 0,053 0,5 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,087 50 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/} <0,020 0,5 LST ISO 26777:1999
Gelezis pe/k 110 200 LSTISO 6332:1995
Unif NTir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Manganas ng/ 1 35 50 Chem.analiz.met, Vilnius, 1994
Chioridas mg/l 2,55 250 LST ISO 9297:2008
Unif. NTir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Sulfatas mg’ ! 3’28 250 Chem.analiz.met, Vilnius, 1994
Matris mg/l 2,86 200 LST EN ISO 9964-3:1998
Boratas mg/k 0,031 1,0 LST ISO 9390:1998
Cianidas ugfl <6 50 LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/! 0,14 1,5 **[ ST EN ISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 *¢Merck Prove LR
Arsenas ug/l - <1,0 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Kadmis pgl <0,20 5,0 #%%CSN EN ISO 17294-2
Chromas pg/l <2,0 50 *#*¥(CSN EN ISO 17294-2
Varis mg/l 0,009 2,0 *+*¥CSN EN ISO 17294-2
Nikelis ug/l <3,0 20 **¥*¥CSN EN ISO 17294-2
Svinas ug/l <1,0 10 *x¥CSN EN ISO 17294-2
Stibis gt <1,0 5,0 k(SN EN ISO 17294-2
Selenas ug/l <1,00 10 *xxCSN EN ISO 17294-2
Gyvsidabris ug/l <(,020 1,0 *x£(CSN EN ISO 17852




4F/KVP 5.10-01

Nr. 2890 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5
Benzenas ng/l <1,0 1,0 w1 ST EN ISO 11423-1:1997
Benzo(o)pirenas ug/l <0,002 0,010 *#skysciy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <20 3.0 sx[ QT EN ISO 10301:1997
Trichloretenas (TCE) pg/i <0,10 i0 **[ ST EN I1SO 10301.:1997
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,10 10 **[ ST EN ISO 10301:1997
Haloformy suma pg/l Nerasta 100 **[ ST EN ISO 10301:1997
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10 #x¥CSN EN ISO 6468
“Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH}  pg/l <(,010 0,10 *¥x+CSN EN ISO 6468
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH] — pg/l <0,010 0,10 **+CSN EN ISO 6468
g;g;?eksachlormkloheksanas ug/l 0,010 0,10 sxxCSN EN ISO 6468
Gama-Heksachlorcikloheksanas ng/l 0,010 0,10 s*3CSN EN ISO 6468
(HICH)
Heptachloras ug/l <0,010 0,030 #£+CSN EN ISO 6468
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 ++¥*CSN EN ISO 6468
Tzodrinas pg/l <0,010 0,10 *#xxCSN EN ISO 6468
Cis heptachloro epoksidas(B) pg/l <0,010 0,030 w#xCSN EN ISO 6468
Trans heptachloro epoksidas(A) g/l <0,010 0,030 +i+CSN EN ISO 6468
Dieldrinas pg/l <(,010 0,030 #+xxC'SN EN ISO 6468
Endrinas ng/l <0,010 0,10 *#*+CSN EN ISO 6468
4,4' Metoksichloras ng/i - <0,010 0,10 wekCSN EN ISO 6468
Pesticidy suma pg/l <0,350 0,50 # SN EN ISO 6468
Tritis Bg/T 4,0 100 *xxx] OT EN ISO 9698:2015
Visuminis alfa aktyvumas Bq/l 1,9x 10" 0,10 #x#[ ST EN ISO 9696:2018
- i 3 40

X;;“nmi‘:‘j‘z i’;:f;g:;ﬁ;’e B Bt 22 %107 0,10 K4$4]SO 9697:2017
‘Visur.n‘inis beta aktyvumas (be *H,*Ra ir By/l 40x% 10" 0,10 *ER%]C) 9697:2017
jo skilimo produkty) ’ )

#NI - normatyvinis dokumentas, SVP - standattiné veiklos procedira

< - na¥iau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas Saldytuve +3 +2°C

Papildomi duomenys, pastabos: Geriamasis tirto méginio vanduo salygo

s meting indikacing dozg maZesng uZ

leistinajg 0,10 mSv.

Méginj paémé: T. Paulauskas

(paretgos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Rita Grigorjeviené, chemike El

pristaté:

T. Paulauskas

{pareigos, vardas, pavardé)

ena Mataytene, chemikas Adrian Guséo, chemikas Gintautas Svilpa,
o)

(parcigos, vardas, pavarde/p

**[JAB ,,Vandens tyrimai‘‘, #x+A] S Czech Republic, s.1.0., ¥ **Radiacinés saugos centras

UAB , EKOMETRIFA®
Laboratocijos veddjie

Tvirtinu: Vida Muralingelions

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

{pareigos, vardas, pavards, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su diais tiriamais abjektais,

Be ratitko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZjama.




4F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1
UAB ,,FKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 85 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrijalt -
2019.04.25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2891
Uzsakovas, adresas: UAB , Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, Salgininkai
Objektas, adresas: Potkoniy k., Poikoniy sen., skirstomojo tinklo vieta
Meéginio paémimo vieta: i greZinio
Meéginys paimtas: 2019.04.15, 11.00 val. pristatytas: 2019.04.15
Méginio rii¥is: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019.04.15 baigtas: 2019.04.20
Analité Maia;\;:nno Tyrimo rezultatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

_ Unif. NT ir PV kokybeés tyrimo met. 1d.
Temperatura °C 10,8 - Chent.analiz.met. Vilnius, 1994
Colons P T : —

olonijas sudarantiy vienety KSV/nl neaptikta | P°PPINNSY |77 BN 1SO 6222:2001
skaidius 22 °C pokytiy

R . . s LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN

Koliforminiy bakterijy skaitius KSV/100 ml 0 0 SO 9308-1:2014/41:2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) LST EN JSO 9308-1:2014,LST EN
skaidius Ksv/100 ml 0 0 ISO 9308-1:2014/41:2017
Zarniniy enterokoky skai€ius KSV/100 ml 0 0 LST EN ISO 7899-2:2001
¥ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas Zaldytuve +3 & 2°C
Papildomi duomenys, pastabos:  néra
Meéginj paéme: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius
T S R {pareigos, vardas, ‘pavardé/pavadnimas)

LR

Tyirtinu: Fadel s ¢

(pareigos, vardas, pavard, parazas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su §iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama




AF/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1
e B “T,:,, PN UAB ,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 85 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019.04.18
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2892
U#sakovas, adresas: UAB ,,Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, Salgininkai
Objektas, adresas: Poikoniy pagr. mokykla, Mokykios g. 7, Poskoniy k.
Méginio paémimo vieta: i¥ iaupo
Méginys paimtas: 2019.04.15, 12.00 val. pristatytas: 2019.04.15
Méginio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019.04.15 baigtas: 2019.04.18
Analité Mam‘m" Tyrimo rezultatai |  HN24:2017 Tyrimo metodo ND*
- Unif: NT ir PV kokybés tyrimo mel. ld.
Temperatura °C 10,6 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
. priimiinas vartotojams priimtinas vartotojams
Kvapo slenkstis ) it be nebidingy poky&iy it be nebidingy pokyCiy
. . priimtinas variotojams priimtinas varotojams
Skonio stenkstis B ir be nebiidingy pokytiy |irbe nebndingy pokytiy
pH - 7.8 6,5-9,5 1ST ISO EN 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis us/em 247 2500 LST EN 27888:2002
Spalva mg/1 Pt 5,17 30 LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,28 4 LST ENISO 7027-1:2016

¥ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - ma¥iau tyrimo metodo nustatyma ribos
Meéginio saugojimas faldytuve +322°C

Papildomi duomenys, pastabos: néra

T. Paulauskas

T. Paulauskas pristaté:
{pareigos, vardas, pavarde)

Méginj paéme:
(pareigos, Vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guito

4

(parelgos, Vardas, pnva:ﬂ'apavaﬁuumas)

.

Tvirtinu: L7

5o R . r

{pareigos, vardas, PAvarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.
Be radtitko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.




AF/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1

= OM ET‘,;; PN UAB ,,EKOMETRIJA®
Geology g 11, Vilnius, tel. 85 213 67 30, faks. & 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019.04.25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2893
U#sakovas, adresas: UAB , Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, Salkininkai
Objektas, adresas: Poskoniy pagr. mokykla, Mekyklos g. 7, Po§koniy k.
Meéginio paémimo vieta: i§ iaupo
Meéginys paimias: 2019.04.15, 12.00 val. pristatytas: 2019.04.15
Méginio rsis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019.04.15 baigtas: 2019.04.20
Analité Ma“?;“no Tyrimo rezultatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
~ Unif: NT ir PY kokybés tyrimo met. ld

Temperatura °C 10’6 h Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarandiy vienety KSV/mi neaptikta Be nebdingy |, o s 100y 6222.2001
skaigius 22 °C P pokytiy ‘

, - . iy LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN
Kotiforminiy bakterijy skaiius KSV/100 ml 0 0 SO 9308-1:2014/41:2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia LST EN IS0 9308-1:2014,LST EN
coli) Ksv/100 ml 0 0 ISO 9308-1:2014/A1:2017

¥NI) - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - masiau tytimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas Saldytuve +3 & 2°C

Papildomi duomenys, pastabos: néra

Meéginj paémé: T. Paulauskas pristate: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde)

(pareigos, vardas, pavasde)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

ATGigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardé, paralas}

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su §iais tiriamais objektais.
Be radiiko direktorians sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.




4F/KVP 5.10-01

Lapas: 12
E;&’@M T UAB ,,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks, 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.it
2019.05.15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2894
{U#sakovas, adresas: UAB ,, Tvarkyba“, Vilniaus g 3A, Salgininkai
Objektas, adresas: Turgeliy k., Turgeliy sen., skirstomojo tinklo vieta
Méginio paémimo vieta: i8 grefinio
Méginys paimtas: 2019.04.15, 12.30 val. pristatytas: 2019.04.135
Meéginio riiSis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019.04.35 baigtas: 2019.05.15
Analité Maila:l\;imo Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
— ° Unif. NT ir PV kokybés fyrimo met. ld.
Temperatitra C 11,3 - Chem,analiz.met.Vilnius, 1994
. priimtinas vartotojams priimtinas varfotojams
Kvapo slenkstis h ir be nebadingy pokytiy lir be nebidingy poky&iy
. . priimtinas vartotojams priimiinas vartotojams
Skonio slenkstis i it be nebiidingy pokytiy | ir be nebiidingy pokydiy
pH - 8,0 6,5-9,5 LSTISO EN 10523:2012
Savitasis elekirinis laidis uS/em 256 2500 LST EN 27888:2002
Spalva meg/l Pt 11,8 30 LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas NTU 1,2 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l 0,33 5,0 LST EN ISO 8467:2002
Amonis mg/l 0,427 0,5 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/} <0,057 50 LST ISO 7890-3.1998
Nitritas " mg/l <(,020 0,5 LST IS0 26777:1999
Gelezis : pg/l 36 200 LST ISO 6332:1995
Unif. NT ir PV kokybés tyrimo mel, 1d.
Manganas ug/l 20 50 Chen.analiz.met, Vilnius, 1 904
Chloridas -mgfl 21,8 250 LST IS0 9297:2008
‘ Unif. NT ir PV kokybés tyrimo mel. Id.
Sulfatas mg/ b 3’28 250 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Natris mg/l 4,90 200 LST EN ISO 9964-3:1998
Boratas mg/1 0,031 1,0 LST ISO 9390:1998
Cianidas ug/l <6 50 LST ISO 6703-1:1998
Fluoridas ' mg/] 0,12 1,5 **[ ST EN 1SO 10304
Bromatas ugl | <5 10 *#Merck Prove LR
Arsenas pg/l <1,0 10 **xCSN EN ISO 17294-2
Kadmis pg/l <0,20 5,0 *x+CSN EN ISO 17294-2
Chromas pe/l <2,0 50 **+CSN EN ISO 17294-2
Varis mg/l <0,001 2,0 ***CSN EN ISO 17294-2
Nikelis ug/l - <3,0 20 **+C'SN EN ISO 17294-2
Svinas ng/t 2,2 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Stibis pg/l <1,0 5,0 %k +(C'SN EN ISO 17294-2
Selenas ug/l <1,00 10 w (SN EN 18O 17294-2
Gyvsidabris ug/l <0,020 1,0 *xkCSN EN ISO 17852




4F/KVP 5.10-01

Nr. 2894 Lapas: 2-2
i 2 3 4 5
Benzenas ngll <L,0 1,0 ST EN ISO 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas ug/l <0,002 0,010 t*skysciy chromatografija
z_lagul?;izﬁglel:l ;i:lo}r::::;:lq pg/l Nerasta 0,10 **chysdiy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <2,0 3,0 *¥RIST EN ISO 10301:1997
Trichloretenas (TCE) ng/l <010 10 ST EN ISO 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,10 10 **LSTEN IS0 10301:1997
Haloformy suma pg/l Nerasta 100 **[STEN ISO 10301:1997
Heksachlorbenzenas (HCB) ;13;/1 <0,005 0,10 **XCSN EN ISO 6468
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH|  pg/l <0,010 0,10 ***CSN EN IS0 6468
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH|  pg/l <0,010 0,10 **ECSN EN ISO 6468
Delta-Heksachlorcikloheksanas ngl <0,010 0.10 HECSN EN ISO 6468
(HCH)
Gama-Heksachlorcikloheksanas ugl <0,010 0,10 YROSN EN ISO 6468
(HCH)
Heptachloras ngl <0,010 0,030 RSN EN ISO 6468
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 =N EN ISO 6468
Izodrinas ng/t <(,010 0,1¢ **CON EN ISC 6468
Cis heptachloro epoksidas(B) pg/l <(,010 0,030 = rCOUN EN ISO 6468
Trans heptachloro epoksidas(A) ng/l <0,010 0,030 OSSN EN ISO 6468
Dieldrinas pg/l <0,010 0,030 *¥ECSN EN ISO 6468
Endrinas ug/l <0010 0,10 #k¥CIN EN ISO 6468
4,4' Metoksichloras ng/t <0,010 0,10 *¥*RCSN EN ISO 6468
Pesticidy suma ng/l <0,350 0,50 *EXCSN EN ISO 6468
Tritis Bqg/l 3.9 100 *krf OT EN ISO 9698:2013
Visuminis alfa aktyvumas Bq/l 2,2 % 10" 0,10 ¥+ T EN ISO 9696:2018
. . . 3y 40
Visuminis beta aktyvumas (be *H,*Rn B/l 42%1 o 0,10 . IS0 9697:2017

ir jo skilimo produkty)

*NT3 - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediita

< - maiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas Saldytuve +3 £2°C

Papildomi duomenys, pastabos: Geriamasis tirto méginio vanduo salygos meting indikacing doz¢ maZesng uz

- leistinajg 0,10 mSv.

Meéginj paémé: T. Paulauskas

(pareiges, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Rita Grigorjevieng,

pristaté:

T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé}

chemiké Elena Mataytene, chemikas Adrian Gusco, chemikas Gintautas Svilpa,

(parcigos, vardas, pavardé/pavadintinas)

*+[JAB , Vandens tyrimai**, ***ALS Czech Republic, s.r.0., ¥***Radiacinés saugos centras

UAB JEKOMETRIIA"

Laboratorios veddje

Tvirtinu: Vigda Muzafiauskiend

(pareigos, vardas, pavarde/pavadimitas)
7

" (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




4F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1
= 1 9' A E TR A UAB,EKOMETRIJA“
Geology g 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019.04.25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr, 2895
U#sakovas, adresas: UAB , Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, Sal&ininkai
Objektas, adresas: Turgeliy k., Turgeliy sen., skirstomojo tinklo vieta
Meéginio paémimo vieta: i§ greZinio
Meéginys paimtas: 2019.04.15, 12.30 val. pristatytas: 2019.04.15
Meéginio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019.04.15 baigtas: 2019.04.20
Analité Ma:;\;nno Tyrimo rezultatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met 1d.

Temperatula °C 1 1’3 h Chem.analiz.mel. Vilnius, 1994
Colont — —

olonijas sudarantiy vienety ksViml | neaptikta | BTN \7o7 BN ISO 6222:2001
skaitius 22 °C pokytiy

. ' . s LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN

Koliforminiy bakterijy skaiius KSV/100 mi ¢ 0 1SO 9308-1:2014/41:2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) LST EN IS0 9308-1:2014,LST EN
skaidius KSV/100 ml 0 0 ISO 9308-1:2014/41:2017
Zarniniy enterokoky skaidius KSV/100 ml 0 0 LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - potatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procedira
< - ma¥iau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meginio saugojimas Jaldytuve +3 £2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  néra

T. Paulauskas pristaté:

Meéginj paéme:
{paregos, vardas, pavarde)

T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

Fopisiag SRR

Tvirtinu: L

{pateigos, vardas, pavarde/pavadinimag)

(pareigos, vardas, pavards, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama




TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

Uzsakovas, adresas:
Objektas, adresas:

UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. § 5213 67 30, faks. 8 5230 35 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2019.04.18

2896

UAB ,,Tvarkyba®, Vilniaus g. 34, Salininkai

4F/KVP 5,10-01
Lapas: 1-1

Turgeliy P. K. BZostovskio gimnazija, Vilniaus g. 27, Turgeliai

Méginio paémimo vieta: i§ &iaupo

Meéginys paimtas: 2019.04.15, 13.00 val. pristatytas: 2019.04.15
Méginio rodis: geriamagis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019.04.15 baigtas: 2019.04.18
‘s Matavimo . . .
Analité vnt Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
= o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met, 1d.

Temperatiira C 11,4 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994

. priimtinas vartotojams | priimtinas vartotojams
Kvapo slenkstis B ir be nebidingy pokydiy |ir be nebiidingy pokyiy

. . priimtings vastotojams  |prijmtinas vartotojams

Skonio slenkstis ) ir be nebitdingy pokydiy |ir be nebiidingy pokyiy
pH - 7,6 6,5-9,5 LSTISO EN 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 447 2500 LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 6,64 30 LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,16 4 LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugejimas 3aldytuve +3 £2°C

Papildomi duomenys, pastabos: néra

Méginj paémé:

T. Paulauskas

Tyrima(us) atliko: chem

Tparcigos, vardas, pavarde)

pristaté:

T. Paulauskas

(pAresgos, vardas, pavarde)

IRy

Tvirtinu: P8

ikas Adrian Guito
e pra Y A

J

{pargigos, vatdas, pavarde/pavadias)

“{parcigos, vardas, pavarac, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su 3iais tiriamais objektais.

Be rati¥ko direktoriaus sutikimo tyrimy protokols dalimis dauginti draudZiama.




4F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1
UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019.04.25
TYRIMY PROTOKOLAS Nr. 2897
Uzsakovas, adresas: UAB ,, Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, Saldininkai
Objektas, adresas: Turgeliy P. K, Bfostovskio gimnazija, Vilniaus g. 27, Turgeliai
Meginio paémimo vieta: i§ iaupo
Meéginys paimtas: 2019.04.15, 13.00 val. pristatytas: 2019.04.15
Meéginio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019.04.15 baigtas: 2019.04.20
Analité Ma::lvthm Tyrimo rezultatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

_ Unif. NT ir PV kokybeés tyrimo met. ld.
Temperatura °C 11,4 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudaranéiy vienety Be nebiidingy

- . LST EN ISO 6222:2001
skaitius 22 °C KSV/ml 33 pokydiy

. . . iycr LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN
Kohfz_)rmlmq bakterijy skaiins KSV/100 ml 0 0 1SO 9308-1:2014/41-2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN
coli) KSV/i00 ml 0 0 ISO 9308-1:2014/41.2017

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - ma¥iau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: néra

Méginj paémé: T. Paulauskas pristaté:
{pareigos, vardas, pavardé)

T. Panlauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

Tvirtinu:

%igos, vardas, pavardé/pavadinimas)

{pareigos, vardas, pavarde, paralas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




4F/KVP 5.10-01

) ﬁ Lapas: 1-2
n—zr»??:am e -g-,.,;. PN UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el, p. info@ekometrija.lt
2019.05.15
TYRIMU PROTOKGLAS Nr. 2898
U#Zsakovas, adresas: UAB ,, Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, Sal&ininkai
Objektas, adresas: Saléininky m. skirstomojo tinklo vieta
Méginio paémimo vieta: i§ greZinio
Meéginys paimtas: 2019.04.15, 13.30 val. pristatytas: 2019.04.15
Méginio ragis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019,04.15 baigtas: 2019.05.15
Analité Mai‘;m’" Tyrimo rezultatai |  HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 3
- Unif, NT ir PV kokybés tyrimo mel. ld.
Temp eratiira °C 10,9 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
. |priimtinas vartotojams  [priimtinas vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebadingy pokydiy lir be nebadingy pokydiy
. : priimtinas vartotojams  |priimtinas vartotojams

Skonio slenkstis B ir be nebiidingy poky&iy | ir be nebiidingy pokytiy
pH - 7.8 6,5-9,5 LSTISO EN 10523:2012
Savitasis elekirinis laidis uS/cm 451 2500 LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 5,54 30 LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,33 4 ISTENISO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <0,79 5,0 LST EN IS0 8467:2002
Amonis mg/l 0,049 0,5 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 1,73 50 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/] <0,020 0,5 LSTISO 26777:1999
Gelezis pg/t <i9 200 LSTISO 6332: 1995

Unif. NT ir PV kokybés tyrime met.1d.
Manganas i‘tg/ 1 23 30 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Chloridas mg/! 9,79 250 LST IS0 9297:2008

Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Sulfatas mg/ ! 17’5 250 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Natris mg/l 4,70 200 LST EN ISO 9964-3:1998
Boratas mg/1 (,025 1,0 LST IS0 9390.:1998
Cianidas ug/l <6 50 LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,19 1,5 *+ ST EN ISO 10304
Bromatas pe/l <5 10 **Merck Prove LR
Arsenas pg/t <1,0 10 **4CSN EN ISO 17294-2
Kadmis pe/l <0,20 5,0 *RCSN EN ISO 17294-2
Chromas ug/l <2,0 50 *RCSN EN ISO 17294-2
Varis mg/l 0,002 2,0 *REOSN EN ISO 17294-2
Nikelis pg/l <3,0 20 *x5CSN EN ISO 17294-2
Svinas g/l <1,0 10 ¥¥4CSN EN ISO 17294-2
Stibis pg/l <1,0 5,0 *+¥(CSN EN ISO 17294-2
Selenas ug/l <1,00 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Gyvsidabris pgfl <(,020 1,0 *#*CSN EN ISO 17852




4F/KVP 5.10-01

Nr. 2898 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5
Benzenas ng/l <1,0 1,0 *XLST EN ISO 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas ng/l <(,002 0,010 **skysciy chromatografija
:‘)‘]agl;ig;:Z;kC:;l; SEE?E::;M pg/i Nerasta 6,10 **shysciy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <2,0 3,0 *XLST EN ISO 10301:1997
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,10 10 **LST EN ISO 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) ' pg/l <0,10 10 **IST EN ISO 10301:1997
Haloformy suma pg/l Nerasta 100 **LST EN ISO 103011997
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10 **+*CSN EN IS0 6468
Alifa-Heksachlorcikloheksanas (HCH} g/l <0,010 0,10 **HCSN EN ISO 6468
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH|  pg/l <0,010 0,10 ***CSN EN ISO 6468
Delta-Heksachlorcikloheksanas - <0,010 0,10 $AOSN EN ISO 6468
(HCH)
Gama-Heksachlorcikloheksanas ug/l 0,010 0,10 MRECSN BN ISO 6468
(HCH)
Heptachloras ng/l <0,010 0,030 *+*CSN EN ISO 6468
Aldrinas pg/l . <0,005 0,030 ¥RFCSN EN ISO 6468
Izodrinas pg/l <0,010 0,10 *HHCSN EN ISO 6468
Cis heptachloro epoksidas(B) pgfi <0,010 0,030 *¥HCSN EN ISO 6468
Trans heptachloro epoksidas(A) ug/l <0,010 0,030 *#*XCSN EN ISO 6468
Dieldrinas pg/l <0,010 0,030 *EkCSN EN ISO 6468
Endrinas pg/l <(,010 0,10 *RECSN EN ISO 6468
4,4' Metoksichloras o pgl <0,010 0,10 *HRECOSN EN ISO 6468
Pesticidy suma ug/l <0,350 0,50 **+*CSN EN ISO 6468
Tritis Bg/l 6,1 100 *kA*IST EN ISO 9698:201 5
Visuminis alfa aktyvumas Byl 1,9x 107 0,10 #x¥X]OT EN ISO 9696:2018
N . a 3yy 40

Z;E’;‘E‘: :z:l"‘n:‘:i‘r’:dml::m(')’e HOK 0 Bgn 1.9% 10" 0,10 *RRRISO 9697:2017
‘Vi‘sumi‘n.is beta aktyvumas (be *H,”*Rn Bq/l 3.7 % 10" 0,10 *EER[ST 96972017
ir jo skilimo produkty) ?

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
<~ maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C

Geriamasis tirto méginio vanduo sglygos meting indikacing doze maZesng uz

leistingjg 0,10 m8v.

Papildomi duomenys, pastabos:

Méginj paémeé: T, Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
{pareigos, vardas, pavards)} {pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemiké Rita Grigorjeviens, chemike Elena Mataytene, chemikas Adrian Gui¢o, chemikas Gintautas Svilpa,
vl

(pareigos, vardas, pavardé/p

**[JAB ,,Vandens tyrimai*‘, ***ALS Czech Republic, s.r.0.,****Radiacinés saugos centras

UAR , EROMETRETA" oo v P evadnmas)
Eaboratoriios vedija y
irtinu: 7da Mapuliauskiené
Tvirtinu: Vide Ma; /

{pareigos, vardas, pavarde, paradas)

Tyrimy rezultatai susije tik su iais tiriamais objektais.
Be rasti¥ko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.




4F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1
UAB ,EKOMETRIJA%
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, fuks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019.04.25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2899
Uzsakavas, adresas: UAB , Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, Sal&ininkai
Objektas, adresas: Saléininky m. skirstomojo tinklo vieta
Meéginio paémimo vieta: i§ greZinio
Meéginys paimtas: 2019,04.15, 13,30 val, pristatytas: 2016.04.15
Meginio ridis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas; 2019.04.15 baigtas: 2019.04.20
Analité Ma::atvlmo Tyrimo rezultatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

. Unif- NT ir PV kokybés fyrimo met. 1d.
Temperatura °C 10’9 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudaranéiy vienety Be nebadingy .
skaitius 22 °C KSV/ml 20 pokytiy LST EN ISO 6222:2001

. . " eys LST EN IS0 9308-1:2014 LST EN
Koliforminiy bakterijy skaidius KSV/100 m! 0 ] SO 9308.1-2014/A1-2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN
skai&ius KSV/100 mt 0 0 IS0 9308-1:2014/41:2017
Zarniniy enterokoky skai&ius KSv/100 ml 0 0 LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - matiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  néra

T. Paulauskas pristaté:

T. Paulauskas

Meégin] paémé:

(pareigos, vardas, pavardé)

(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

Tvirtinu;

igos, vardas, pavardé/pavad }

(pareigos, vardas, pavardé, paraas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su §iais tiriamais objektais.
e radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama




4F/KVP 5.10-31
Lapas: 1-1

UAB ,,EKOMETRIJA*

Geelogy g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el, p. info@ekometrija.lt

2019.04.18

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2900

UAB ,,Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, Sal&ininkai

Uzsakovas, adresas:
Saltininky r. Savivaldybés vaiky globos namai, Spalio 25-osios g. I-1, Saldininkai

Objektas, adresas:
Meéginio paémimo vieta: i§ ¢iaupo

Meéginys paimtas: 2019.04.15, 14.00 val. pristatytas: 2019.04.15
Meéginto risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 20190415 baigtas: 2019.04.18

Analité Ma::]\;uno Tyrimo rezuitatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

~ o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. ld.

Temperatura C 1 0’8 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994

. priimtinas vartotojams  jpriimtinas vactotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy pokydiy [ir be nebadingy pokytiy

. , priimtinas vartotojams  lpriimtinas vartotojams

Skonio slenkstis ; ir be nebiidingy poky&iy [ir be nebiidingy pokydiy
pH - 7,6 6,5-9,5 LSTISO EN 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/cm 457 2500 LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 4,80 30 LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,24 4 LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veikios procedtra

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meginio saugojimas $aldytuve 43 £ 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: néra

Meéginj paémé;

T. Paulauskas

(paretgos, vardas, pavarde)

pristaté:

T.

Paulauskas

Tvirtinu:

(Pareigns, vardas, pavarae)

(pareigos, vargas, pavarde/pavatinmnasy

;:étgos, v;ﬁas, pavarile, parasas}

Tyrimy rezultatai susije tik su §iais tiriamais objektais.
Be rastigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2901

UzZsakovas, adresas:

UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.kt

2019.04.25

UAB ,, Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai

4F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

Saléininky r. Savivaldybés vaiky globos namai, Spalio 25-osios g. 1-1, Sal&ininkai

Objektas, adresas:
Meéginio paémimo vieta: i§ {iaupo
Meéginys paimtas: 2019.04.15, 14,00 val. pristatytas: 2019.04.15
Méginio riigis; geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019.04.15 baigtas: 2019,04.20
Analité Matavimo vnt.| Tyrimo rezoltatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
~ Unift NT ir PV kokybeés tyrimo met. Id.

Temperatiira °C 10,8 - Chem.analiz.met, Vilnins, 1994
KOl‘Ol.ll_]aS sudaranéiy vienety KSV/im] 8 Be nebﬁvd'mgu ST EN ISO 6222:2001
skai&ius 22 °C poky¢iy

. .. . fys TST EN ISO 9308-1:2014 L8T EN
Koliforminiy bakterijy skaidius KSV/100 mi 0 0 SO 9308-1-2014/41.2017
Z lazdeliy (Escherichi LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN

arnyno lazdeliy (Escherichia KSV/100 m] 0 0

coli)

ISO 9308-1:2014/41:2017

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas $aldytuve +3 £2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: néra

Meéginj paémé:

T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé)

pristaté:

T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

Tvirtinu:

aielgos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavarde, parajas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be raftisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




