o 1E/KVP 5.10-01
‘1 i Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
T Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2021-08-17
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7860
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3, Sal¢ininkai
Objektas, adresas: Akmenynés k. vandenvieté, Akmenynés k., Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ greZinio
Eminys paimtas: 2021-07-21 16:00 pristatytas: 2021-07-21
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-07-21 baigtas: 2021-07-30
wi Matavi Tyri .
Analité ARG [‘ynmgl HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
vnt, rezultatai
I 2 3 4 5
- o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Temperatura g C ]2’0 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Unif. NT ir PV kolybeés tyrimo met. 1d.
Manganas g/l <9 50 Chem.analiz.met. Vilnius,1994
GeleZis g/l 89 200 LST 1SO 6332:1995
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemiké Elena Mataytene

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

A I B L

ERUHTT (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu;

; lt‘--_._ a L i
(pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreéiais, i3tirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.




]
[}
w

EKOMETRIJA

UAB ,,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija,lt

1F/KVP 5.10-01
Lapas: I-1

2021-08-17
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7861
UzZsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA'", Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Objektas, adresas: Akmenynés k. vandenvieté, Akmenynés k. , éaléininkq
Eminio paémimo vieta: i§ greZinio
Eminys paimtas: 2021-07-21 16:00 pristatytas: 2021-07-21
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-07-21 baigtas: 2021-07-30
Analité Ma\tf:]‘;”m [;?Jl‘;l;l HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
ot Unif, NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Tempcratura °C 12’0 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
. ; B ; " KSV/100 . **LST EN [SO 9308-1:2014,LST EN 180 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius ml Neaptikta 0 i-201 /A 13017
Kolonijas sudaranciy vienety skaiéius 22 °C KSV/ml |Neaptikta Be;l:gigzlgl L feerLsTEN TS0 622222001
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardg)

(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NACIONALINE VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJA, ***NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: R s e S

,%"%27?{

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, itirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01

, Lapas: 1-2
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“ -
S Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt
2021-08-26
TYRIMUY PROTOKOLAS Nr. 7862
Uszsakovas, adresas;:  UAB "T'VARKYBA", Vilniaus g. 3, Salg¢ininkai
Objektas, adresas: Akmenynés k. vandenvietés vartotojas,. . Akmenynés k., Sal&ininky r.
Eminio paémimo -
vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2021-07-21 16:10 pristatytas: 2021-07-21
Eminio riis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-07-21 baigtas: 2021-08-26
Analité Ma:f::.imo Tyrimo rezultatai 5 4:};:! 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Tempertin 0 | mp | - [
Cianidas ng/l <6 50  [LSTISO 6703-1:1998
Aliuminis ug/l <l 200  |LSTISO 10566:1998
Boratas mg B/l 0.050 1 |LSTISD9390:1998
mgl | 278 | 250 [EERem i
Chloridas mg/1 25 250  |LSTISO 9297:2008
Manganas A A 0 |cremamlzmoviniv o0
Nitritas mg/l <0,020 0,5 |LSTISO 26777:1999
Nitratas mg/l 38,2 50 |LSTISO 7890-3:1998
Amonis mg/l 0,014 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Permanganato indeksas mg/l 1,3 5 LST EN IS0 8467:2002
Drumstumas NTU 0,27 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva mg/l Pt <2,00 30 |LSTENISO 7887:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 780 2500 |LST EN 27888:2002
pH - 73 6,5-9,5 |LSTISC EN 10523:2012
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiiding irbe
poky¢iy nebiidingy
pokytiy
i
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy i be
poky&iy nebildingy
pokyéiy
Gelezis ng/l 51 200 [**LSTIS06332:1995
Pesticidy suma ng/l <0,01 0,50  [***LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,1  [***LST ENISO 6468:2000
Endrinas pg/l <0,005 0,1  [***LSTEN ISO 6468:2000
Dieldrinas pg/l <0,005 0,030 |***LST EN 1SO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) pe/l <0,005 0,030 |F**LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ng/l <0,005 0,030 [***LST EN ISO 6468:2000
I[zodrinas ng/l <0,005 0,1  [***LSTEN ISO 6468:2000
Aldrinas ug/l <0,005 0,030 [+**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras ng/l <0,005 0,030 [***LST EN IS0 6468:2000
Gama-Helsachlorcikloheksanas (HCH) g/l <0,005 0,10 [***LST ENISO 6468:2000




Reg. Nr. 7862

IF/KVP 5.10-01
Lapas: 2-2

1 2 3 4 5
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [#*+LST EN IS0 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ngl/l <0,005 0,10 [***LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10  |***LST EN ISO 646%:2000
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10 |***LST EN IS0 6468:2000
Haloformy suma pg/l nerasta 100 [***LST EN ISO 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) ug/l <0,20 10 |#**LST EN IS0 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pgll <0,20 10 [*+*LST EN IS0 20595:2018
1,2-Dichloretanas (DCA) g/l <0,20 3,0 |***LSTENISO 20595:2018
Sle:;lgiacikliq aromatiniy angliavandeniliy ug/! — 0 T —
Benzo(a)pirenas g/l <0,002 0,010 |#**LST EN 1SO 17993:2004
Benzenas ng/l <(,20 1,0 [***LST EN IS0 20595:2018
Bromatas ne/l <5 10 [##*8vP 7.2-1:2019
Fluoridas mg/l 0.13 [,5 [***LSTENISO 10304
Natris mg/l 15.4 200 [F*LST EN ISO 14911:2000
Gyvsidabris ng/l <0.020 1,0 |#*+#*CSN EN (SO 17852
Selenas pe/l <1.00 10 [#+#*CSNEN TS0 17294-2
Stibis pg/l <1.0 5,0 [#**CSNENISO 172942
Svinas g/l <1.0 [0 [****CSN EN IS0 17294-2
Nikelis ng/l <3.0 20 [+*CSNEN SO 172942
Varis mg/l <0.001 2,0 [#***CSNEN IS0 172042
Chromas ng/l <2.0 50 [#***CSNEN ISO 17294-2
Kadmis ug/l <0.20 5,0 [**¥*CSN ENISO 17294-2
Arsenas pg/l <1.0 10 |#***CSN EN 180 17294-2

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté:

Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guico, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavardé)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemiké AnZelika Damagkaité, **UAB "Ekologinis servisas”, chemiké Elena Mataytene, chemikas Gintautas évilpa,

##UAB "Vandens tyrimai”, ****ALS Czech Republic s.r.0.

LA IrRgat (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
L. Labo: cdéjos 277
Tvirtinu: T /A@E@P
: P e R 2L p : :
Roma oo lsite (pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkretiais, i§tirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokol dalimis dauginti draudziama.




[F/KVP 5.10-01

- ! Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-08-16
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7825
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3, Sal¢ininkai
Objektas, adresas: Baltosios Vokés vandenvieté , ., Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i3 greZinio
Eminys paimtas: 2021-07-21 09:00 pristatytas: 2021-07-21
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-07-21 baigtas: 2021-07-30
Analite Maii‘:mo 131:11:2; i HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
el W Unif. NT ir PV kokybeés tyrimo met. 1d.
Tempu atuira C 1 1’9 b Chem.analiz.met, Vilnius,1994
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) KSV/100 |, . *#*L §T EN IS0 9308-(:2014,L.8T EN IS0 9308-
skaicius ml Neapukea 0 1:2014/A1:2017
Jj(ﬁ)oioguas SR VISR SIaIC KSV/ml |Neaptikta|Be neblidingy poky¢iy |**+LST EN IS0 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

FEminio saugojimas Saldytuve +3 =2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us) atliko: **NACIONALINE VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJA, ***NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

LIAR  BIZOMITRIIAY

8 (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Rt 20 i ‘//[/ LS

(pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreéiais, iStirtais éminiais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

Uzsakovas, adresas:

IF/KVP 5.10-01

UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-08-16

7824
UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3, Sal&ininkai

Lapas: 1-1

Baltosios Vokés vandenvieté, ., Sal¢ininky r.

Objektas, adresas:
Eminio paémimo vieta: i§ greZinio
Eminys paimtas: 2021-07-21 09:00 pristatytas: 2021-07-21
Eminio riis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-07-21 baigtas: 2021-07-30
. il i Tyri ’
Analité N a::;‘mo re;:;;;lt(:li HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
= 4 Unif. NT ir PV kokybes tyrimo met.1d.
Tcmperatura °C l 1’9 - Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
. . Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Mdngdnas ;,tg/l 79 50 Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
Gelezis pgfl 1543 200 LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminj paémé:

Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemiké Clena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAR, FIOMETTRIIAY

Tvirtinu:

L 05 . . B
“) {pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Lisuig /{ ,éﬁ%gz’zgw
Fe (parcigos, vardas, pavardé, paraas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, iStirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




’ IF/KVP 5.10-01
« Lapas: 1-2
UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ckometrija.lt

2021-08-26

EKOMETRIOA

TYRIMYU PROTOKOLAS Nr. 7826
UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3, SalGininkai

Uzsakovas, adresas:

Objektas, adresas: Baltosios Vokés vandenvietés vartotojas ,

Eminio paémimo

vieta: i§ Ciaupo

Eminys paimtas: 2021-07-21 09:30 pristatytas: 2021-07-21
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-07-21 baigtas: 2021-08-26
Analité Mais:]\:mo Tyrimo rezultatai | 4[;?; i Tyrimo metodo ND*
L 2 3 4 5
Temperatin R I I o o
Cianidas pg/l <6 50 [LSTISO 6703-1:1998
Aliumninis ngfl <11 200 |LSTISO 10566:1998
Boratas mg B/l 0.026 1 LST IS0 9390:1998
o R N o
Chloridas mg/l .23 250  [LSTISO 5297:2008
Manganas g/ 95 S0 |chem e Vinins oo
Nitritas mg/l <0,020 0,5 |LSTISO26777:1999
Nitratas mg/l <0,057 50 [LSTISO 7890-3:1998
Amonis mg/l .14 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Permanganato indeksas mg/l 4.5 5 LST EN ISO 8467:2002
Drumstumas NTU 17 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva mg/l Pt 13.9 30 |LSTENISO 7887:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 434 2500 |LSTEN 27888:2002
pH - 745 6,5-9,5 |LSTISO EN 10523:2012
priimtinas
priimtinas vartotojams |[vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingy it be
poky¢iy nebiidingy
pokyciy
7 priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis = ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebiidingy
pokyéiy
Gelezis ng/l 4017 200  [#*LSTISO 6332:1995
Pesticidy suma ng/l <0,01 0,50  [***LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras ng/l <0.01 0,1 [***LST EN ISO 6468:2000
Endrinas ug/l <0.005 0,1  [***LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas ng/l <0.005 0,030 [***LST ENISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ng/l <0.005 0,030 [***LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ngll <0.005 0,030 |***LST EN 1SO 6468:2000
Izodrinas ng/l <0.005 0,1  [**LST EN [SO 6468:2000
Aldrinas pg/l <0.005 0,030 [***LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras g/l <0.005 0,030 [***LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0.005 0,10 [***LST EN SO 6468:2000




1F/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 7826 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0.005 0,10  [#**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0.005 0,10  [***LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0.005 0,10  [+**LST EN ISO 6468:2000
Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <0.005 0,10 [***LST EN ISO 6468:2000
Haloformy suma ng/l nerasta 100 [***LST EN TS0 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0.2 [0 [***LST EN IS0 2059522018
Trichloretenas (TCE) ngll <0.2 10 [#**LSTENISO 20595:2018
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <0.2 3,0 |P*LST ENISO 20595:2018
Es:giacikliu aromatiniy angliavandeniliy ug/l nerasia R T ve——
Benzo(a)pirenas pg/l <0.002 0,010 [**LST EN SO 17953:2004
Benzenas pg/l <0.20 1,0 |**#LST EN (S0 20595:2018
Bromatas pe/l <5 10 [#+#SVP7.2-1:2019
Fluoridas mg/l 0.16 1,5 [***LSTENTSO 10304
Natris mg/l 13.8 200 [P*LST ENISO 14911:2000
Gyvsidabris g/l 0.039 1,0 [#***CSNENISO 17852
Selenas ng/l <1.00 10 [#***CSNEN 150 17294-2
Stibis pg/l <1.0 5,0 [F#HCSNEN SO 17294-2
Svinas ug/l <1.0 10 [#**+CSN EN ISO 17294-2
Nikelis pg/l <3.0 20 [#***CSNEN IS0 172942
Varis _ mg/l <0.001 2,0 |[FFFECSN EN SO 17294-2
Chromas ng/l <2.0 50 |**#HCSNENISO 17294-2
Kadmis ng/l <0.20 5,0 [F**FCSNEN ISO 1729422
Arsenas pg/l <1.0 10 [F+++CSN EN ISO 17294-2
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos precediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas §aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavards) (pareigos, vardas, pavardg)

\ v

Tyrimg(us) atliko: chemikas Adrian Gu§co, chemiké Angelija Garalyté
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemiké AnZelika Damagkaité, **UAB "Ekologinis servisas", chemiké Elena Mataytene, chemikas Gintautas Svilpa,
FEEUJAB "Vandens tyrimai”, ¥*¥**ALS Czech Republic s.1.0.

AT T TIRIJA
s Laboz ios o
Tvirtinu: pa / /%r
Rom i praite 77 (pareigos, vardas, pavardé, parasas)
Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, i3tirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudiama.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)




4

EEC-O#METRIJA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

IF/KVP 5.10-01

Lapas:

UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks, 8 5230 85 53,

cl. p. info@ekometrija.lt

2021-09-16

8293

Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai

1-2

Objektas, adresas:

DidZiyjy Sélg k. vandenvieté, vartotojas,

- =, Sal€ininky r.

Eminio paémimo

vieta: i§ ¢iaupo

Eminys paimtas: 2021-07-29 16:20 pristatytas: 2021-07-29
Eminio risis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradétas: 2021-07-29 baigtas: 2021-09-16

s Matavi . p ;
Analité av:::lmo Tyrimo rezultatai 5 41-;3]1 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Temperatura C 11’5 - Chem.analiz.mel. Vilnius, 1994
Cianidas pg/l <6 50  |LSTISO 6703-1:1998
Aliuminis pe/l <11 200 |LSTISO 10566:1998
Boratas mg B/l <0.020 1 LST 150 9390:1998
) Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Sulfatas mg/l 245 250 1oy analiz.mot Vilnius, 1994
Chloridas mg/l 24.9 250  |LSTISO 9297:2008
Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. ld.
Manganas pgﬂ <3 50 Chem.analiz.met. Vilnius,1994
GeleZis ng/l 48 200 |LSTISO 6332:1995
Nitritas mg/l <0,020 0,5  |LSTISO 26777:1999
Nitratas mg/l 31,5 50  [LSTISO 7890-3:1998
Amonis mg/t 0,020 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Permanganato indeksas mg/l <0,79 5 LST EN ISO 8467:2002
Drumstumas NTU 0,09 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva mg/l Pt <2,00 30  [LSTENISO 7847:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 589 2500 [LST EN 27888:2002

pH - 7,8 6,5-9,5 |LST IS0 EN 10523:2012
priimtinas

priimtinas vartotojams |vartotojams

Skonio slenkstis - i be nebiidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
pokygiy
priimtinas

priimtinas vartotojams |vartotojams

Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
pokytiy

Pesticidy suma pe/l <0,01 0,50  |**LST EN 1SO 6468:2000
4.4' Metoksichloras pgll <0,01 0,1  [**LST ENISO 6468:2000
Endrinas ng/l <0,005 0,1  |**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) pg/l <0,005 0,030 |[**LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B} pg/l <0,005 0,030 |**LST EN1SO 6468:2000
Izodrinas ng/l <0,005 0,1  |**LST ENISO 6468:2000
Aldrinas pg/l <0,005 0,030 [**LST ENISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,005 10,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [**LST ENISO 6468:2000




IF/KVP 5.10-01
Reg. Nr. 293 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5

Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  [|**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  |**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [|**LST EN ISO 6468:2000
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10  |**LST ENISO 6468:2000
Haloformy suma pg/l nerasta 100 [**150 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) pgll <0,20 10 |**LST EN ISO 20595:201%

| Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 [**LST ENISO 20595:201%

| 1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <0,20 3,0 |**LST ENISO 20595:2018
gj::.ifiadk“u aromatiniy angliavandeniliy ugil — 0,10 Iesskysti ehvormatogeef
Benzo(a)pirenas pgll <0,002 0,010 [**LST EN ISO 17993:2004
Benzenas pg/l <0,20 1,0 [**LSTEN IS0 20595:2018
Bromatas pg/l <5 10 [**svp7.2-1:2019
Fluoridas mg/l 0,13 1,5  |**LST ENISO 10304-1:2009
Natris mg/l 53 200 |**LST EN ISO 14911:2000
Varis mg/l 0.016 2,0 |#**CSNENISO 17294-2
Gyvsidabris pefl 0.024 1,00 [***CSNEN ISO 17852
Selenas pg/l <1.00 10 [***CSNEN1SO 17294-2
Stibis pgll <1.0 5,0  [***CSNEN ISO 172942
Svinas g/l <1.0 10 [**CSNENISO 172042
Nikelis ugl/l <3.0 20 |***CSNENISO 17294-2
Chromas g/l <2.0 50 [***CSNENISO 172942
Kadmis pg/l <0.20 5,00 [***CSNEN SO 17294-2
Arsenas pgll <1.0 10 [***CSNEN ISO 17294-2

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas Zaldytuve +3 £ 2 °C

Papiidomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavard¢) g (parcigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: chemikas Adrian Guico, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Elena Mataytene, chemikas Gintautas Svilpa, **UAB "Vandens tyrimai",
***ALS Czech Republic s.r.o.

[7AB ”EI{O,"‘V@E’@R@:;&H‘, vardé/pavadigima
Tvirtinu: Direktorius 7 A gl .
RObert@S'da“ng avardé, pamsag'L"/'

Tyrimy rezultatai susije tik su rediai; rais Zminiais.
Be ra3tisko dircktoriaus sutikimo tyrfuyprotokolq dalimjs’dauginti draud¥iama,

5810
"4 g




[F/KVP 5.10-01

Lapas: I-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
S Geology . 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-08-16
TYRIMU PROTOKOILAS Nr. 7836
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3, Sal¢ininkai
Objektas, adresas: Jasitiny vandenvieté, Naujoji g., Sa]ifininkq I.
Eminio paémimo vieta: i85 greZinio
Eminys paimtas: 2021-07-21 12:00 pristatytas: 2021-07-21
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-07-21 baigtas: 2021-07-30
Analité Meatime | T HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
vnt. rezultatai

1 2 3 4 D
Temperatiira C | 120 - Chranizne Vit
Mangans w | o [yl
Gelezis ng/l <19 200 LST ISO 6332:1995

NI - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos proceduira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 &2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Tomas Paulauskas pristaté:

Tomas Paulauskas

Eminj paémé:

(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemike Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UATR RIZOMITDI A6

EpE (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Raina

(pareigos, vardas, pavard¢, paragas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, idtirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




IF/KVP 5.10-01

7 ' Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA® o
I Gieology . 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. § 5 230 85 53,

cl. p. info@ekometrija.lt
2021-08-16
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7837
UZsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3, Salgininkai
Objektas, adresas: Jagitiny vandenvieté, Naujoji g., Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ greZinio
Eminys paimtas: 2021-07-21 12:00 pristatytas: 2021-07-21
Eminio rG8is: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-07-21 baigtas: 2021-07-30
Analité Maﬁ‘:m" rg;u“l;?; HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

1 2 3 4 5
Tomperair c | 10 N
qzlf;rg:;]: lazdeliy (Escherichia coli) KSZ}/1 100 Neaptikia 0 :QIE,SIZ;,ET;SJ%%U& 1:2014.LST EN IS0 9308-
12(20 ﬁ‘é’ija“‘ Suilaraiicly vienctn skaiCius KSV/ml |Neaptikta|Be nebiidingy pokyciy|***L8T EN IS0 6222:2001
*¥ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) {pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: #**NACIONALINE VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIJROS LABORATORIJA, ***NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreéiais, i§tirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudZiama.




_, IF/KVP 5.10-01
! Lapas: 1-2
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
T Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-08-26
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7838
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3, Sal¢ininkai
Objektas, adresas: Jagitiny vandenvietés vartotojas, . g . Saltininky 1.
Eminio paémimo
vieta: i Ciaupo
Eminys paimtas: 2021-07-21 12:30 pristatytas: 2021-07-21
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-07-21 baigtas: 2021-08-26
Analité bAtFimD Tyrimo rezultatai HIY Tyrimo metodo ND*
vnt, 24:2017
1 2 3 4 5
Temperatira °C 23 © [chemmlzmoine
Cianidas ng/l <6 50 |LSTISO 6703-1:1998
Aliuminis ug/l <l1 200  |LSTISO 10566:1998
Boratas mg B/l <0.020 1 LST IS0 9390:1998
Sulfatas mg/! 2.1 250 | hemariameassn
Chloridas mg/l [1.9 250 [LST IS0 9297:2008
Mangans wl | & | ) [evereeman
Nifritas mg/l <0,020 0,5 |LSTiSO26777:1999
Nitratas mg/l 5,55 50 |LSTISO 7890-3:1998
Amonis mg/l <0,012 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Permanganato indeksas mg/l 0,96 5 LST BN ISO 8467:2002
Drumstumas NTU 0,11 4 LST EN 180 7027-1:2016
Spalva mg/l Pt <2,00 30 |LSTENISO 7$87:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 416 2500 |LSTEN 27888:2002
pH - 7,8 6,5-9,5 |LSTISO EN 10523:2012
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams;
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy it be
pokyéiy nebiidingy
polyciy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
[Cvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
pokygiy
Gelezis pg/l 25 200 [**LSTISO 6332:1995
Pesticidy suma g/l <0,01 0,50 [***LST EN ISO 6468:2000
4,4 Metoksichloras ngll <0.01 0,1  [***LSTEN ISO 6468:2000
Endrinas ng/l <0.003 0,1  [***LST ENISO 6468:2000
Dieldrinas ug/l <0.005 0,030  [***LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ngll <0.005 0,030 [***LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) g/l <(.005 0,030 [|***LST EN ISO 6468:2000
[zodrinas ngll <0.005 0,1 |***LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas peg/l <0.005 0,030 [***LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0.005 0,030 [***LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) g/l <0.005 0,10 [***LST EN IS0 6468:2000




IF/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 7838 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0.005 0,10  [#**LST EN [SO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0.005 0,10 [***LST EN IS0 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0.005 0,10  [*+*LSTEN IS0 6468:2000
Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <0.005 0,10 [***LST EN IS0 6468:2000
Haloformy suma pg/l nerasta 100 [***LSTENISO 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0.2 10 |***LSTEN ISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) ng/l <0.2 10 [***LSTEN IS0 20595:2018
1,2-Dichloretanas (DCA) ug/l <0.2 3,0 [#**LSTENISO 20595:2018
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy ug/l - TR T p—
suma
Benzo(a)pirenas pg/l <0.002 0,010 [#*#LST EN [SO 17993:2004
Benzenas ngll <0.20 1,0 [#**LSTENISO 205952018
Bromatas ng/l <5 10 fr#svP 7.2-1:2019
Fluoridas mg/l 0.13 1,5  [***LSTENISO 10304
Natris mg/l 4.1 200 [***LSTENISO 14911:2000
Gyvsidabris ng/l 0.028 1,0 |##**CSN EN1SO 17852
Selenas ngfl <1.00 10 |F*+*CSNEN SO 1729422
Stibis ng/l <1.0 5,0 [H#*CSNEN SO 17204-2
Svinas ng/l <1.0 10 |#++CSN EN1SO 172942
Nikelis pg/l <3.0 20 [F***CSNENISO 17294-2
Varis mg/l 0.004 2,0 [H++CSN ENISO 172942
Chromas pg/l <2.0 50 [FFECSNEN ISO 17294-2
Kadmis pgll <0.20 5,0 |FHHHCSNEN IS0 17294-2
Arsenas ng/l <1.0 10 [#**+*CSN EN 180 172942
*ND - nonmatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusgo, chemike Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemike AnZelika Damagkaité, **UAB "Ekologinis servisas”, chemiké Elena Mataytene, chemikas Gintautas évilpa,
FEEUAB "Vandens tyrimai", ¥##*ALS Czech Republic s.r.o.

FRIAS (parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu;

Roasa L.aphaité (parcigos, vardas, pavardé, paradas)
Tyrimy rezultatai susije tik su konkrediais, iStirtais éminiais.
Be ragtigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




IF/KVP 5.10-01

) Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA® o
o Geology g, 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt
2021-08-16
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7833
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3, Sal¢ininkai
Objektas, adresas: JaSiiiny vandenvieté, Popierinés g., Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ greZinio
Eminys paimtas: 2021-07-21 11:00 pristatytas: 2021-07-21
Eminio raisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-07-21 baigtas: 2021-07-30
Analité Mai‘f"“’ rgﬂt‘:& HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

1 2 3 4 5
Temperaliira °C_| 116 : Chemnli ot Vi 99
Szl?arlr?l/::;) lazdeliy (Escherichia coli) KS::; 100 Neaptikta 0 Tjﬁ:;i?;%gws_l 2014.LST EN ISO 9308-
2[{205?”&5 Sndarantiy vienet shkaiding KSV/ml |Neaptikta| Be neblidingy poky¢iy [***LST EN IS0 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminj pa¢me: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
{pareigos, vardas, pavardé)

(pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us) atliko: **NACIONALINE VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJA, ***NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

| BHOMETTIIAY

i o8 vead;os (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

i 5 i'~ (sl wtity
Tvirtinu: Roina Zuplkulid ///g%’
[ L

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkretiais, istirtais éminiais.
Be ragtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)




[F/KVP 5.10-01

’ , Lapas:  1-2
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA* -
T Geology . 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@@ekometrija.lt
2021-08-26
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7834
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA'", Vilniaus g. 3, Saléininkai
Objektas, adresas: Jagiiiny vandenvietés vartotojas, ' - . ", Saléininky r.
Eminio paémimo
vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2021-07-21 11:30 pristatytas: 2021-07-21
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-07-21 baigtas: 2021-08-26
Analite Ma\ti\:mo Tyrimo rezultatai 2421(\)117 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
empertir o | 9 | - e
Cianidas pgfl <6 50  [LSTISO 6703-1:1998
Aliuminis pgfl <11 200 |LSTISO 10566:1998
Boratas mg B/l <0,02 1 [ST IS0 9390:1998
Sulfas mgl | 218 | 250 [min i
Chloridas mg/l 5.46 250  |LST IS0 9297:2008
| 9 | 0 [
Nitritas mg/l 0.069 0,5 |LSTISO26777:1999
Nitratas mg/l 1.17 50 |LSTISO 789(0-3:1998
Amonis mg/l <0,012 0,5 [LSTISO 7150-1:1998
Permanganato indeksas mg/l 2.2 S |LST EN1SO 8467:2002
Drumstumas NTU 0.73 4 LST EN 130 7027-1:2016
Spalva mg/l Pt 11.7 30 |LSTENISO7887:2012
Savitasis elektrinis laidis 1S/em 426 2500  |LSTEN 27888:2002
pH - 7.8 6,5-9,5 |LSTISO EN 10523:2012
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky€iu nebidingy
poky€iy
o | priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyCiy nebiidingy
poky¢iy
Gelezis pg/l 133 200  [**LSTISO 6332:1995
Endrinas peg/l <0.005 0,1 [***LSTEN ISO 6468:2000
Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <(.005 0,10  |***LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras ng/l <0.01 0,1  [***LST EN ISO 6468:2000
Dicldrinas pg/l <(.005 0,030 [***LST EN ISQ 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ngfl <0.005 0,030 [***¥LST EN 1O 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ng/l <0.005 0,030 [***LST EN ISO 6468:2000
[zodrinas pg/l <0.005 0,1  [***LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas g/l <0.005 0,030  [#**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0.005 0,030 [***LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) g/l <(0.005 0,10 [**+LST EN ISO 6468:2000




IF/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 7834 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) gl <0.005 0,10  [***LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0.005 0,10 |***LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pgll <0.005 0,10  [***LST EN [SO 6468:2000
Pesticidy suma ng/l <0.01 0,50  |***LST EN IS0 6468:2000
Haloformy suma pgll Nerasta 100 [#**LST ENISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) ng/l <0.2 10 |#**LSTEN IS0 20395:2018
Trichloretenas (TCE) ng/l <0.2 10 |#**LSTEN IS0 20595:2018
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <0.2 3,0 [***LST ENISO 20595:2018
l)ua:ﬁgiacikliu aromatiniy angliavandeniliy gl Nerasta 0,10 |r++isTEN150 179932004
Benzo(a)pirenas pg/l <0.002 0,010 [***LST EN iSO 17953:2004
Benzenas ng/l <0.20 1,0 [***LSTENISO 205952018
Bromatas pg/l <5 10 [#+esvp 7.2-1:2019
Fluoridas mg/] 0.14 1,5 [***LSTENISO 10304
Natris mg/l 104.9 200 [***LSTEN ISO 14911:2000
Gyvsidabris el <0.020 1,0 [##*#CSN EN IS0 17452
Selenas g/l <1.00 10 [**+**CSN EN SO 172942
Stibis ug/l <1.0 5,0 [****CSN EN ISO 17294-2
Svinas ug/l 1.7 10 [****CSN EN IS0 17294-2
Nikelis ng/l <3.0 20 |****CSN EN SO 17294-2
Varis mg/l 0.023 2,0 |#***CSN EN IS0 172942
Chromas ng/l <2.0 50 [rerrCSNENISO 1729422
Kadmis ngll <0.20 5,0 [***CSN ENISO 1729422
Arsenas ngll <l1.0 10 [**#*CSN EN IS0 17294-2
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusto, chemike Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemiké Anzelika Damaskaite, **UAB "Ekologinis servisas", chemiké Elena Mataytene, chemikas Gintautas Svilpa,
#REJARB "Vandens tyrimai", ###*#ALS Czech Republic s.r.o.

U&3  ERORETRIA (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
vy oo Labocin lejos oy
Tvirtinu: AL} {{/;J/é%&;ﬂ")

ipiraite (pareigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, itirtais éminiais,
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01

i Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA® o
‘ R Geology g. 1, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ckometrija.lt
2021-08-16
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7828
UzZsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3, Sal¢ininkai
Objektas, adresas: Jasitiny vandenvietés vatotojas, GeleZinkelio stotis, ., Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ tiaupo
Eminys paimtas: 2021-07-21 10:00 pristatytas: 2021-07-21
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-07-21 baigtas: 2021-07-30
Analité Mafl\:mo rgurll:::; HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
1 2 d 4 5
Temperatiira °c | na : Chemanlizmes Vi 554
Mg EE 0 [ pomd
Gelezis pgll 25 200 LST ISO 6332:1995

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminj paéme:

Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemike Elena Mataytene

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

AR JEROMETRIVAY

Tvirtinu:

v L
Rowna Zapsuiid /7%
T

1,08

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavarde, paradas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkretiais, itirtais éminiais.
Be rastisko divektoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




IE/KVP 5.10-01

1 Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
J Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-08-16
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7829
U#zsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA'", Vilniaus g. 3, Sal¢ininkai
Objektas, adresas: JaSitiny vandenvietés vatotojas, GeleZinkelio stotis, ., Saléininky r.
Eminio paémimo vieta; 1§ Ciaupo
Eminys paimtas: 2021-07-21 10:00 pristatytas: 2021-07-21
Eminio r{igis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-07-21 baigtas: 2021-07-30
B Matavimo | Tyrimo ) ; %
Analite it st HN 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 S
. Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. Id.
Tempelatura °C ] 1’7 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Zamyno lazdeliy (Escherichia coli) KSV/100 |, . #+LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN 1SO 9308-
skaidius ml Nﬁdptlkta 0 1:2014/A1:2017
ZKZO icgnjas Byt EnE RSy KSV/ml |Neaptikta|Be neblidingy pokyc¢iy {*#*LST EN SO 6222:2001

*¥ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Tomas Paulauskas

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté:

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: #*NACIONALINE VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZITROS LABORATORIJA, ***NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

W/ 2=
Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, iitirtais éminiais.
Be ratisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.

(pareigos, vardas, pavardé, paradas)




1F/KVP 5.10-01
] Lapas: 1-2
EKOMETRIIA UAB ,,EKOMETRIJA®
. Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-08-26
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7830
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3, Sal¢ininkai
Objektas, adresas: Jagiiny vandenvietés vatotojas, Ramuniy g. ~ , Salfininky r.
Eminio paémimo L
vieta; i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2021-07-21 10:30 pristatytas: 2021-07-21
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-07-21 baigtas: 2021-08-26
Analité Ma::::mo Tyrimo rezultatai 9 42211 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperatia *C 12,3 © Cronsmmer ot
Cianidas ng/l <6 50 |LSTISO6703-1:1998
Aliuminis pg/l <l 200  |LSTISO 10566:1998
Boratas mg B/l 0.026 1 LST IS0 9390:1998
Chloridas mg/l 5.11 250 [LSTISO 9297:2008
Manganas Wl | o | o [
Nitritas mg/l <0,020 0,5 [LSTISO26777:1999
Nitratas mg/l 1.63 50 |LSTISO 7890-3:1998
Amonis mg/l <0,012 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Permanganato indeksas mg/l 1.7 5 LST EN ISO 8467:2002
Drumstumas NTU 0.75 4 |LSTENISQ 7027-1:2016
Spalva mg/1 Pt 7.03 30 |LSTENISO 7887:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 482 2500 |LST EN 27888:2002
pH - Tt 6,5-9,5 |LSTISOEN 10523:2012
L _ priimti‘nas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy it be
pokyéiy nebidingy
pokyéiy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebiidingy
pokyéiy
Gelezis pg/l <19 200 [**LSTISO 6332:1995
Pesticidy suma ng/l <0,01 0,50  |***LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras ng/l <0.01 0,1 [***LST ENISO 6468:2000
Endrinas ng/l <0.005 0,1  [***LST EN [SO 6468:2000
Dieldrinas ngfl <0.005 0,030 [***LST EN IS0 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ng/l <0.005 0,030 [**+LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ng/l <0.005 0,030 [***LST EN ISO 6468:2000
[zodrinas ng/l <0.005 0,1  |***LST ENISO 6468:200
Aldrinas ng/l <0.005 0,030 [***LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0.005 0,030 [***LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0.005 0,10  |"**LST EN ISO 6468:2000




IE/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 7830 Lapas: 2-2

1 2 3 4 5
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0.005 0,10 [#**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0.005 0,10 [***LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0.005 0,10 [***LST EN ISO 6468:2000
Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <0.005 0,10 [***LST EN ISO 6468:2000
Haloformy suma pg/l nerasta 100 [**+LSTEN ISO 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) g/l <0.2 10 |#**LST EN IS0 20595:2018
Trichloretenas (TCE) wg/l <0.2 10 [*#*LST ENISO 20595:2018
1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <0.2 3,0 [***LSTEN ISO 205952018
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy il — 010 |Fesshystiynsemmatogrits
suma
Benzo(a)pirenas ng/l <0.002 0,010 [#*+LST EN IS0 17993:2004
Benzenas pg/l <0.20 1,0 [#**LSTEN (SO 20395:2018
Bromatas g/l <5 10 |#**sVP 7.2-1:2019
Fluoridas mg/l 0.14 1,5 [***LSTENISO 10304
Natris mg/l 6.5 200 [***LST EN ISO 14911:2000
Gyvsidabris pg/l 0.039 1,0 [P*#*CSNENISO 17852
Selenas ng/l <1.00 10 |#*+*CSN EN IS0 172942
Stibis pg/l <1.0 5,0 [F#*CSN EN IS0 17294-2
Svinas g/l <1.0 10 |*+3CSNEN IS0 17294-2
Nikelis ng/l <3.0 20 [PrerCSNEN (SO 172942
Varis mg/l 0.012 2,0 | FERICSN EN SO 17294-2
Chromas neg/l <2.0 S50 |PHFCSN EN SO 17294-2
Kadmis ng/l <0.20 5,0 OSSN EN SO 17294-2
Arsenas g/l <1.0 [0 [#*+*+*CSN ENISO 17294-2
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gus€o, chemike Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemiké Anzelika Damaskaité, **UAB "Ekologinis servisas", chemiké Elena Mataytene, chemikas Gintautas Svilpa,
kEEUJAB "Vandens tyrimai, #**ALS Czech Republic s.r.0.

{ II‘ ;) i k U\‘ (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
- Laho 2AC)os
Tvirtinu: e . /"}%
Tima it caite &7 (pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, idtirtais éminiais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrinn protokola dalimis dauginti draudziama.




IF/KVP 5.10-01
; ,}-1 Lapas: 1-1

|

EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-08-17
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7840
Uzsakovas, adresas: UAR "TVARKYBA", Vilniaus g. 3, Sal&ininkai
Objektas, adresas: KeidZiy k. vandenviete, ., §alEininkq I,
Eminio paémimo vieta: i§ greZinio
Eminys paimtas: 2021-07-21 13:00 pristatytas: 2021-07-21
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-07-21 baigtas: 2021-07-30
Analité Maii"tfmo rgﬁ{:& | HN242017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperatra °C_ | 116 : Chomanmlznes Vs 994
Manguas R D
GeleZis gl 19 200 LST IS0 6332:1995
#ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:
Eminj paéme: < Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde} (paveigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Elena Mataytene

{pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
s i““\"i'fl\-‘

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Roins

008
ke -
TR - L
i /IAEOEED
777 7 : &
(parcigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, iStirtais éminiais.

Be raétigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudZiama.




=

1
EKOMETRIJA

UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

7842

2021-08-26

UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3, Saléininkai

1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-2

KeidZziu k. vandenvietés vartotojas, Linksmoji g. , Sal€ininky 1.

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.
Uzsakovas, adresas:

Objektas, adresas:

Eminio paémimo

vieta: i§ Ciaupo

Eminys paimtas: 2021-07-21 13:20 pristatytas: 2021-07-21
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-07-21 baigtas: 2021-08-26
Analite Ma:i\:mo Tyrimo rezultatai 5 4':]22117 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperatar s | mE | - [
Cianidas pg/l <6 50 |LSTISO 6703-1:1998
Aliuminis ug/l <11 200 [LSTISO 10566:1998
Boratas mg B/l <0.020 ] LST IS0 9390:1998
Sulfas mgl | 11| 250 [SErrienesmonis
Chloridas mg/l 204 250 |LSTIS0 9297:2008
Manganas e/ 16 0 |remamlsaeiinis
Nitritas mg/l <0,020 0,5 |LSTISO26777:1999
Nitratas mg/| 0,431 50 [LSTISO 7890-3:1998
Amonis mg/l <0,012 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Permanganato indeksas mg/l 1,1 5 LST EN ISO 8467:2002
Drumstumas NTU 0,18 4 LST EN IS0 7027-1:2016
Spalva mg/1 Pt <2,00 30 |LSTENISO7887:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 431 2500 |LSTEN 27888:2002
pH - 17 6,5-9,5 [LSTISO EN 10523:2012
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotajams
Skonio slenkstis . ir be nebiidingy ir be
poky&iu nebiidingu
pokytiy
. | priimtinas
priimtinas vartetojams vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebudingy ir be
pokyciy nebidingy
pokyé&iy
Gelezis ng/l <19 200 [*FLSTISO 6332:1995
Pesticidy suma g/l <(,01 0,50 [***LSTEN IS0 6468:2000
4,4' Metoksichloras ug/l <0,01 0,1  |#**LST EN IS0 6468:2000
Endrinas ng/l <0,005 0,1 [#**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas ng/l <0,005 0,030 [#**LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ng/l <0,005 0,030 [*+*LST EN ISO G468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ngll <0,005 0,030 [***LST EN ISO 6468:2000
[zodrinas ng/l <(),005 0,1  [***LST ENISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 |***LST EN [SO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 |***LST EN IS0 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,0035 0,10  [***LST EN [SO 6468:2000




IF/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 7842 Lapas: 2-2

l 2 3 4 5
Delta-Helksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <(,005 0,10  [***LST EN IS0 6468:2000
Beta-Heksachlorciklohcksanas (HCH) ug/l <0,005 0,10 [#+*LST EN SO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pgll <0,005 0,10 |***LSTEN IS0 6468:2000
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10 [***1.ST EN IS0 6468:2000
Haloformy suma pefl nerasta 100 [#**LST EN 1SO 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,20 10 [***LSTENISO20595:2018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 [0 [***LSTENT1S020595:2018
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <0,20 3,0 [***LSTEN IS0 20595:2018
gﬁfiacik]iq aromatiniy angliavandeniliy - N 0,10 |r++skysciy chromatografia
Benzo(a)pirenas ug/l <0,002 0,010 [***LST BN ISO 17993:2004
Benzenas ug/l <0,20 1,0 |***LSTEN IS0 20595:2018
Bromatas g/l <5 10 [***SVP7.2-1:2019
Fluoridas mg/l 0.13 [,5 [***LSTENISO 10304
Natris mg/l 3.8 200 |F**LST EN 13O 14911:2000
Gyvsidabris pg/l <0.020 1,00 [#+*3CSNEN 1SO 17852
Selenas ng/l <1.00 10 [#***CSN EN IS0 17294-2
Stibis ng/l <1.0 5,0 [F***CSNENISO 17294-2
Svinas g/l <1.0 10 [++*CSNENISO 17294-2
Nikelis ng/l <3.0 20 [*¥**CSNEN 1SO 17294-2
Varis mg/| 0.006 2,0 [FFHRCSN EN ISO 17294-2
Chromas ng/l <2.0 S50 [FHHCSN EN 18O 17294-2
Kadmis g/l <0.20 5,0 [##=+CSN EN 1SO 17294-2
Arsenas ng/l <1.0 10 [**+*CSN EN SO 172942
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guico, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemiké Anzelika Damagkaité, **UAB "Ekologinis servisas", chemiké Elena Mataytene, chemikas Gintautas Svilpa,
#*EUJAB "Vandens tyrimai", ¥***ALS Czech Republic s.r.0.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

YR {3

(pareigos, vardas, pavarde, paradas)
Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreéiais, istirtais éminiais.
Be ragtigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.




