IF/KVP 5.10-01
-5-":“1 i Lapas: I-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-04-19

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 3210

UZsakovas, adresas: UAB ,, Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, Salgininkai

Objektas, adresas: Turgeliy valymo Irengimai, Turgeliai, .§aléininkq raj.
Eminio paémimo vieta: MPV Nr. 2, po valymo (6036874, 597014)
Eminys paimtas: 2021-04-12,-12.50 val. pristatytas: 2021-04-12
Eminio rogis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-04-12 baigtas: 2021-04-19

Analité Ma‘trz:]\trfmo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

if. NTir PV imo met, [ d.

Tempel‘atl_lra OC ]3,9 g’ifgn]\;na]; ?)Iiogif;:.)j‘;gj el
pH - 8,0 LSTENISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas mg/l 6.12 LAND 47-1:2007
(BDS;)
((E‘;fglé;us deguonies suvartojimas gl 17 LST ISO 6060-2003
Suspenduotos medZziagos mg/l 2,8 LST EN 872:2005
Amonis mg/I 0,077 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 1,10 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/I 0,041 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 1,34 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 0,544 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 0,855 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 24,4 LST IS0 9297:1998

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis- amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas
fosfatas - fosfatinis fosforas,

Eminj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardg)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tyrima(us) atliko: chemike Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damagkaité, chemikas Gintautas Svilpa

Tvirtinu:

VAL (pareigos, vardas, pavardg, paraSasy

' Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tirlamais objektais,
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.
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TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

UAB ,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-06-03

3208

UZsakovas, adresas:

UAB ,,Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, Sal&ininkai

1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-2

Objektas, adresas:

Jagifiny valymo jrengimai, JaSiiny k., Saléininky raj.

Eminio paémimo vieta: MPV Nr. 2, po valymo (6034287, 583577)

Eminys paimtas: 2021-04-12, 10.40 val. pristatytas: 2021-04-12
Eminio riidis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-04-12 baigtas: 2021-06-03
Analité Ma:;\;lmo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
o o Unif: NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Jenpenei: ¢ 14,8 Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
pH - 7,2 LSTEN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas g/l 7.88 LAND 47-1:2007
(BDS;)
Cheminis deguonies suvartojimas .
(ChDS) mg/l 19 LST IS0 6060:2003
Suspenduotos medZiagos mg/l 3,2 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 0,204 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 6,82 LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/] 0,123 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 7,86 LST EN 150 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 1,58 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/! 2.3 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/] 100 LST IS0 9297:1998
; ; - Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Riebalai, muilai mg/l <0,66 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Di-2-etilheksilftalatas pg/l <0,5 ** Dujy chromatografija (N)
Gyvsidabris ng/l <0,020 *ERCOSN EN ISO 17852
4-tret-oktilfenolis g/l - <0,05
Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis
o, <
misinys, nonilfenolis Sakotasis) ng/l 00
4-n-oktilfenolis ng/l <0,05
4-n-nonilfenolis ug/l <0,05 #kkE] ST EN ISO 18857-2:2012
4-oktilfenolio monoetoksilatas pe/l <0,20
4-oktilfenolio dietoksilatas pg/l <0,20
4-nonilfenolio monoetoksilatas pg/l <0,20
4-nonilfenolio dietoksilatas ngll <0,20
Bisfenolis A pug/l 0,06

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £2 °C




1F/KVP 5.10-01
‘@ f Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
oy Geology g. 1, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-11-04
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11837
Uzsakovas, adresas: ~ UAB "AUGUST IR KO", Juodasis kelias 104A, Vilnius
Objektas, adresas: Dieveniskiy NV], Dieveniskes, Vilniaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-10-18 12:10 pristatytas: 2021-10-18
Eminio riigis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-10-18 baigtas: 2021-11-04
Analité Maivtfmo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatie oc . e
oH - 6,7 LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 13,0 LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) mg/1 32 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medZiagos mg/l 10 LST EN §72:2005
Amonis mg/] 2,36 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 36,0 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,231 LST IS0 26777:1999
Fosfatas mg/l 4,68 LST EN IS0 6878:2004
Bendras azotas mg/1 38,7 LST EN IS0 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 4,91 LST EN 1SO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, Eminj atvezé Uzsakovas. Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas
pastabos: - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé; Jurij Vaitkun pristaté: Jurij Vaitkun

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damaskaitc

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

///Ben—

Tvirtinu:

| PRONETRA (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
4 e

(pareigos, vardas, pavarde, paragas)
Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, iStirtais éminiais.
Be ra8tigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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31 Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
cl. p. info@ekometrija.lt
2021-11-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12652
Uzsakovas, adresas: UAB "AUGUST IR KO", Juodasis kelias 104A, Vilnius
Objcktas, adresas: Dieveniskiy NVI, ., Salininky r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-11-04 09:20 pristatytas: 2021-11-04
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-11-04 baigtas: 2021-11-19
Analité Maiz:.['imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatia c T
pH - 6,4 +*LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS87) mg/l 18 PYLAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) mg/l 30 +LST IS0 6060:2003
Suspenduotos medZiagos mg/l 9,0 *LST EN 872:2005
Amonis mg/l 5,34 +LSTISO 7150-1:1998
Niltratas mg/l 3,18 +LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,077 HLSTISO 26777:1999
Fosfatas mg/l 5,88 HLST EN SO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 12 +¥LST EN 256632000, skaiciavimo
Bendras fosforas mg/l 6,37 *LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj atveZe UZsakovas. UAB "Ekometrija" uZ éminiy paémimg neatsako,

pastabos:

Eminj paémé: Tadas Drabavigius

pristaté:

Tadas Drabavicius

(pareigos, vardas, pavard¢)

(parcigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: **UAB "Ekologinis servisas"

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB ,EKOMETRIJA®

Laboratorijos vedéja

TVII'UHU.' Roma 7|rpk'l“(’l

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

e

(pareigos, vardas, pavardé, parafas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, iStirtais éminiais.

Be ragtisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudziama.




, IE/KVP 5.10-01
) | Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
S Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekomeirija.lt

2021-12-02
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 13563
Uzsakovas, adresas: UAB "AUGUST IR KO", Juodasis kelias 1044, Vilnius
Objektas, adresas: Dieveni§kiy NVij, ., Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-11-19 pristatytas: 2021-11-19
Eminio riidis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-11-19 baigtas: 2021-12-02
Analite Mai'?:;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
onpeati c =
pH - 6,9 LST EN1SO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvarlojimas (BDS7) mg/l 8,92 LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) mg/l 33 LST 1SO 6060:2003
Suspenduotos medZiagos mg/l 9,0 LST EN §72:2005
Amonis mg/l 6,62 LST 1SO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 12,7 LST SO 7890-3:1998
Nitritas g/l 0,052 LST 1SO 26777:1999
Fosfatas mg/l 1,93 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 21,9 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 2,18 LST EN ISO 6878:2004
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys, Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
pastabos: Eminj atveZé UZsakovas. UAB "Ekometrija" uz éminiy paémimg neatsako.
Eminj paémé: Uzsakovas pristaté: Uzsakovas
(parcigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrimg(us) atliko: chemiké Angelija Garalyte, chemiké AnZelika Damagkaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB ,,EKOMETRIJA® (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja /
Tomn AT,

TR 7
: e (pareigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkre&iais, iStirtais éminiais,
Be radtisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudzZiama.




g 1F/KVP 5.10-01
¢ 5 | Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
- - Geology . 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. § 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-12-07
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14023
UZsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salgininkai
Objektas, adresas: DieveniSkiy NV, Dieveniskiy k., §alé’ininkq .
Eminio paémimo vieta: MPV Nr. 2, po valymo (6006261, 606266)
Eminys paimtas: 2021-11-25 14:30 pristatytas: 2021-11-25
Eminio ragis: nuotekos - o o
Tyrimas pradétas: 2021-11-25 baigtas: 2021-12-07
Analité Ma:&:;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND#
1 2 3 4
Temperatiira °C 64 Clen maleme Vi
pH - 6,8 LST EN [SO 10523:2612
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/1 9,44 LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) mg/l 35 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medziagos mg/l 9,6 LST EN §72:2005
Amonis mg/! 1,09 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 34,5 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,043 LST IS0 26777:1599
Fosfatas mg/l 6,08 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 35,7 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/| 6,60 LST ENISO 6878:2004
Chloridas mg/l 255 LST ISO 9297:2008
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)
Tyrimg(us)
atliko: chemiké Angelija Garalyte, chemiké Anzelika Damaskaité, chemiké Indré Vaidikauskyté
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Roma ;;J]E;k‘fir:ﬁ /// 7%%’:*

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, i§tirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“

IF/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2021-12-07
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14027
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salgininkai
Objektas, adresas: ZaviSoniy NV, ZaviSoniy k., Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: MPV Nr. 2, po valymo (6029676, 587646)
Eminys paimtas: 2021-11-25 12:40 pristatytas: 2021-11-25
Eminio riis: nuotekos N -
Tyrimas pradétas: 2021-11-25 baigtas: 2021-12-07
Analite Mﬂ::;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
l 2 3 4
Temperatiira °C 7,1 g;:;.rnr::;f.,p.:::u\lfl)l:;itﬂgf et
pH - 7,5 LST EN IS0 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 5,36 LST EN 1899-2:2000
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) mg/| 24 LST ISO 6060:2003 |
Suspenduotos medZiagos mg/l 3,4 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 2,31 LST IS0 7150-1:1998
Nitratas mg/l 3,74 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,046 LST IS0 26777:1999
Fosfatas mg/| 0,365 LST EN IS0 68782001 -
Bendras azotas mg/l 6,33 LST EN 18O 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 0,452 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 29,6 LST IS0 9297:2008

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas 3aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté:

Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé)
Tyrimag(us)
atliko:

(pareigos, vardas, pavarde)

chemike Angelija Garalyte, chemiké Anzelika Damaskaite, chemikeé Indré Vaitikauskyté

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UABEKOMETRTIA

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

. Laboratorijos vedéja
TVlﬂmu:_;uszggé%%”

(pareigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreéiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




IF/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-12-07
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14021
UZsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salininkai
Objektas, adresas: Turgeliy NV], Turgeliai, §aléininkq I
Eminio paémimo vieta: MPV Nr. 2, po valymo (6036874, 597014)
Eminys paimtas: 2021-11-25 15:30 pristatytas: ~ 2021-11-25 -
Eminio riigis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-11-25 baigtas: 2021-12-07
Analité Maia:::inlo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatrs c 6 [
pH - 8,0 LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/] 126 LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) mg/l 290 LST IS0 6060:2003
Suspenduotos medZiagos mg/l 30 LST EN 872:2005
Amonis mg/| 84,0 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,087 LST IS0 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,597 LST ISC 26777:1999
Fosfatas mg/l 14,1 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 93,1 LST EN 25663-2000, skaigiavimo
Bendras fosforas mg/l 16,8 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 289 LST ISO 9297:2008
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemiké Angelija Garalyt¢, chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Indré Vaisikauskyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UABSEKOMETRHA : ;
s (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

- Laboratorijos vedéja
Tvirtinu: Roma Zupkaité //6%r
[ &4 (pareigos, vardas, pavarde, paragas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkre&iais, i¢tirtais éminiais,
Be rastisko direkloriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01

@ k Lapas: 1-1

EKOMET RIJA UAB ,,EKOMETRIJA%
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija. It

2021-12-22
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14029
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai
Objektas, adresas: Jagiiiny NVJ, Jasiiny k., Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: MPV Nr. 2, po valymo (6234287, 583577)
Eminys paimtas: 2021-11-25 12:00 pristatytas: 2021-11-25
Eminio riis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-11-25 baigtas: 2021-12-22
Analité Ma‘t:::mo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
emperair c T
pH - 6,9 LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 3,78 LST EN 1899-2:2000
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) mg/l 21 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medZiagos mg/l <2,5 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 0,107 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 7,45 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,029 LST IS0 26777:1999
Fosfatas mg/l 4,23 LST EN 1SO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 7,79 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 4,36 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 265 LST ISO 9297:2008
Gyvsidabris pgll <0,020 +*CSN EN ISO 17852
Di(2-etilheksil ftalatas) ug/l <1,3 “+US EPA 8061A
Nonilfenolis (izomery miginys) pg/l <0,100 +*CSN EN ISO 18857-2
Riebalai, muilai mg/l <0,66 g;;:::a';:;:i‘,’j{:f;ﬁ;:‘” metld
INonilfenolio trietoksilatas (izomery miSinys) ng/l <0,100 +*CSN EN ISO 18857-2
Nonilfenolio monoetoksilatas (izomery miSinys);] pg/l <0,100 +*CSN EN 18O 18857-2
Nonilfenolio dietoksilatas (izomery miSinys) pgll <0,100 #*CSN EN 180 18857-2
d-nonilfenolis pg/l <0,100 +*CSN EN ISO 18857-2
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (parcigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyte, chemikeé AnZelika Damagkaité, chemike Indré Vaitikauskyté, **ALS Czech Republic
Tyrimg(us) atliko: s.ro.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB ,EKOMETRIJA® |
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja //@9—«

Roma Zupkaité LK (pareigos, vardas, pavardé, parasas)
Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, istirtais éminiais.
Be raSlidko direkloriaus sulikimo tyrimy protokolq dalimis dauginti draudZiama.
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2021-12-22
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14031
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA'", Vilniaus g. 3A, Salgininkai
Objektas, adresas: Baltosios Vokés NVJ, Baltoji Voke, Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: MPV Nr. 2, po valymo (6036302, 572332)
Eminys paimtas: 2021-11-25 10:30 pristatytas: 2021-11-25
Eminio riigis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-11-25 baigtas: 2021-12-22
Analité Maif;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 <3 4
Temperatr e TS
pH - .18 LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 10,8 LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) mg/l 26 LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medZiagos mg/l 16 LST EN 872:2005
Amonis mg/] 0,447 LST ISO 7150-1:1998
[Nitratas mg/l 7,08 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,036 LST IS0 26777:1999
Fosfatas mg/l 0,247 LST BN [SO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 7,62 LST EN 18O 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 0,303 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 277 LST ISO 9297:2008
Riebalai, muilai mg/l <0,66 e e
Gyvsidabris pgfl <0,020 ++CSN EN I1SO 17852
Di(2-etilheksil ftalatas) g/l <1,3 **US EPA 8061A
Nonilfenolis (izomery midinys) ng/l <0,130 #CSN EN IS0 18857-2
Nonilfenolio trietoksilatas (izomery mifinys) ng/l <0,100 **CSN EN ISO 18857-2
Nonilfenolio monoetoksilatas (izomery miinys)| g/l <0,100 +*CSN EN ISO 18857-2
Nonilfenolio dietoksilatas (izomery misinys) pg/l <0,100 ++CSN EN 150 18857-2
4-nonilfenolis pg/l <0,100 “*CSN EN 150 18857-2
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 & 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (parcigos, vardas, pavarde)

chemike Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Indré Vaigikauskyte, **ALS Czech Republic
Tyrimg(us) atliko: s.r.o.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB .,EKQM El lé"é.']‘: (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
" foryjos ve )
Tvirtinu: Labaru St
——— Roma Zupkaifé /i i Tt : :
(pareigos, vardas, pavardé, patagas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkretiais, i§tirtais éminiais.

Be rstiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudZiama,




