313

UAB Vilniaus vandenys laboratorija (Vanduo)

Maironio g. 12, LT-01124 Vilnius
Tel. 8-696-92631

GERIAMOJO VANDENS MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS

2022-04-04 Nr. G22.0763_02
Vilnius

UZsakovas, adresas: UAB "Pozeminés sistemos", Zirniy g. 12, LT-02120, Vilnius
Méginio paémimo vieta: Popierinés g. - Sniadeckio g., Jasifinai, nuo VR1-25 iki V3-91, L=280,7m PE100 D110 vamzdis ir nuo VR1-

1 iki V1-5 (110 PE RC) L=722,10m kartu su PE32 (L=385,2m) jvadais iki aklés
Méginj paémé: UAB "PoZeminés sistemos"
Doclogix Nr, GD22-2980
Méginio émimo data 2022-03-31 laikas 12:41
Méginio priémimo data 2022-03-31 laikas 14:32
Meéginio kiekis, mL./tara 500 ml Sterilus stiklas
Tyrimas pradétas data 2022-03-31 baigtas data 2022-04-04

Ribinis
Eil. nr.| Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas mikroorganizmy Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo
skaicius (HN 24:2017)
1 2 3 4 5 6
Kolonijas sudarantys
1 vienetai 22 °C Skaicius 1 ml vandens Be nebiidingy pokydiy 7.0 LSTEN 1SO 6222:2001
temperatiiroje
5 Zarmnels Ie?zdelz?s Skaicius 100 ml 0 <10 LST EN ISO 9308-2:2014
(Escherichia coli) vandens
g | Xelfmrmings Skaltus100m 0 <1.0 LSTEN 1SO 9308-2:2014
bakterijos vandens
4 | Zarniniai enterokokai Skaicius 100 m| 0 <10 LST EN ISO 7899-2:2001
vandens
Jvertinimas:

Atlikty tyrimy rezultatai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 , Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai” nustatytas ribines vertes. Pagal idtirtus
rodiklius vanduo saugus vartoti.

Pastabos: Indas - Nr. 2

Tvirtinu:

Kristina Adomaityté
Mikrobiologé - chemiké

N IR

1. <- maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

2. Be rastiSko laboratorijos vadovo sutikimo tyrimo protokolg dalimis dauginti draudziama.
3. Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais i3tirtais méginiais.

4. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uZ 3,0).

5. Laboratorija uz éminiy paémimg neatsako

Paaiskinimai:

UAB Vilniaus vandenys" Laboratorija Tel. 19118 Imonés kodas 120545849
Maironio g. 12 info@wv.It PVM kodas LT205458414
01124 Vilnius www.vv.lt Registry centras Registro tvarkytojas

WV

Vilniaus vandenys
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UAB Vilniaus vandenys laboratorija (Vanduo)

Maironio g. 12, LT-01124 Vilnius
Tel. 8-696-92631

GERIAMOJO VANDENS MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS

2022-04-04 Nr, G22.0763_01
Vilnius

UZsakovas, adresas: UAB "PoZeminés sistemos", Zirniy g, 12, LT-02120, Vilnius

Méginio paémimo vieta: Popierinés g. - Azuoly g., JaSitnai, nuo VR1-1 iki VR1-1 (Ziedu) PE110 L=788,3m kartu su jvadais PE32
(L=270,4m) ir 63PE (L=107,7m) iki akliy sklype

Méginj paémeé: UAB "PoZeminés sistemos"

Doclogix Nr. GD22-2980

Méginio émimo data 2022-03-31 laikas 12:53

Méginio priémimo data 2022-03-31 laikas 14:32

Meéginio kiekis, mL./tara 500 ml Sterilus stiklas

Tyrimas pradétas data 2022-03-31 baigtas data 2022-04-04

Ribinis
Eil. nr.|  Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas mikroorganizmy Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo
skaicius (HN 24:2017)
1 2 3 q 5 6
Kolonijas sudarantys
1 vienetai 22 °C Skaicius 1 ml vandens Be nebiidingy pokyciy Aptikta LSTEN ISO 6222:2001
temperatiroje
. iarmne.s Iazdeh‘as Skaitius 100 ml 0 . LT BN 0 930855014
(Escherichia coli) vandens
3 Kollforlr:nmes- Skaicius 100 ml 0 <1.0 | LSTEN 150 9308-2:2014
bakterijos vandens
- Eius 10
4 | Zarniniai enterokokai Skaicius 100 m| 0 <1.0 LST EN ISO 7899-2:2001
vandens
Jvertinimas:

Atlikty tyrimy rezultatai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai” nustatytas ribines vertes. Pagal iétirtus
rodiklius vanduo saugus vartoti.

Pastabos: Indas - Nr. 1

Tyrima (-us) atliko:

%99’ Danuté Vaitikauskiené

Mikrobiologe

Tvirtinu:

. }! ; Kristina Adomaityté
' Mikrobiologé - chemiké

UAB ,Vilniaus vandenys” Laboratorija
Maironio g. 12

w 01124 Vilnius

Tel.19118
info@wv.It
www.vv. |t

|monés koda's 120545849
PVM kodas LT205458414
Registry centras Registro tvarkytojas

Vilniaus vandenys



. IF/KVP 5.10-01
j B Lapas: 1-1
EKOMETRI A UAB ,EKOMETRIJA®
R Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el, p. info@ckometrija.lt

2022-04-27
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 4046
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Objektas, adresas: Rudnios k. vandenvietés vartotojas, Rudnios k., Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ Eiaupo
Eminys paimtas: 2022-04-19 11:50 pristatytas: 2022-04-19
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-04-19 baigtas: 2022-04-27
Analité Ma‘l‘:.:‘\.;uno Tyrimo rezultatai 5 ‘:;}3} 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
o o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Tﬁmperamrd c 9?2 - Chem.analiz.mel. Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaran¢iy vienety skaicius 22 °C [ KSV/ml Neaptikta nebiidingy [**LST EN 150 6222:2001
pokydiy
; i G i KSV/100 ’ **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN IS0 9308-
ratdie . 8-1: g }
Koliforminiy bakterijy skai¢ius il Neaptikta 0 lisotam1a017
. Ly i oYy Sv/ 5 *LSTE 81 EN IS A
Zarnyno lazdeliy (Bscherichia coli) skaidius K ml] 10 Neaptikla 0 ::;E:L;T:;ﬁ??”m EDIALST NSO 9308
Zarniniy enterokoky skaitius KS\I:[IOO Neaptikta 0 |**LST EN ISO 7899-2:2001
C. perfringens skaicius KS:{]IOO Neaptikia 0 [**LSTENISO 14189:2016(N)
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
<~ maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldyluve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos;
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pureigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

| P, (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: la i ///%f

7
i (purcigos, vardas, pavardé, purads)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, iitirtais émininis,

Be mitisko direktoriaug sutikimo tyrinny protokoly dalimis dauginti draudZziama,




By IF/KVP 5.10-01
j fi ) Lapas: 1-1
UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology p. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el p. info@ekometrija.lt

2022-05-04

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 3328

Uzsakovas, adresas:

UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal&ininkai

Objektas, adresas:

Zavifoniy k. vandenvieté, Zavi¥oniy k., Saléininky r.

Eminio paémimo vieta: i§ Ciaupo

Eminys paimtas: 2022-04-04 12:30 ristatytas: 2022-04-04
ys p p Yy
Eminio ris: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas; 2022-04-04 baigtas: 2022-05-04
i Matavimo ; 2 FIN ;
o me o *
Analité ThE. Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo melodo ND
1 2 3 4 5
N T Unil. NT ir PV kokybés tyrimo mer.1d.
Temperatiira °C 9,4 - Chem.anuliz.me(, Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaidius 22 °C | KSV/ml 1l nebilidingy [**LST EN IS0 #222:2001
pokyéiy
; i s KSV/100 " **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN IS0 9308-
Koliforminiy bakterijy skai¢ius " Neaptikta 0 (20 [4/A1:2017
5. : crpen e e [KSV100 A SSLST ENISO 9308-1:2014,LST EN 1SO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaigius i Neaptikta 0 120140413017
Zarniniy enterokoky skaidius KS::;] o Neaptikla 0 [**LST ENISO 7899-2:2001
C. perfringens skaiéius KSYH/II oo Neaptikta 0 [**LSTENISO 14189:2016(N)

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procedira

< - mazinu tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,

pastabos;

Eminj pa¢mé: Tomas Paulauskas

pristaté:

(pareigos, vardus, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: **NVSPL

Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

/) /6%’%%—

Tvirtinu:

/// g (pareigos, vardas, pavarldé, pordas)

Tyrimy rezultntai susijg tik su konkredinis, istirtais éminiais,
Be mstisko dircktoriaus sutikimo tyrmy protokoly dalimis dauginti draudziama,




IF/KVP 5.10-01

=)
o __" Lapas:

EKOMETRIJ A UAB , EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 § 213 67 30, faks. ¥ 5 230 85 53,
cl. p. info@ekomeltrija.lt

2022-05-04

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 3322
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai

va— .

Objektas, adresas:

Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo

Eminys paimtas: 2022-04-04 11:00 pristatytas: 2022-04-04
Eminio riis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-04-04 baigtas: 2022-05-04
- Matavimo . . HN :
Analité avam'm Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND*
| 2 3 4 9
= ° Unif: NT ir PV kokybés tyrimo met,1d,
Temperatura ¢ 9‘3 - Chemeanaliz.met, Vilnius, 1994
. . Bc
Kolonijas sudaranéiy vienety skai¢ius 22 °C | KSV/inl Neaptikia nebiidingy |**LST EN 1SO 6222:2001
pokyéiy
; i i KSV/100 . “*LST EN ISO Y308-1:2014,LST EN 18O 9308-
Koliforminiy bakterijy skaicius e Neaptikta 0 Can AT
g S KSV/100 : **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN 150 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaigius l Neaptikta AR e e
s g Gz V/100 ’
Zarniniy enterokoky skaigius S a1 Neaptikta 0 [**LST ENISO 7899-2:2001
; v/ ;
C. perfringens skaiius KSmlIOO Neaptikta 0 **LST ENISO 14189:2016(N)
¥ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj pagme: Tomas Paulauskas prislate: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (parcigos, vardas, pavardeé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos. vardas, pavardé/pavadinimas)

(parcigos. vardas, pavardé/pavadiniomas)

Tvirtinu: / /&’f

U (parcigos, vardas, pavardé, paraus)

Tyrimi} rezultatai susijg tik su konkrediais, iftinais éminiais.

Be rastisko dircktoriaus sutikimo tycmuy protokoliy dalimis dauginti draudziama.




. [F/KVP 5.10-01
,ﬂ E) Lapas: (-2
E K OME T',;-:'.j.. A UAB ,EKOMETRIJA
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, fuks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekomelrija, it

2022-05-09
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 3329
Uzsakovas, adresas:  UABR "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal&ininkai
Objektas, adresas: Salgininkai, Buiny€ios g. vandenvicte, Ba¥nydios g., $aléininkai, Salgininky r.
Eminio paémimo
vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-04-04 13:00 pristalylas: 2022-04-04
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-04-04 baigtas: 2022-05-09
o atavi “ \
Analité i IU:::Im“ Tyrimo rezultatai 24%';:;7 Tyrimo metodo ND*
| 2 3 4 3
b o Unil. NT it 'V kakybés tyrinto met.1d.
Tem])el atora C 9’2 B IChem analizmet, Vilniis, 1994
priimtinas
priimlinus vurlotojums [varlotojums
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy e b
poky&iy nebitdingy
pokyéiy
prilmtinas
priimtinas vartolojums fvarlolojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokyéiy nebiidingy
nokyéiy
pH - 7,6 6,5-9,5 [L8T N 180 10523:2012
Savilasis elckirinis laidis nSfem 673 2500 (LST £N27888:2002
Spalva mg/l Pt <2,00 30 |LSTEN SO 7887:2002
Drumstumas | NTU 48 4 LST EN IS0 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l 2,0 5.0 |LST EN (SO %467:3002
Aonis my/| <0,046 0,5 |LsTISO7150-1:1908
Nitralas mg/l 0,691 50 [LSTISO 7690-3:199%
Nilrilas my/| <0,032 0,5 [187T18026777:199%
GeleZis g/l R 200 [LST 180 6332:1995
i Unil. N1 ir 'V kokybés tyrimo met, 14,
Manganas ng/l <9 30 Ehemanalizanet, vilnius, 1994
Chloridas mg/l 7,66 250 |LSTIS0 9297:2008
’ LInil, NT ir PV kokybés tyrimo miet. 1d.
Sulfatas mgjl 372 250 IChemamaliz.mel, Vilnius, 1994
Natris mg/l 4,7 200 |*"LSTENISO 14912:2000
Boratas mg B/l <0,020 1,0 [LST 180 9300:1998
Aliuminis pg/l <l 200 |LST IS0 10566: 199K
Ciunidas g/l <6 50 [LSTISOG703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,16 1,5 [**15T BNISO 10304
Bromatas ) 5 10 [**svr 7.2-1:2019
Arscnas ng/l <1,0 10 |*rCSNENIS0 172942
Kadmis ng/l <(),20 5,0 [*CSNEN IS0 172042
Chromas ngll <2,0 50 [PHrOSNENISO 1729422
Varis mg/l 0,005 2,0 [***CSN ENISO 172042
Nikelis ng/l <3,0 20 [***CSNENISO 172942
Svinas ngfl <10 10 |"*7CSN EN 150 172042
Stibis nell <|,0 5,0 [***CSN BN IS0 1729422




1F/KVP 5.10-01

Reg. Nr, 3329 Lapas: 2-2

1 2 3 4 5
Selenas pe/l <1,0 10 [#**CSNEN SO 172942
Gyvsidabris ngll <0,020 1,0 |***CSNENISO 17852
Benzenas pg/l <0,20 1,0 [**LST ENISO 20595:2018
Benzo(a)pirenas ng/l <(),002 0,010 [|**LST EN IS0 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy Hg/! S 0,10 |++skystiy chiomtograt
suma
1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <0,20 3,0 |**LSTEN IS0 20595:2018
Trichloretenas (TCE) ng/l <0,20 10 |**LST EN ISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) ug/l <0,20 10 |**LST EN1SO 20595:2018
Haloformy suma pgl nerasta 100 |**LST EN ISO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pgll <(),005 0,10  [|**LST ENISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ngfl <0,005 0,10  |**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10  |**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 |**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas pg/l <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Izodrinas pg/l <0,005 0,1  [**LST EN IS0 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pgl <0,005 0,030 [**1.8T EN IS0 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) pg/l <0,005 0,030 [*=LST EN IS0 6468:2000
Dicldrinas pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas ng/l <0,005 0,1  [**LST ENISO6468:2000
4,4' Metoksichloras ng/l <0,01 0,1  [**LST EN1SO 6468:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50  [**LST EN IS0 6468:2000
¥ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procediira
< - ma¥iau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paemé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavarde) (parcigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guico, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika DamaSkaité, chemiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemiké Indré Vaidikauskyte, **UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.o.

(parcigos, vardus, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: ' /'/%%Em—'

i (parcigos, vardas, pavardé, parudas)

Tyrimy rezultatai susij tik su konkregials, istirtais éminiais,

Be radtisko dircklorinus sutikimo tyriiny protokala dalimis dauginti drandZiama.




N 1F/KVP 5.10-01
‘_ﬁ l)i Lapas: I-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
e Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ckometrija.lt

2022-05-09
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 4106
Uzsakaovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Objektas, adresas: Baltosios Vokés vandenvieté, Vilniaus g. 29, Baltosios Vokés mstl., Saldininky r.
Eminio paémimo vieta: .Greiinys Nr. 50181
Eminys paimtas: 2022-04-20 pristatytas; 2022-04-20
Eminio riigis: pozeminis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-0420 baigtas: o 2022-05-09
| Analité x\'ii'l‘l::\‘l'i'no Tyrimo rczulatai Tyrimo metodo ND*
‘ | 2 3 4
} = N
phi - 7.4 LST EN [SO 10523:2012
| Permanganato indcksas - mg/| 4,5 LST EN IS0 %167:2002
‘ Savitasis clektrinis laidis pnSlem 456 LST BN 27838:2002
3 Sarmingumas (hidrokarbonatai) mg/1 236 gl': il'\:;d'l::'I\l:c:"\fl’l:l‘u‘:)l;,';;U Y
% Bendras kictumas (suminis kalcis ir magnis) mg-ckv./l 4,66 LST ISO 6059:1998
\ [3tirpusiy mineraliniy medziagy suma mg/l 331 skaitiavimo
Cco3 mg/l 0,043 skaitiavimo
Chloridas mg/l 2,48 LST ISO 9297:2008
sl wl | oo [Gmen e
Nitratas - mg/l 0,227 LST 1SO 7890-3:1998
Nitrilas ' mg/| <0,032 LST ISO 26777:1999
Natris mg/| 13,2 CLST EN ISO 14911:2000
Kalis mg/| 24 *HLST EN ISO 14911:2000 .
Kaleis mg/] 48,7 LST ISO 6058:199%
Magnis mg/l 27,1 LST IS0 6059; 1998
Amonis my/| 0,32 LST 150 7150-1: 1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
| < - maiau tyrimo metodo nustatymo ribos
‘ Eminio saugojimas Saldyrive +3 £2 °C
| Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémeé: Aldis Zazeckas pristaté: Aldis Zazeckas

(parcigos, vardas, pavardé) (pareigos, vnrdas, pavardi)

Tyrimg(us) atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemikas Adrian Guigo, chemiké Elena Mataytene, chemiké Indré Vaigikauskyté i
{parcigos, vardas, pavard&/pavadinimas)
chemiké AnZzelika Damaskaité, **UAB "Vandens tyrimai”

/ (parcigos, vardas, pavardé/pavadininus)

{ TITE 17 : =z
¥ (parcigos, vardas, pavardé, paradus)

Tvirtinu:

Tyrinwy rezultatai susijy tik su konkretiais, idtinais éminiais. |

De radtisko dircktoriaus sutikimo tyrinu) protokalky dalimis douginti draud2iama. | |




IF/KVP 5.10-01
Lapas: 1-2

UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks, 8 5 230 85 53,
el. p. info@ckometrija.lt

2022-05-09

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 3321
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salgininkai

Objektas, adresas: Jadiiiny (Naujoji g.) vandenvieté, Naujoji g., Jagiiinai, §aléininkq L.

Eminio paémimo

vieta: i§ Ciaupo
Eminys paimtas: 2022-04-04 11:00 pristalytas: 2022-04-04
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-04-04 baigtas: 2022-05-09
Analité Ma:;\;imu Tyrimo rezultatai 24?;17 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperatdira ' .3 © Chomamlmecvinimiood
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartolojams
Kvapo slenkstis = ir be nebiidingy ir be
pokytiy nebiidingy
pokyéiy
priimtinas
priimtinas vartotojams fvartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokygin nebiidingy
pokyciy
pH - (5] 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 402 2500  [LsTEN 278882002
Spalva mg/l Pt 3,28 30 |LSTENISO 78472012
Drumstumas NTU 0,33 4 LST EN [SO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l 1.3 5,0 [LST BN ISO 8467:2002
Amonis mg/l <(,046 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Niltratas mg/| 6,25 50 |LST IS0 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,032 0,5 [LsT IS0 26777:1999
Gelezis ng/l 19 200 |LSTI1S06332:1995
Manganas PR I s e
Chloridas mg/l 8,44 250  |LsTISO 9297:2008
Sulfas gl | 27 | aw [EEeevem v
Natris mg/] 4,2 | 200  [usTEN iSO 14911:2000
Boratas mg B/l <0,020 1,0 [LsTISO 9390:1998
Aliuminig pg/l <11 200 |LSTISO 10566:199%
Cianidas g/l <6 50 |LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,13 1,5 [**LST EN SO 10304
Bromatas pg/l <5 10 |**svr 7.2-1:2019
Arsenas pg/l <1,0 10 [***CSNENI1SO 172942
Kadmis ng/l <0,20 5,0 [***CSNEN1SO 17294-2
Chromas pgl <2,0 50 [***CSNENISO 17294-2
Varis mg/l 0,003 2,0 |***CSNENISO 172942
Nikelis ng/l <3,0 20 [***CSNENISO 172042
Svinas pgfl <1,0 10 [**"CSN ENISO 17294-2
Stibis pg/l <L,0 5,0 |"ttCSNEN ISO 17294-2




IF/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 3321 Lapas: 2-2

1 2 3 4 5
Selenay pg/l <[,0 10 |**4CSN EN IS0 17294-2
Gyvsidabris pg/l <0,020 1,0 |***CSNENISO 17852
Benzenas ng/l <0,20 1,0 [**LST ENISO 20595:2018
Benzo(a)pirenas pg/l <0,002 0,010 [*LST ENISO 17993:2004
;Z::]lfincikliu aromatiniy angliavandeniliy g/l . 010 [¥akystinenromatograiis
1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <0,20 3,0 ["LSTEN IS0 20595:2018
Trichloretenas (TCE) ng/l <0,20 10 |*=LST EN IS0 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) ng/l <0,20 10 |™=LST EN IS0 205952018
Haloformy suma ng/l nerasta 100 [**LST EN 1SO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10 [*fLST EN IS0 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 |**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorciklohcksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10 [**1.ST EN IS0 6468:2000
Delta-ITeksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 |**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10 |**LST EN 1SO 6468:2000
Heptachloras pgll <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
[zodrinas pg/l <0,005 0,1 |**LST EN 150 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pgll <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ng/l <0,005 0,030 [**LST EN IS0 6468:2000
Dieldrinas pgll <0,005 0,030 [|**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas g/l <0,005 0,1 [**LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras ngll <0,01 0,1 [**LSTEN ISO 6468:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50 |**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
minio saugojimas aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj pa¢mé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavardé) (parcigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: chemikas Adrian Guiéo, chemiké Angelija Garalyte, chemiké Anzelika Damaskaité, chemiké Elena Mataytene

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemiké Indré Vai€ikauskyte, **UAB "Vandens tyrimai", #**ALS Czech Republic s.r.o.

(purcigos, varday, pavardé/pavadinimas)
f

Tvirtinu: | ! ST
T 7777

(pareigos, vardag, pavarde, piiralus)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, i&tirtais éminiais,
Be rastisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudziama.




P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1
;ﬁ ' Lopas:_ 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA%
o S Geology g 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
cl. p. info@ekometrija.lt

>
-

2022-05-09
TYRIMY PROTOKOLAS Nr. 4107
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salgininkai
Objektas, adresas: Jngiiiny gelezinkelio vandenvieté, Jainai, Saldininky r.
Eminio paémimo vieta: i diaupo : '
Eminys paimtas: 2022-04-20 pristatytas: 2022-04-20
Eminio riisis: poZeminis vanduo
Tyrimas pradétas; 2022-04-20 baigtas: 2022-05-09
Analité M“lf:::"m Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperaliira °C : Chamam Vi 19
pH - 1,5 LST GN IS0 10523:2012
Permanganato indeksas mg/| 1,5 L.ST EN IS0 8467:2002
Suvilasis clektrinis laidis pS/em 444 LSTEN 27888:2002
Sarmingumas (hidrokarbonatai) mg/l 206 ‘C‘r.l‘\‘:';“'::“"’l::!‘l"",‘ﬁzﬁf"’l’g‘;‘r’ el
Bendras Kictumas (suminis kalcis ir magnis) mg-ckv./I 4,01 LST [$O 6059;1998
[3tirpusiy mineraliniy medzZiagy suma mg/l 295 skaltiuvimo
CO3 mg/l 0,038 <kaidinvimo
Chlaridas mg/l 2,27 15T IS0 Y297:200K
Sulfaas ngl T T
Nitratas mg/l <0,159 LST 1SO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,032 LST 180 26777:1999
Natris mg/l 7,6 *LST EN IS0 14911:2000
Kalis mg/l 1,6 *SLSTEN 1SO 14911:2000
Kalcis mg/l 55,2 LST ISO GUSK: 199K
Magnis mg/l 15,3 1.ST 1SO 6059:1998
Amonis mg/l 0,401 18T ISO 7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatyma ribos
Eminio saugojimas ¥aldyluve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: )
Eminj paémé: Aldis Zazeckas pristaté: Aldis Zazeckas
(pareigos, vardos, pavardé) (pireigos, vardas, pavandé)
Tyrimg(us)
atliko: chemiké Angeliju Garalyte, chemikus Adrian Guiéo, chemiké Elena Mataytene, chemiké Indré Vaidikauskyte

(pareigos, vardas, pavirdé/piwvadinimas)
chemiké AnZelika Damagkaite, **UAB "Vandens Lyrimai"

UAB TERTUNTTTRIIAY {parcipos, vardas, pavardd/pavadinings)

Tvirtinu:

Labonigtarijos vedd)n

(pareigos, vardas, pavardé, paradas)
“Tyrimyy rezaltatai susijg 1ik su konknediais, idtirtais éminiais,
Be radlitka dircklorinus sulikimo tyrinm protokoly dalimis dauginti draudinma.




_ap

[

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

EKOMETRIJA

Uzsakovas, adresas:

Objektas, adresas:

Eminio paémimo
vieta:

UAB ,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ckometrija, It

2022-05-09

3323

UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salgininkai

1F/KVP 5.10-01

Lupas:

1-2

Jagiiny geleZinkelio stoties vandenvicté, Jasiinai, Salgininky r.

i§ Ciaupo

Eminys paimtas: 2022-04-04 10:30 pristatytas: 2022-04-04
Eminio ridis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-04-04 baigtas: 2022-05-09
i Matavimo| . . . HN .
Analite it Tyrimo rezultalai _)4_210” Tyrimo metodo ND*
| 2 3 4 5
2 o Unif, NT ir 'V kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira C 9,0 B Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartolojams [vartolojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebiidingy
pokyéiy
priimtinas
priimlinas vartolojams [variotojams
Skonio slenkstis “ ir be nebidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
pokyéiy
pH - 7.4 6,5-9,5 [LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 825 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 5,47 30 [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,17 4 LST EN 1SO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/I 2,0 5,0 |LST EN ISO §467:2002
Amonis mg/l <0,046 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 2,50 50 [LsTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,032 0,5 |LSTISO26777:1999
Gelezis pgll 29 200  |LST IS0 6332:1995
Unit, NT ir PV kokybés tyrimo met. Id,
: <
Manganas pg/l 9 50 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Chloridas mg/l <1,75 250 |LSTISO 9297:2008
Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d,
g ) ybes yrimo met.
Sul &“dh mg/l —'64 250 Chenvanaliz.met. Vilnius, 1994
Natris myg/l 6,6 200  |**LSTEN ISO 14911:2000
Boratas mg B/l <0,020 1,0 [LST IS0 9390:1998
Aliuminis ngfl <11 200 [LST IS0 10566:1998
Cianidas pg/l <6 50 [LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,12 1,5 [**LSTENISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 |#sve72-12018
Arsenas pg/l <1,0 10 [7*CSN ENISO 72942
Kadmis pg/l <0,20 5,0 |**CSNEN IS0 1729422
Chromas pe/l <2,0 50 [**+CSN BN (50 17294-2
Varis mg/l 0,015 2,0 |***CSNENISO 172942
Nikelis ng/l <3,0 20 [#CSN ENISO 17294-2
Svinas ng/l <l,0 [0 |**CSNENISO 172942
Stibis pefl <1,0 5,0 [***CSNEN IS0 1729422




Reg. Nr. 3323

IF/KVP 5.10-01

Lapas:

2

2-

2

1 2 3 4
Selenas pg/l <10 10 [***CSNEN IS0 172942
Gyvsidabris ng/l <0,020 1,00 |***CSNENISO 17852
Benzenas pgll <0,20 1,0 |**LST EN ISO 20595:2018
Benzo(a)pirenas pg/l <(,002 0,010 [**LST BN 1SO 17993:2004
zﬂ:ﬁiacikliq aromatiniy angliavandeniliy g S 0,10 |¥oskysticromisogratia
1,2-Dichloretanas (DCA) ngll <0,20 3,0 [**LST ENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 |**LST EN IS0 20595:201%
Tetrachloretenas (PCE) ng/l <0,20 10 [**LST EN1SO 20595:201%
Haloformi} suma pg/l nerasta 100 [|**LST EN IS0 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <0,005 0,10 |**LST EN IS0 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10  [**18T EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ug/l <0,005 0,10 |**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <(),005 0,10  [**LST EN IS0 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 [**LST BN IS0 6468:2000
[zodrinas pg/l <0,005 0,1  |**LST EN IS0 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pg/l <(,005 0,030 [*LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) pe/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas pg/l <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas ng/l <0,005 0,1 [**LST EN ISO 6468:2000
4.4' Metoksichloras ng/l <0,01 0,1 [**LSTEN ISO 6463:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50  [**L.8T BN ISO 6468:2000

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé:

Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavarde)

Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavard¢)

Tyrimg(us) atliko: chemikas Adrian Guiéo, chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Elena Mataytene

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemiké Indré Vaigikauskyté, **UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.o.

Tvirtinu;

(pareigos, vardas, puvard&/pavadinimas)

(parcigos, vardas, pavarde, paradas)

Tyrinmy rexultatai susijg tik su konkreginis, iStirinis Eminiais,

Be radtisko diccktorisus sutikimo tyrioy protokaly dalimis dauginti draudzinma.




ERQMETRIZA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.
UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salgininkai

UZsakovas, adresas:

UAB ,EKOMETRIJA*

2(022-05-20

4045

1F/KVP 5.10-01

Lapas:

Geology g. L1, Vilnius, tel. § 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
cl. p. infof@ckometrija.lt

-2

Objektas, adresas:

Rudnios k. vandenvietés vartotojas, Rudnios k., Saléininky r.

Eminio paémimo

vieta: i§ Ciaupo
Eminys paimtas: 2022-04-19 11:50 pristatytas: 2022-04-19
Eminio ragis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-04-19 baigtas: 2022-05-20
. Matavimo 2 ; HN s
Analité \:nl Tyrimo rezultatai 24:2017 I'yrimo melodo ND*
1 2 3 4 5
= Unil. NT ir PV kokybés tyrimo met 1d.
el 9 z Y ¥
Tcmpemnlm C 9,2 Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartolojams [vartolojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy ir be
pokydiy nebiidingy
pokyéiy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams;
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebiidingy
pokytiy
pH - 7,8 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 297 2500  |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt <2,00 30 |LST ENISO7887:2012
Drumstumas NTU 0,13 4 LST EN IS0 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l 0,92 5,0 |LST EN ISO 8467:2002
Amonis mg/l <0,046 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l <0,159 50 |LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,032 0,5 [LSTISO 26777:1999
Gelezis pgfl <19 200 [LSTISO 6332:1995
Manganas < Unif. NT ir PV kokyhés tyrimo met. 1d.
ang, "[g"'l 9 50 Chem,ansliz.met,Vilnius, 1994
Chloridas mg/l <1,75 250 |LST IS0 9297:2008
Sulfatas Unif. NT ir PV kokybés tyritno met, 1d,
mg/l 4,75 250 Chem.analiz.met. Vilniug, 1994
Natris mg/l 2.8 200 [**LST EN ISO 14911:2000
Boratas myg B/l <0,020 1,0 |LST 180 9390:1998
Alinminis ngfl <11 200 [LSTISO 10566:1998
Cianidas ng/l <6 50 [LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,13 1,5  |**LSTENISO (0304
Bromatas g/l <5 10 |**svp7.2-1:22019
Arsenas ngl/l <1,0 10 [***CSN EN ISO 17294-2
Kadmis g/l <0,20 5,0 [**CSNENISO 172942
Chromas ng/l <2,0 50 |***CSNEN IS0 17294-2
Varis mg/l <0,001 2,0 |"FCSNEN IS0 17294-2
Nikelis ug/l 7.4 20 [***CSNENISO 17294-2
Svinas pgll <1,0 10 |***CSN EN IS0 17294-2
Stibis g/l <1,0 5,0 [***CSN EN IS0 17294-2




IF/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 4045 Lapas: 2-2
| 2 3 4 5
Selenas pg/l <1,00 10 |***CSNENISO 17204-2
Gyvsidabris ng/l <0,020 1,0 [**=CSNENISO 17852
Benzenas pg/l <0,20 1O [*LST EN1SO 205952018
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 |*“LST EN IS0 17993:2004
giﬁfiadkm! aromatiniy angliavandeniliy ugl — 0,10 [*sskystiy ctromtogratjn
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <0,20 3,0 |**LST EN1SO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 [**LST EN1SO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) ng/l <(0,20 [0 |**LST EN IS0 20595:2018
Haloformy suma ug/l nerasta 100 [*“LST EN ISO 20595:201%
Heksachlorbenzenas (HCB) pgll <0,005 0,10 |™LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorciklohcksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10 [*LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 |"*LST EN 1S0 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ngll <0,005 0,10 [**LST BN IS0 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pel/l <0,005 0,10 |**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 [**LSTEN ISO 6468:2000
Aldrinas pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Izodrinas ng/l <0,005 0,1 |**LST ENISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ng/l <0,005 0,030 |=*LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ng/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas pe/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas pe/l <0,005 0,1  [**LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras pe/l <0,01 0,1 |**LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma ngl/l <0,01 0,50 [**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau lyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé; Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavard) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusgo, chemiké Angelija Garalyte, chemiké Anzelika Damagkaité, chemiké Elena Mataylene

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemiké Indré Vaicikauskyté, **UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.ro,

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
it o | [
Tvirtnu: ]

77
l! (parcigos, vardas, pavardé, paradas
34 (i P

Tyriny rezultatai susije ik su konkreiais, iStintais éminiais.

Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama,




1F/KVP 5.10-01

Lapas:
UAB ,,EKOMETRIJA%

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

el. p. info@ekometrija.lt
2022-06-17

6530

Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal&ininkai

1-1

Objektas, adresas:

D. Sélos vandenvieté, D. Sélos, Saléininky r.

Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo

Eminys paimtas: 2022-06-08 12:30 pristatytas: 2022-06-08
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-06-08 baigtas: 2022-06-17
Analité Md‘::lmo Tyrimo rezullatai 24?3]7 Tyrimo metodo ND*
] 2 3 4 5
= o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Tempcratura C 9’4 - Chem.analiz.mel. Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaidius 22 °C | KSV/ml 6 nebiidingy|* *LST EN ISO 6222:2001
pokytiy
: . s s it KSV/100 ; *+LST EN 1SO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skaiius ml Neaptikta 0 fooaraors
Y s s ; K8V/100 ; **LST EN IS0 9308-1:2014,LST EN SO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaigius 1l Neaptikta 0 Hootaaraon
Zarniniy enterokoky skai&ius KSX:’]mO Neaptikta 0 [|**LST ENISO 7899-2:2001
Sulfitus re.:El.ukuOJancm anaeroby (klostridijy) |[KSV/100 Neaptika T,
spory skai¢ius ml
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos s
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavarde)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB ,EKOMETRIJA*

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Laboratorijos vedéja /

Roma Zupkaité

7
[{4i (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, i3tirtais éminiais,
Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudZiama,




‘ IF/KVP 5.10-01
’ﬂg : Lapas: -1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA%
. Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-06-17
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6518
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salininkai
Objektas, adresas: Ciuzakampio vandenvieté, CinZakampis, Sal&ininky .
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-06-08 14:40 pristatytas: 2022-06-08
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-06-08 baigtas: 2022-06-17
o Matavimo| .. . ; HN ; o
Analité = Tyrimo rezultatai 243017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
S Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Tempcrdtura °C 9’6 - Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaiéius 22 °C | KSV/ml Neaptikta nebiidingy|**LST EN 1SO 6222:2001
pokytiy

. - " - KSV/100 . ++LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN 130 9308-
Koliforminiy bakterijy skai¢ius il Neaptikta 0 loniaraissis
. . . . i KSV ; ¥ N IS -1 : :
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai€ius m,;lOO Neaptikta 0 1;21031'};?:;)(1)79308 12014, LT BN 150,208
Zarniniy enterokoky skaiius K&’:ﬂmo Neaptikta 0 [*’LSTENISO 7899-2:2001
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAR,.EKOMETRIJA"

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Laboratorijos vedéja
Tvirtinu: Roma Zupkaité ///%?H"

2 7 ;
[/ (parcigos, vardas, pavardé, paradas)
Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be raitisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




IF/KVP 5.10-01

1-1

ﬁ = Lapas:

EKOMETRIJ UAB ,EKOMETRIJA®
vt P o
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

CA k3 on

2022-06-17
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6528
UZsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal&ininkai
Objektas, adresas: Saltininky vandenvieté, Baznytios g., Saléininkai
] Y y g
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-06-08 13:40 pristatytas: 2022-06-08
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-06-08 baigtas: 2022-06-17
¥ P g
; Matavimo 4 : HN
. 5 *
Analité ik, Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
s, Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira °C 9,7 " |Chem.analiz.met Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaiSius 22 °C | KSV/ml 4 nebiidingu{**LST EN ISO 6222:2001
pokyéiy
. .- R KSV/100 : **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN 1SO 9308-
Koliforminiy bakterijy skaiius il Neaptikta 0 DAL
" ! i ; i KSV/100 e **LST EN SO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaigius ml Neaptikta 0 L0 14A12017
Zamniniy enterokoky skaigius KS;/llDO Neaptikta 0 |**LSTEN ISO 7899-2:2001
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas aldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB “EKOMETR TJA* (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja /%Eﬁ&t

Roma ZupKkaité e (pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, iStintais éminiais.
Be raslisko direktoriaus sutikimao tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




IF/KVP 5.10-01

j%ﬁ; 7 Lapas:

EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*
Ve N a gt eomonl
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

1-1

2022-06-17
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6519
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Objektas, adresas: Saléininky m. vandenvieté, Jubiliejinés g., Saléininkai
Eminio paémimo vieta: i§ éiaupo
Eminys paimtas: 2022-06-08 14:10 pristatytas: 2022-06-08
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-06-08 baigtas: 2022-06-17
e Matavimo i : HN
“ T *
Analité ot Tyrimo rezultatai |, o0 - Tyrimo metoda ND
| 2 3 4 5
e a Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Temperdtura C 9’8 - Chem.analiz.met, Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaigius 22 °C | KSV/ml 5 nebiidingy|**LST EN [SO 6222:2001
pokyciy
s o L o KSV/100 ot “*LST EN IS0 9308-1:2014 LST EN IS0 9308-
Koliforminiy bakterijy skaigius ml Neaptikta 0 laowwaisorr
5 L e e [KSV/100 : *<LST EN IS0 9308-1:2014,LST EN SO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiCius ml Neaptikta 0 CapIMA LD
w e K ;
Zaminiy enterokoky skaidius SX\S] 0o Neaptikta 0 [**LST EN ISO 7§99-2:2001
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Fminio saugojimas $aldytuve +3 =2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, puvardé) (parcigos, vardus, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pureigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

i UAB ,,EKOMETRIJA"
Tvirtinu: e

Roma Zunplalts (parcigos, vardas, pavurdé, parisas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais émininis.
Be radtitko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama,




o 1F/KVP 5.10-01
ﬁ P Lapas: I-1
EKO METRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
A Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-06-17
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6524
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saldininkai
Objektas, adresas: Rudnios k. vandenvieté, Rudnios k. , galéininkq I,
Eminio paémimo vieta: i§ fiaupo
Eminys paimtas: 2022-06-08 10:10 pristatytas: 2022-06-08
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-06-08 baigtas: 2022-06-17
Analité Matavimo Tyri il HN Tori todo NID*
nalité it yrimo rezultatai |, o 1o yrime metodo ?
1 2 3 4 5
b Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp{:rdtura °C 9’7 - Chem.anahz.met. Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaic¢ius 22 °C | KSV/ml Neaptikta nebldingy|**LST EN 180 6222:2001
pokyéiy
. - " KSV/100 . #*LST EN IS0 $308-1:2014,LST EN 1SO 9308-
Koliforminiy bakterijy skai¢ius 5l Neaptikta 0 loowsizolz
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaigius KS?:[]OO Neaptikta 0 ;;Jasljfiﬁi?fms":IOH'LST EN IS0 9308-
5 L v KSV/1 .
Zarniniy enterokoky skaicius \nlljl o0 Neaptikta (0 |**LST EN1SO 7899-2:2001
*ND - normatyvinis dokumentas, SYP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Emini paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UABLEROMETRITA

Lab Yot déi g (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
A aboratori)os vedeja //’@
Tvirtinu: Romn Zupkaité ik

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, istirtais éminiais.

Be rastisko dircktoriaus sutikime tyrimy protokoly dalimis dauginti draudZiama,
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1F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 85 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt
2022-06-17

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6527

Ussakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saldininkai

Objektas, adresas: Gervitkes vandenvieté, Gerviskes, SalSininky r.

Eminio paémimo vieta: i¥ ¢iaupo

Eminys paimtas: 2022-06-08 11:50 pristatytas: 2022-06-08
Eminio ridis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-06-08 baigtas: 2022-06-17
- Matavimo : R B b : ”
Analité ik Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
i e T s o Unif, NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
T(.mpn.mtum C 9’7 i Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaidius 22 °C | KSV/m] 4 nebiidingu[**LST EN SO 6222:2001
pokyciy

. . 4 KSV/100 ; +LST EN 1SO 9308-1:2014,LST EN IS0 9308-
Koliforminiy bakterijy skaicius gt Neaptikta 0 |.2014a1:2017
E . i s i KSV/100 ; SLSTE 8.1: N IS0 9308-
Zamyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiCius T:l 0 Neaplikta 0 1;2Loﬂf]r§;;?1(l)70m L2014 LST ENIRCEN0R
Zarniniy enterokoky skaicius KS::IIOU Neaptikta 0 [|**LSTEN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procedira
< - maziau tyrimo mefodo nustatymo ribos

[minio saugojimas Saldytuve +3 £2°C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté:

Tomas Paulauskas

(pareigos, vacdas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardg)

(pureigos, vardas, pavardé/pavadinimus)

UAB ,, EKOMETRIJA"
Laboratorijos vedéja

[/

Tvirtinu:

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

—Roma Zupkutwe— 777

(parcigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyriny rezultatai susijg tik su konkredinis, idtirtais éminiais,
Be radtisko dircktorians sutikima tyrimy protokoly dalimis dauginti draudziama,




IF/KVP 5.10-01

4 Py Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks, 8 5 230 85 53,

cl. p. info@ekometrija.lt

2022-06-17
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6526
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salgininkai
Objektas, adresas: Poskoniy k. vandenvieté, Poskoniy k., ga]ﬁininkq r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-06-08 10:30 pristatytas: 2022-06-08
Eminio rii§is: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2022-06-08 baigtas: 2022-06-17
Analité Ma:fan\iuno Tyrimo rezultatai 241._3;” Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Tcmperaturd OC 9’6 B Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranc¢iy vienety skaicius 22 °C | KSV/ml 3 nebiidingy|**LST EN SO 6222:2001
pokyciy
. - i KSV/100 ’ #*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN 1SO 9308-
Koliforminiy bakterijy skaic¢ius sl Neaptikta 0. losoraatoots
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiéius KS::;OO Neaptikta 0 :;’j}:ﬁt;ﬁ’;ma']:ZOM’LST EN IS0 5308-
Zarniniy enterokoky skaiéius KSKI[OO Neaptikta 0 |**LSTENISO 7899-2:2001
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko; **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

T

FLOMETRTI (parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: | raloryo /'/,@%‘

/ll ' (pareigos, vardas, pavardé, paraSas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, itirtais éminiais.

Be rastisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01
"'/‘1 ¥ Lapas: 1-1
EKOMETRIIA UAB ,,EKOMETRIJA®
""""" T Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-06-30
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6525
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salgininkai
Objektas, adresas: Poikoniy k. vandenvieté, Poskoniy k., Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ fiaupo
Eminys paimtas: 2022-06-08 10:30 pristatytas: 2022-06-08
Eminio rogis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-06-08 baigtas: 2022-06-30
Analite Mai'z:l\:mn Tyrimo rezultatai 24%2;17 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperatira °C 9,6 * | Chomamlma Vi
Drumstumas NTU 0,04 4 |LST BN 1SO 7027-1:2016
GeleZis ng/l 67 200  [LSTISO 6332:1995
#ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavardg) (parcigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guséo, chemiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB  EROMETRLIA (parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

T Laboratorijos vedéja » /%EE’#’
Tvirtinu: Roma Zuplaitd //
i
Tyrimy rezultatai susijg tik su konkre€iais, istirtais éminiais.
Be radiisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudZiama.

(parcigos, vardas, pavarde, paradas)




) 1F/KVP 5.10-01
‘% e Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-06-30
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6513
Uzsakovas, adresas; ~ UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salgininkai
Objektas, adresas: Triboniy vandenvieté, Triboniy k., Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ Eiaupo
Eminys paimtas: 2022-06-08 11:20 pristatytas: 2022-06-08
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-06-08 baigtas: 2022-06-30
Analiteé Maie:l\gmo Tyrimo rezultatai 24210\[17 Tyrimo metodo ND*
l 2 3 4 5
Tomperatia s | o | . [
GeleZis . ngll 47 200 |LSTISO §332:1995
Drumstumas NTU 0,09 4 |LSTENTSO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavard¢) (parcigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemiké Elena Mataytene, chemikas Adrian Gu$to

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB .EK OMETRUAY (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja /A%,
Roma Zupkaiie 7777 (parcigos, vardas, pavarde, paradas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, itirtais éminiais.
Be radtisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




IF/KVP 5.10-01

@ 2] Lapas:

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekomelrija.lt

1-1

2022-06-30
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6517
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai
Objektas, adresas: Ciuzakampio vandenvieté, Ciuzakampis, Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-06-08 14:40 pristatytas: 2022-06-08
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-06-08 baigtas: 2022-06-30
Analite Maia:l\:mo Tyrimo rezultatai 24};2;” Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
[ o | 88 | - o
Drumstumas NTU 0,11 4 [LST ENISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulanskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (parcigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guico

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB ,.EK OMETIRIIAY (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Laboratorijos vedeja

(pareigos, vardas, pavardg, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, i3tirtais éminiais.

Be raitidko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




IF/KVP 5.10-01

I/
Lapas: 1-1
B o
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-07-04
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7234
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Objektas, adresas: Rago7iskiy vandenvieté, RagoZiskiy k., Vilniaus r.
Eminio paémimo vieta: i Siaupo
Eminys paimtas: 2022-06-21 09:30 pristatytas: 2022-06-21
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-06-21 baigtas: 2022-07-04
Analite Ma\t}a::?mu Tyrimo rezultatai 2;_?;” Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- - Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. Id.
Temperatura C 9’6 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranény vienety skaicius 22 °C | KSV/ml 45 nebidingy|**LST EN ISO 6222:2001
pokyéiy
y o i g KSVv/100 S *+LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skai¢ius et Neaptikta 0 fyonararinois
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiius KSX{llOO Neaptikta 0 :;L;Efiﬁi?fms‘i 20 EALSTENIISO 9308:
Zarniniy enterokoky skaicius KSW]] b Neaptikta () [**LSTEN IS0 7899-2:2001
m
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (parcigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB ”EKOME TRIJA (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

. atorijos vedéja
Tvirtinu: Lﬂbor‘n\o‘,{]‘?hum] /A%ﬁg’

Reoma-E 771 ) .
(parcigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreéiais, istirtais éminiais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01

j: 9 Lapas:

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-07-05
TYRIMU PROTOKOLAS Nr, 7230
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Objektas, adresas: Triboniy k. vandenvieté, Triboniy k., Vilniaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-06-21 09:00 pristatytas: 2022-06-21
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-06-21 baigtas: 2022-07-05
Analité Ma::::mo Tyrimo rezultatai 2422117 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Tomperatir o N
GeleZis pg/l 146 200 |LSTIS06332:1995
Drumstumas NTU 5,3 4 |LST ENISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paé¢mé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (parsigus, vardas, pavardg)

Tyrima(us) atliko: chemiké Elena Mataytene, chemikas Adrian Gui¢o

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

(paraigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkretiais, istirtais éminiais.
Be ratisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokoli dalimis dauginti draudziama.




EKOMETRIJA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.
UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salininkai

Uzsakovas, adresas:

1F/KVP 5.10-01
Lapas:

UAB ,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ckometrija.lt

2022-07-07

6529

1-2

Objektas, adresas:

D. Sélos vandenviete, D. Sélos, §aléininkq I,

Eminio paémimo
vieta:

i§ ¢iaupo

Bminys paimtas: 2022-06-08 12:30 pristatytas: 2022-06-08
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-06-08 baigtas: 2022-07-07
Analité Ma::;imo Tyrimo rezultatai 24]_-5;17 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperaira AR
priimtinas
priimtinas vartolojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy ir be
pokytiy nebiidingy
pokyéiy
o ) priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis = ir be nebidingy irbe
pokytiy nebiidingy
poky¢iy
pH - 7,6 6,5-9,5 [LST EN [SO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 496 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 5,30 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,30 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l |2 5,0 |LSTEN IS0 8467:2002
A monis mg/l 0,058 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 1,09 50 |LSTISO 7890-3:1998
INitritas mg/l <0,032 0,5 |LSTISO 26777:1999
Gelezis I ' Jpg/l T 92 — 506_ LST 1SO 6332:1995
Manganas he/ 36 SO |chemantizmer Vi 1098
Chloridas mg/l 3,33 250  |LST ISO 9297:2008
Sulfas mgl | M4 | 250 [ v
MNatris o 715' o ¥ 300 |--LSTENISG 149112000
Boratas mg B/ 0,075 1,0 |LST IS0 9390:1998
Aliuminis ng/l <10 200  [LSTISO 10566:1998
Cianidas pgl/l <6 50 [LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,17 1,5 [**LSTENISO 10304
Bromatas ng/l <5 10 [**sVP7.2-1:2019
Arsenas pgll <1,0 10 [***CSN EN 1SO 17294-2
Kadmis ngll <0,20 5,0 |***CSNENISO 17294-2
Chromas ne/l <20 50 |***CSNENISO 17294-2
|Varis mg/l 0,003 2,0 |***CSNENISO 17294-2
Nikelis ngfl <3,0 20 |***CSNEN [SO 17294-2
Svinas ngfl <1,0 10 [***CSNEN ISO 17294-2
Stibis ng/l <1,0 5,0 [***CSNENISO 172942




Reg. Nr. 6529

TE/KVP 5.10-01
Lapas: 2-2

1 2 3 4 5
Selenas pgll <1,0 10 [***CSN EN1SO 17294-2
Gyvsidabris ng/l 0,026 1,0 [***CSNEN1SO 17852
Bendra organiné anglis mg/l 1,7 - *LST EN ISO §245:2003
Benzenas ng/l <0,20 1,0 [**LSTEN (SO 20595:2018
Benzo(a)pirenas pg/l <0,002 0,010 |**LST ENISO 17993:2004
l)uarﬂfiacik]iq aromatiniy angliavandeniliy ug/l —_— T
1,2-Dichloretanas (DCA) ngll <0,20 3,0 [**LSTENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) ngfl <0,20 10 [**LST EN IS0 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) pgll <0,20 10 [**LST EN[SO 20595:2018
Haloformy suma ng/l nerasta 100 |**LST EN SO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) pgfl <0,005 0,10 [**LST EN IS0 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [**LST EN IS0 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ngll <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ug/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10 |**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas pgll <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
[zodrinas g/l <0,005 0,1  [**LST EN IS0 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ne/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) nel <0,005 0,030  [**LST EN ISO 6468:2000
Dicldrinas ugf/l <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas ngfl <0,005 0,1  [**LST ENISO 6468:2000
4.4' Metoksichloras ug/l <0,01 0,1  [**LST EN iSO 6468:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50  [**LST EN IS0 6468:2000
Visuminis alfa aktyvumas Bqg/l <0,04 0,10 |***CSN 757611
Visuminis beta aktyvumas Ba/l <0,10 1,00 |***CSN 757612, CSN EN 150 5697
Tritis Bq/l <10 100 |***CSN EN 180 9698

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 2 °C
Papildomi duomenys,
nastabos:

Bminj paémé: Tomas Paulauskas

{pareigos, vardas, pavarde)

pristaté:

Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusto, chemiké Angelija Garalyté, chemike AnZelika Damaskaité, cheniiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemike Indré Vaicikauskyte, **UAB "Vandens tyrimai”, ¥**ALS Czech Republic s.r.o.

Tvirtinu:

UAR JEKOMFETRI

F TR

L

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

e T
[T CJit

B
T [ 77

(pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, istirtais éminiais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudZiama,




2

4R
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®

IF/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1

et Geology g. 11, Vilniug, 1el, 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el p. info@ekomelrija.lt
2022-07-20
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. ‘_QS_ZQ
Uisakovas, adresas: ~ UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Objcklas, adresas: Baltosios Vokes vandenvicté, Baltosios Voleés mstl., Saléininkyr,
Eminio paémima vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-06-08 09:4.0 pristatytas: 2022-06-08
Eminio riigis; geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-06-08 baigtas: 2022-07-20
Analité Mn:::mm Tyrimo rezultatai 241;2(:117 Tyrimo melodo ND*
I 2 3 4 5

e a | 3 | - [yt
Visuminis alfa aktyvumas By/l <0,04 0,10 [**CcSN73 7611
Visuminis beta ak lyvumas By/l <0,10 1,0 |**CSN 75 7612, CSN EN 1SO 9697
Tritis Ry/l <l0 100 [**CSN EN1SO 9608

END - normatyvinis dokumentas, SYP - standarting veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustalymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuye +3 +2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos:
£minj pagmé: Tomas Paulauskas prisialé: Tomas Paulavskas

(parcigus, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko; **ALS Czech Republic s.r.o.

(pareigos, vardas, pavardd)

{pareigos, vardas, pavardé/pavadininns)

Trtoad)

(pureigos, vandas, pavardé/pa

LA L PLONE TR

Tvirtinu: Loboradoeding ol l/@éﬁﬂr’
> 77
1

Rein Aupileait (pareiyos, vaedis, pavaedi, paradig)

“Tyrinnp reznllatai susijy tik su konkretinis, i8tinais caiiniais.

e rastisko diccktosiaus sutkimo tyeimy protokoly dolimis douwginti deaudzinar,




TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

IF/KVP 5.10-01

Lupas: 1-1

UAB ,EKOMETRIJA"
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@@ekometrijo.

6565

2022-07-20

Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g, 3A, Salgininkai

Objektas, adresas: Jaitiny geleZinkelio vandenvicté, Jadianai, Saldininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-06-08 09:10 pristatytas: 2022-06-08
Eminio riis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-06-08 baigtas: 2022-07-20
Analité M“t:ﬁ"m Tyrimo rezultatai 242?:]7 Tyrimo metodo ND*
I 2 3 4 5
fomporsin g | wm | - e
Visuminis alfa aktyvumas By/!l <0,04 0,10 [*csN7s 7611
Visuminis beta aklyvumas By/l <0,10 1,0 [P*CSN 7S 7612, CSN EN 1SO 0697
Tritis B/l <10 100 [**CSN EN IS0 998
*#ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarling veiklos procediea
< - moziau tyeimo melodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
{parcigos, vordas, pavardé) {parcigos, vardas, pavardé)
Tyrimag(us) atliko: **ALS Czech Republic s.r.o.
P —

LIAGS CERONTE TR

Tvirtinu: b bt ey i AREEEET—

(purcigos, vardas, pavardé/pavadininms)

R Luikaitd

i (parciyos, vardas, pavardé, paridas)

“Tyrinny reznlintai susijy tik su konkretiois, Btinafs Gainfais

He rudtisko direk

tyrinwy protokoky duliniis douginti J




[F/IKVP 5.10-01

-
’__ﬂ E Lapas:

EKOMETR|JA UAB ,,EKOMETRIJA®
Geology g. 1, Vilnius, tel. 85213 67 30, fuks. 8 5 230 85 53,
el p. info@uekometrijit

1-1

2022-07-20
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6523
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Objektas, adresas: Gerviskiy k. vandenvicté, Gerviskiy k. , Saléininky r.
Eminio paémimo viela: i§ Eiaupo
Eminys paimtas: 2022-06-08 10:10 pristatytas: 2022-06-08
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2(22 06-08 baiglas: 2022-07-20
o Malavi ; g By
Analité I lv:‘\:unu Tyrimo rezultatai ,,4!_?:” lyrimo metodo ND*
| 2 3 4 5
e . Unil, NT ir 'V kokylds iyrimo met. b,
Tcmpemtum °C ()’7 Chentunalizmet Vilnius, 1994
Tritis Be/l <10 100 |**CSNEN SO 9698
Vistuminis beta aktyvumas By/l <0,10 1,0 [+€8M 75 7612, CSN EN 1SO 9697
Visuminig alfa aktyvumas B/l <0,04 0,10 |*=csN 57611
*ND - normatyvinis dokumentus, SVP - stundarting veiklos procediira
< - moZinu lyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $oldyluve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas cistaté: Tomasy Paulauskas
Lp p
{pureigos, vardas, pavirdd) (pareigos, vacdis, pavande)

Tyrimg(us) atliko: **ALS Czech Republic s.c.0,

(parcigos, vardas, pavacdd/pavadinimas)

AT LER QNN TI) A (pureigos, vardas, pavardé/paviclinimus)

Tvirtinu: Lisboraly e, sl /’/’é’ggggg-;

4 . i . LA Ty
RN (parcigos, vardas, puvarlé, piaridus)

Tyrinny rezulntai susijy tik su konkreinis, istinais ¢mingais.
Be radtigko dirckiariaus sutikimo tyeimy protokaky dalinus danginti draudzizma,




5 IF/KVP 5.10-01
iy
_ﬁ =) Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
. Geology g 11, Vilnius, tel, 8 5213 67 30, laks, 8 5 230 85 53,
el, p. info@@ekomelrija.ll
2022-07-20

P

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6519
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai

Objektas, adresas; Poskoniy k. vandenvicté, Podkoniy k., Saldininky r.
Eminio paemimo vieta; i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-06-08 09:10 pristatytas: 2022-06-08
Eminio rigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-06-08 baigtas: 2022-07-20
Analité M“:::\\:""“ Tyrimo rezultatai 2‘1[:121:” Tyrimo metodo ND*
| 2 3 4 5
emperatr g | _ns | - peeim e
Visuminis alfa aktyvumas By/l <0,04 0,10 |=csn7s 7611
Visuminis beta aktyvumas By/l <0,10 1,0 [**CSN 757612, CSN EN (SO v6Y7
Tritis By/l <10 100 [**CSN BN 1SO 9698
#ND - normalyvinis dokumentas, SYP - standarting veiklos procediira
< - maziau (yrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuye +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulavskas pristaté: Tomas Paulavskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: **ALS Czech Republic s.ro.

{pareigos, vardas, pavardd/pavadinimns)

IR URINIE (pareigos. vardas, pavardé/pavidinins)

Tvirtinu: Lobrade ol i '/J/@\*H'fﬁt'

Weinenn Akl 77'; ’

arcigos, vardas, pavards, puridas)
i tik su konkretinis, iétinais éminiais.

Tyrinny rezuliatai sy
e riélisko dircktoriaus sutikimo tyeinvg protokaly dalimis douginti draadZiza,




EFOMETRIIA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

0523

2022-07-20

Uzsakovas, adresas: ~ UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai

IF/KVP 5.10-01

Lapas:

I-1

Objektas, adresas: Rudnios k. vandenvicté, Rudnios k. , Saléininky r.

Eminio paémimo vieta: i§ Siaupo

Eminys paimtas: 2022-06-08 10:10 pristatytas: 2022-06-08

Eminio riigis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradétas: 2022-06-08 baigtas: 2022-07-20

Analite Ma:::;mm Tyrimo rezultatai ,)4!:?;] 7 Tyrimo metodo ND*
| 2 3 4 5
i Unif. NT ir PV kokybds ryrimo met. Id.

Temperatum °C 9,7 " Chem.analiz.met. Vilnius, 1994

Tritis By/l <10 100 |**CSNEN1SO 9698

Visuminis beta aktyvumas Byl <0,10 1,0 [#=CSN 75 7612, CSN EN 1SO 9697

Visuminis alfa aktyvumas Byl <0,04 0,10 [|*+CsN 757611

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatyme ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé:

Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: **ALS Czech Republic s.r.o.

pristaté:

Tomas Pa

ulauskas

(pareigos, vardas, pavardé)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAG VTR
Tvirtinu: Laburatonijos vedeia
. U

[/
77

(pureigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyriny rezultatai susijg tik su konkreEiais, iStirtais cminiais.

Be radtisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama,




IF/KVP 5.10-01

|
f‘g } ' Lapas:

EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA"
Geology g. 11, Vilnius. tel. 8 5 213 67 30, faks. ® 3 230 83 33,
el p. info@ekomelrija.le

1-2

2022-11-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 10817
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai
Objcktas, adresas: Baltosios Vokés vandenvieté, Vilniaus g. 29, Baltosios Volés mstl., Saltininky r.
Eminio paémimo victa: GreZinys Nr. 50181
Eminys paimtas: 2022-09-20 pristalytas: 2022-09-20
Eminio riidis: poZeminis vanduo (50181)
Tyrimas pradétas: 2022-09-20 baigtas: 2022-11-03
Analite '\lia\lf:l\:imo Tyrima rezultatai Tyrimo metado ND*
| 2 3 4
Tomperain c .|
pH - 75 LST EN IS0 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 3.7 LST EN IS0 §467:2002
Savitasis elektrinis laidis pSiem 463 LT EN 27558:2002
Sarmingumas (hidrokarbonatai) mg/l 167 é"}'l‘t':n‘:I:1‘l'l:'::L';“‘:’I:ZL‘:;";“‘“ . 1.
Bendras kietumas (swiminis kaleis ir magnis) mg-ckv/| 4,80 LST 180 6059:1998
I§tirpusiy mincraliniy medziagy suma mg/| 364 skaigiavimo
CO3 mg/l 0,031 skatigiavime
Chloridas mg/l 89,9 LST 150 9297:2008
Sultia
Nitralas mg/| 0,427 LST 150 7890-3:1998
Nitritas mg/l <(),032 LST 180 26777:1999
Natris mg/] 12,4 *YLST EN IS0 14911:2000
Kalis mg/l 1,8 SILSTEN IS0 14911:2000
Kaleig mg/l 82,2 LST IS0 6058:1998
Magnis mg/ 8,51 LST IS0 6059:199%
Amonis mg/l 0.32 LST IS0 7150-1:199%
Svinas pg/l 4,0 *PACSN EN 180 1729422
Cinkas ng/l 70,1 +4HCSN EN 150 17294-2
Nikelis pg/l <3,0 TSN EN 1SO 1729422
Varis g/l 23 THYCSN ENISO 1729422
Chromas pg/l <20 +e+ (SN EN 1SO 17294-2
Kadmis pg/l <0),20 PHCSNEN SO 1720422
Gelezis ng/l 273 I.ST 150 6332:1995
Manganas e 12 Chenomtma Vit
Arsenas ng/l <10 THHCSN BN IS0 1720422




1F/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 10817 Lapas: 2-2

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj pa¢mé: Aldis Zazeckas pristaté: Aldis Zazeckas

(parcigos, vardas, pavarde) (pareigos. vardas, pavarde)

Tyrimg(us) atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemikas Adrian Guséo, chemike Indré Vaicikauskyté, chemiké Anzelika Damaskaité

(parcigos. vardas. pavardé/pavadinimas)
**UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.o., chemiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
o /
Tvirtinu: A’/&#&

//,/ (parcigos, vardas, pavarde, paraas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, iStinais éminiais.

Be rastisko dircktoripus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudziama.




IF/KVP 5.10-01

Gi e Lapas:

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8§ 5 213 67 30, faks, 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-01

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14002
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai

CiuZiakampiy k. vandenvieté, Ciuzakampiy seneliy globos namai, Vilties g. 10,

Objektas, adresas: Ciuziakampiy k. , Saldininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ Eiaupo
Eminys paimtas: 2022-11-21 15:35 pristatytas: 2022-11-21
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-11-21 baigtas: 2022-12-01
oy Matavi ; ; ;
Analité a::;]mﬂ Tyrimo rezultatai 2 4?;] 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
= o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura c 20,2 - Clmm,analiz,mel.Vi);nius,1994 ’
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaicius 22 °C [ KSV/ml 6,0 nebiidingy|**LST EN IS0 6222:2001
poky¢iy
g o PR KSV/100 ; *+*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308
Koliforminiy bakterijy skaiius ml Neaptikta 0 lonaarang '
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaicius KSZ{IIOO Neaptikta 0 :gﬁzﬁigﬁ’?ﬂ BEAAL ST B B0 9108
S cus KSV/100 ;
Zarniniy enterokoky skaitius X{l Neaptikta 0 |**LST EN ISO 7899-2:2001
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 = 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj pa¢mé: Aldis ZaZeckas pristaté: Aldis ZaZeckas
(parcigos, vardas, pavardé) (parcigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB "EKOME’TR A" (parecigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja ///%
Roma Zupkare—7 777 T

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, iStirtais éminiais.
Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




- IF/KVP 5.10-01
ﬁ 5 ) Lapas: I-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
R Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-01
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 13997
Uszsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salgininkai
Objektas, adresas: Jadiiiny vandenvieté, J. Sniadeclio g. 8, JaSitiny Audros gimnazija, Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ &aupo
Eminys paimtas: 2022-11-21 13:30 pristatylas: 2022-11-21
Eminio 1iiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-11-21 baigtas: 2022-12-01
Analite Ma::::lmu Tyrimo rezultatai 2;_?;]7 Tyrima metodo ND*
I 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés lyrima met. 1d
Temp eratiira °C 21 '2 = Cll:m.annl?z.incli’iyl'n;:l:.)l,;l;ndg o
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaiius 22 °C [ KSV/ml 12 ncbiidingy[**LST EN 1S0 6222:2001
pokytiy

Koliforminiy bakterijy skaicius KSVIOO  Neapiia 0 [}/LSTEN SO 9308.12014.LST ENISO 9308-
Zatnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaigius " *°|  Neapiikia 0 [[/LSTENISO 510512014 LST N IS0 9303-
Zarniniy enterokoky skaitius KSX]? 0 Neaplikta 0 [**LSTENISO 7899-2:2001
*ND - normalyvinis dokvmentas, SYP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo melodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Aldis Zazeckas pristaté: Aldis ZaZekas

(parcigos, vardas, pavardé) (parcigos. vardas, pavardg)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardi/pavadinimas)

UAB , EKOMETRIJA" (narcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Laboratorijos vedéja 4 :‘m
Romr Zupks (pareigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy) rezultatai susije tik su konkregiais, i¥tictais éminiais,
Re adtisko direktoriaus suiikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudZiama.




IF/KVP 5.10-01

@ { 4 Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-01
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 13999
Uzsakovas, adresas: ~ UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Objektas, adresas: Jagitiny vandenviete, Naujoji g. , Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-11-21 13:45 pristatytas: 2022-11-21
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2022-11-21 baigtas: 2022-12-01
Analite Ma:i‘\:lmo Tyrimo rezultatai 241';]:]{1 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura °C 9’2 - C]r:em.ﬂna‘]riz.mci?\’ilnius.)l‘g;;o &
Be
Kolonijas sudaran&iy vienety skaicius 22 °C | KSV/ml Neaptikta nebadingy|**LST EN ISO 6222:2001
pokyciy
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KSX:!] ap Neaptikta 0 :ZLBSILE\T:S%%DR'E:20'4""5” TR0 e
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiGius KSYH';] ] Neaptikta 0 ;:&ﬁ%i’uﬁ%ﬁom:2014"““ IR ARE
Zarniniy enterokoky skaigius KS?;/}IOO Neaptikta 0 [**LST EN ISO 7899-2:2001
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - ma¥iau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Aldis Zazeckas pristaté: Aldis Zazeckas
(pareigos, vardas, pavarde) (parcigos, vardas, pavarde)

Tyrimg(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB ,,EKOMETRIJA* (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja /
Roma ZupKaife // d (parcigos, vardas, pavardé, parasus)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be ratisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokol dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1
UAB ,EKOMETRIJA®

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-12-01
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14004

Uzsakovas, adresas;  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salcininkai

Objektas, adresas:

RagoZiskiy k. vandenvieté, RagoZiskiy k., éaléininkq I.

Eminio paémimo vieta: i§ greZinio

Eminys paimtas: 2022-11-21 14:30 pristatytas: 2022-11-21
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-11-21 baigtas: 2022-12-01
Analité Ma:.:;xmn Tyrimo rezultatai 24?;}1” Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
s ot Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. ld.
Tempcmtura C 9" - Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skai¢ius 22 °C | KSV/ml 8,0 nebiidingy|**LST EN 1SO 6222:2001
pokycéiy
: z i . s KSV/100 ; **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN 1S0 9303~

K oliforminiy bakterijy skai€ius il Neaptikta 0 |i5014A12017
” ’ seiee aaes o KSV/100 : **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiius ) Neaptikta 0 |i2014/A1:2017
Zarniniy enterokoky skaidius KS};/}IOO Neaptikta 0 [**LSTENISO 7899-2:2001
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - ma%iau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas faldytuve +3 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Aldis ZaZeckas pristaté: Aldis Zazeckas

(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: **NVSPL

(parcigos, vardas, pavard¢)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB ,EKOMETRIJA®
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja

(parcigos. vardas, pavardé/pavadinimas)

—Rona Zupkatte—/ 77

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Be raétiko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreiais, istirtais ¢éminiais.




: 1F/KVP 5.10-01
éi = Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
oy Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-01
TYRIMY PROTOKOLAS Nr. 14000
Uzsakovas, adresas: ~ UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal&ininkai
Objektas, adresas: Jagiiiny geleZinkelio stoties vandenvieté, Jagiiinai, Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ greZinio
Eminys paimtas: 2022-11-21 14:00 pristatytas: 2022-11-21
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-11-21 baigtas: 2022-12-01
Analité Mai:::lmo Tyrimo rezultatai 241.?317 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Temperamra °C 8’7 - C:;m.analIiz.mﬁl.\[;i}[rnicuss.}i’;;‘; .
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaiéius 22 °C | KSV/ml 5,0 nebadingy[**1LST EN 1SO 6222:2001
pokyéiy
Koliforminiy bakterijy skaicius KSX:‘!I e Neaptikta 0 :ﬁﬁ;ﬂ;ﬁﬁms']"ZOM’LST ERHSOR308-
Zamyno lazdeliy (Escherichia coli) skaigius KSKIIUO Neaptikta 0 TTZI'DSJLT::;SB?T%OB'“2014'['“ IISISEEESEs
7Zaminiy enterokoky skaitius KSXSWO Neaptikta 0 [**LSTEN ISO 7899-2:2001
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj pa¢mé: Aldis ZaZeckas pristaté: Aldis Zazeckas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavard¢)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

{pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB ,EKOMETRIJA“ (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja
ofa Zupkaite (pareigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreciais, iftirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




: IF/KVP 5.10-01
@ f ) Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Tty Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-01
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14007
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Objektas, adresas: Gerviskiy k. vandenvieté, Gerviskiy seniiinija, Sal&ios g.1, Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-11-21 13:05 pristatytas: 2022-11-21
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-11-21 baigtas: 2022-12-01
i Matavimo i : HN ;
Analité it Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
= if. NTi és tyri Ad.
Temperatiira °C 20,1 © |Chemamtizmet Vinios 1994
Be
Kolonijas sudarangiy vienety skaidius 22 °C | KSV/ml 39 nebiidingy[**LST EN 1S0 6222:2001
pokyéiy
Koliforminiy bakterijy skaitius KSXl’lwo Neaptikta e
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiGius KSX}/{IOO Neaptikta 0 ;;raslglif:g%gmg'l:2014'LST B 005
7arniniy enterokoky skaiéius KSXSI g Neaptikta 0 |**LSTENISO 7899-2:200]
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Fminio saugojimas §aldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Aldis Zazeckas pristaté: Aldis ZaZeckas
{parcigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavard¢)

Tyrimg(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB , EKOMETRIJA® (parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Laboratorijos vedéja éﬁ@
i (pareigos, vardas, pavardg, paradas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, iitirtais éminiais.
Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.




IF/KVP 5.10-01

q s } Lapas:

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

1-1

2022-12-01
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14006
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA'", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai
Objektas, adresas: Potkoniy k. vandenvieté, PoSkoniy seniiinija, Mokyklos g. 7, Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i¥ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-11-21 10:35 pristatytas: 2022-11-21
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-11-21 baigtas: 2022-12-01
Analité Ma::ilmo Tyrimo rezultatai 241.—%17 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
= Unif. NT it PV kokybés tyri Lid.
Temperatura °C 2492 - C:::m.anallzz.mct.o\f'kill(n:;s,)l';;r "
Be
Kolonijas sudarantiy vienety skaiéius 22 °C | KSV/ml 69 nebiidingy|**LST EN 1SO 6222:2001
pokyéiy
Koliforminiy bakterijy skaiius KSXQ il Neaptikta 0 :ﬁ:ﬁfﬁ%gmg‘l ZOMLSTENIS0 9308
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaigius KSYn/'ll - Neaptikta 0 ::ﬁ,ﬁg},ﬁﬁ;ﬁ?ﬁma'hwM"“ST BHISO 930%-
Zarniniy enterokoky skaigius KS'I\Q'IIDO Neaptikta 0 |**LST EN ISO 7899-2:2001
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metedo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Aldis ZaZeckas pristaté: Aldis Zazeckas
(pareigos, vardas, pavard¢) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

_UAB ,,EKOMETRIJA* (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja
rane— 7i77’ (pareigos, vardas, pavardé, paraias)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkretiais, iStirtais éminiais.
Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01
,ﬁ : Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-01
TYRIMY PROTOKOLAS Nr. 13995
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saltininkai
Objektas, adresas: Tartoky k. vandenvieté, Tartoko k., Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ greZinio
Eminys paimtas: 2022-11-21 09:20 pristatytas: 2022-11-21
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-11-21 baigtas: 2022-12-01
Analité Ma:}e::'{mm Tyrimo rezultatai 9 4}_;\;1 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
= Unif. NT it PV kokybés tyri t1d.
Temperamra UC 8"8 - Cham,anallriz.meti"ki“llln;ifsf{ggo i
Be
[Kolonijas sudaranéiy vienety skaidius 22 °C | KSV/ml 6,0 nebiidingy|**LST EN 1SO 6222:2001
pokyciy
Koliforminiy bakterijy skaicius KSVITOO Neaptikta 0 [}YLSTEN 15093081214 LT BN 190 308
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiGius KSYH."IIOO Neaptikta 0 :;ﬁ:},iﬁ;%%gmg‘]’2014'”” EN130:9308-
7arniniy enterokoky skaigius KSYH/IIOO Neaptikta 0 [**LST ENISO 7899-2:2001
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas §aldytuve +3 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Aldis ZaZeckas pristaté: Aldis Zazeckas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB ,,EKOMETRIJA (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja //@zm,
Romma LUPRANE Jihs (pareigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreéiais, istirtais éminiais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.




TE/KVP 5.10-01

@ == Lapas:

EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info(@ekometrija.lt

1-1

2022-12-01
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14001
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Objektas, adresas: Triboniy k. vandenvieté, Triboniy k., Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ greZinio
Eminys paimtas: 2022-11-21 14:55 pristatytas: 2022-11-21
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-11-21 baigtas: 2022-12-01
Analite Ma:ra:‘\;lmo Tyrimo rezultatai 5 42151 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
i Unif. NT ir PV kaokybés tyri t1d
Temperatiira e 8.8 * |ChemanalizmetVaniua 994
Be
Kolonijas sudaran¢iy vienety skaicius 22 °C | KSV/ml 7,0 nebiidingy j**LST EN ISO 6222:2001
pokyciy
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KSX]TOO Neaptikta 0 ;g;ﬁ;iﬁsu?.fmg“':zm‘”‘ST ENI50.9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaigins KS\Y:;,IIOO Neaptikta 0 :;Eﬂ,iﬁsn?.lgma'l‘zm“'LST ENS0:2308-
Zarniniy enterokoky skaiéius KS\nf{]lDﬂ Neaptikta 0 [**LST ENISO 7895-2:2001
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 +£2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Aldis ZaZeckas pristaté: Aldis Zazeckas
(parcigos, vardas, pavard¢) (parcigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB , EKOMETRTIA™ (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tetehitii: Laboralogjoslvclt.ifju //’
Rome L) s aloo TR AT 7] (pareigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be railisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01
% { Lapas:  1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Sy Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-01
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 13998
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salgininkai
Objektas, adresas: Zavioniy k. vandenvieté, vaiky dar¥elis, Visintios g. 8, Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ Ciaupo
Eminys paimtas: 2022-11-21 14:20 pristatytas: 2022-11-21
Eminio rii§is: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-11-21 baigtas: 2022-12-01
Analité Ma\ti‘;lmo Tyrimo rezultatai |, 4]_—;21] 2 Tyrimo metodo ND*
1 2. 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperamra °C 22’3 i Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaic¢ius 22 °C | KSV/ml Neaptikta ncbidingy|**LST EN IS0 6222:2001
pokyéiy
Koliforminiy bakterijy skaicius KS};/]] W Neaptikta 0 ;TZL[‘S;L?EE?T%DR'[’2014'LST ENIS07308-
Zarnyno lazdeliy (Eschérichia coli) skaicius KS;/II g Neaptikta 0 :llﬁzfiﬂg??gms'km14‘LST ENIS02308-
7.arniniy enterokoky skaidius KSXSI o Neaptikta 0 |**LST ENISO 7899-2:2001
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Aldis ZaZeckas pristaté: Aldis ZaZeckas
(parcigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB ,,EKOMETRIJA® i (parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
s Laboratorijos vedéja / /
N Rumﬂ 'E" e téd § . - -
AT (744 (pareigos, vardas, pavard¢, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, iStirtais éminiais.
Be rajtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudZiama.




| 1F/KVP 5.10-01
j { Lapas:J_
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Ty Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-01
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14008
Uzsakovas, adresas:  UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai
Objektas, adresas: Saléininky m. vandenvieté, spec. mokykla, BaZnytios g. 25, Sal&ininky r.
Eminic paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas; 2022-11-21 09:40 pristatytas: 2022-11-21
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-11-21 baigtas: 2022-12-01
Analite Maie:;lmo Tyrimo rezultatai 24[33” Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokyhés tyri L1d.
Telnperamra UC 1 9’8 - CI:;m.anal]l;z.lnet.o\-’i)](nic:s,’l';an "
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaiéius 22 °C | KSV/ml Neaptikta nebiidingy|* *LST EN 18O 6222:2001
pokyéiy

; .05 o s KSV/100 ; SISTE i : :
Koliforminiy bakterijy skaicius il Neaptikta 0 I:ZT;JS}L’;AT:;%%%OS LA ST BN B0
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaigins KSXI] o Neaptikta 0 T;%Tg,i?;%%gms"‘ZOM‘LST FRRaE08:
Zarniniy enterokoky skaiéius KS‘njfll - Neaptikta 0 P*LSTENISO 7899-2:2001
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Aldis Zazeckas pristaté: Aldis ZaZeckas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardg)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB , EKOMETRIJA® (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja

e (pareigos, vardas, pavardé, parafas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreciais, istirtais éminiais.
Be ratisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudZiama.




