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(uZ statinio priezitra atsakingos organizacijos pavadinimas)

STATINIO APZIUROS AKTAS

2023-09-13 Nr. MIC12-1
} (data)
Sal¢ininkai

(sudarymo vieta)

STATINIO ADRESAS: daugiabutis gyvenamasis namas Mickevi¢iaus g. 12, Salgininkai.

APZIURA: neeiliné.

APZIUROS TIKSLAS: nustatyti priezastj dél kurios bute Nr. 23 nuo luby lasg vanduo.

Eil

A Statinio dalis

Pastebeti defektai, deformacijos, gedimai

Rekomenduojami darbai
defektams pasalinti

4

Vandentiekio,
nuoteky Salinimo
sistema

NUSTATYTA:

Bute Nr. 23 nuo luby Salia sienos kurioje
pracina vandentiekio ir buitiniy nuoteky
stovai lasa vanduo.

Spéjama, kad pratruko Salto vandentiekio
vamzdis 4 arba 5 aukste , pasékoje 3altas
vanduo skverbiasi | 3 auksto perdanga.

ISVADOS:
Neuztikrinti esminiai_statinio higienos,
sveikatos s aplinkos apsaugos

reikalavimai, kadangi paZeistos statinyje
esanCiy Zmoniy higienos salygos ir kyla
grésmeé zmoniy sveikatai dél konstrukeijy ar
statinio vidaus drégmés ir pelésio.

Vertinama inzineriné jranga ar jos dalys
atitinka inZinerinés jrangos kritinés biklés
poZymius.

Nesiimant veiksmy inzineriniy tinkly
stovams suremontuoti, vanduo lagés nuo
luby, skverbsis | pastato konstrukcijas, jos
dreks, darydami Zalg namo konstrukcijoms
ir gyventojy turtui.

Nedelsiant suremontuoti
Salto vandentiekio stovo
atkarpg tarp 4 ir 3 auksty.

Rekomenduojama
pakeisti visus 3alto, karsto
vandentiekio bei buitiniy
nuoteky stovus nuo 35
aulksdto iki riisio.
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