4B P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1
i i i Lapas: 1-1
FENOMETRIIA UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g, 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30. faks. 8 5 230 &5 33,

cl. p. infof@ckometrija.lt

2023-12-18

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15083
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal&ininkai
Objcktas, adresas: B. Vokés vandenvieté, Gelefinkelio g., B. Voké, Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: ¥ aupo
Eminys paintas: 2023-12-06 09:00 pristatytas: 2023-12-06
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-06 baigtas: 2023-12-18
- Matavimo , .| HN 24: ; s
Analité Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
vt 2017
1 2 3 4 5
i o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d. Chem, analiz,
' - o
Temperatiira . 9,0 - met.Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas varlolojans
Kvapo slenkstis - vartotajams ir be ir be
neblidingy pokyeiy | nebadingy
poky¢iu
priimtinas
priimtinas vartolojums
Skonio slenkstis " vartotojams ir be ir be
nebiidingy pokytiy | nebiidingy
pokytiy
H 3 7.6 6,5-9,5 [LSTENISO 10523:2012
Savitasis clektrinis laidis iSfem 364 2500 [LST BN 27588:2002
Spalva mg/l Pt 13 30 LST EN SO 7887:2012
Drumstumas NTU 6,8 4 LST EN IS0 7027-1:2016
"ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
<= maZian fyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 4 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:
Emini paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(parcigus, vardas, pavard) {parcipos, vardas, pavarde)

Tyrimg(us) atliko: Chemiké Olga Eydukaytene. chemike Angelija Garalyte

(parcipos, vardus, pavardépavadinimas)

(pareigos, vardas, puvardé/pavadinimas) UAR JEKO?

JEVED 5y
Tvirtinu: Laboratc -
(parcigos, vardas, pavardé, parasas) }3{;“!9 Euriulfy

Tyrimy rezuliatai susije tik su konkreiais, i8tinais éminiais /
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokely dalimis daugioti draud ziama




B
. 1

EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIIA*

Geology g. L1, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks, 8 5 230 85 53,

cl. p. info@ckometrija.lt
2023-12-12

P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

Lapas: 1-1

TYRIMUI PROTOKOLAS Nr. 14846
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai

Objektas, adresas: Baltoji Vokeé, Vilniaus g., Saléininky r,

Eminio paémimo vieta: 1§ &iaupo

Eminys paimtas: 2023-12-05 11:40 pristatytas: 2023-12-05
Eminio radis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-05 baigtas: 2023-12-12
- Matavimo ; .| HN 24: . :
Analité Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
vt 2017 ’
1 2 3 4 5
; o s Unif. NT ir PV kokybés tyrimo wmet. 1d. Chem.onaliz,
Temperatiira C 9,3 5 met.Vilnius, 1994
Be
Kolontjas sudaranéiy vienety skai¢ius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebidingy |**LST EN IS0 6222:2001
poky¢iy
’ 7. i KSV/100 ; **LST EN ISO 930%-1:2014,LST EN [SO 9308-1:
Koliforminiy bakterijy skaiéius i) Neaptikta 0 e
5 e G : KSV/100 ; #SLSTEN IS0 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius Neaptikta 0 3 o % 4 g
il 2014/A1:2017

*ND - normatyvinis dokuinentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos;

Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté:

Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavarde)

(pateigos, vardas. pavarde/pavadinimas)

{pareigos, vardas. pavard@/pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB ,BKOMETRIJ A Y
Laboratorijos veddis

(pareigos, vardus, pavard?, paradas)

Roma Zupkaily

Tyrimy rezultatui susijy tik su konkre&iais, istinais éminiais,

He radtidko direklonaus sutikimo tyrimy protokoly daliois douginti draudziama.
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‘-:’j Lapas: 1-2
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®
. Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. intof@ekometrija.lt

2023-10-25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 10402
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Objektas, adresas: B. Vokés vandenvieté, B, Vokés "OZeskovskio" gimnazija, B. Voké, Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i fiaupo
Eminys paimtas: 2023-09-20 09:00 pristatytas: 2023-09-20
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradctas: 2023-09-20 baigtas: 2023-10-25
Analité Mu::;lmo Tyrimo rezultatai 24':,1)];(' 2 Tyrimo metodo ND*
| 2 3 4 5
Temperatiira °C 9.4 £ E l‘:lfmrﬁallrlfpx:uku‘:ql;ﬁ::;::)l :j:)T‘ i
o ) priimtinas
||l'l||l'l|ll'|i|5 vartotojams fvartolojaims,
Kvipo slenkstis B ir be nebadingy ir be
pokydiy nebiidingy
pokyciy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartolojams|
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyciu nebiidingy
pokyéiy
pH - 1.5 6,5-9,5 [LSTEN 150 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 398 2500 |LSTEN 27588:2002
Spalva mg/l Pt 17 30 |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 12 4 LST EN 1SO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l 28 5,0 |LSTENISO 8467:2002
Amonis mg/l 1,24 0.5  |LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,283 50 [LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,032 0,5  [18T18026777:1999
Gelezis pg/l 2810 200 |L.ST IS0 6332:1995
Vanganas il | Tos | %) EEmEeEve
Chloridas mg/l <5,03 250 [1L.STISOY297:2008
Sulfatas mg/l <2,30 250 gl'\':'nﬂ:;,'up;::;Lﬁ:fl;"; LI
Natris mg/l 11,5 200 |**LSTEN ISO 14911:2000
Boratas mg B/l 0,024 1,0 |LSTISO9390:1998
Aliuminis peg/l <10 200 [LST1SO 10566:199%
Cianidas pe/l <6 50 |LSTISO6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,18 1.5 [**LSTENISO 10304
Bromatas ng/l <3 10 [**svr7.2-1:2009
Arscnas pg/l <1,0 10 |***CSNEN IS0 17294-2
Kadmis pg/l <0,20 5,0 [+**CSNENISO 17294-2
Chromas pe/l <2,0 50 |=**CSNENISD 17294-2
Varis mg/l <0,001 2,00 |**+CSN ENISO 17294-2
Nikelis ug/l <3,0 200 [*=*CSNENISO 17294-2
Svinas ug/l <1,0 10 [roscsn EN 180 17294.2
Stibis ngll <1,0 5,0 [*+*CSNENISO 17204-2
Selenas pg/l <1,00 10 |*#*CSN ENISO 17294-2
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Reg. Nr. 10402 Lapas: 22

[ I 2 3 4 5
Gyvsidabris pg/l <0,0538 1,0 [#*1CSN ENISO 17852
BBenzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 [##1ST EN1S0 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy suma [ pg/l <(),005 0,10 [##skystiy chromatogratija
I,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <(,20 3.0 [P*LSTENISO 205952018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 [**LSTEN IS0 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,20 10 |**LST EN IS0 20595:2018
Haloformy suma pg/l 0,59 100 |#*LST EN IS0 20595:201%
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,01 0,10 |**LST EN IS0 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 010 [+*LST EN1SO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 [**LST ENISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pe/l <0,01 0,10 [**LST EN SO 6468:2000
(Gama-Hcksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <001 0,10 |**LST EN IS0 6468:2000
Heptachloras ng/l <0,01 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,01 0,030 |#7LST EN 180 64068:2000
lzodrinas ng/l <0,01 0,1 [**LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pg/l <0,01 0,030 |#*LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A} ng/l <0,01 0,030 |**LSTEN ISO 6468:2000
Dicldrinas ng/l <0,01 0,030 [*=LST EN ISO 6468:2000
Endrinas ng/l <0,01 0,1 [**LST ENISO 646%:2000
4.4' Metoksichloras ng/l <0,01 0.1 [**LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma ng/l <0,01 0,50 |**LST EN ISO 6468:2000
Benzenas pg/l <0,5 1O 150 1142311997

AND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas Saldytuve 13 £ 2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(parvigos, vardas, pavard¢)

(parcigos. vardas, pavardé)

Tyrima(us)
atliko: Chemiké Olga Eydukaytene, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damaskaité, chemiké Elena Mataytene
(pareigos, vardas, pavardé’pavadinimas)
chemike Indré Vaidikauskyté, **UAB "Vandens tyrimai”, ***ALS Czech Republic s.r.o.
(pareigos. vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: //my

Al :

(parcigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy rezultatai susije tik su kankredinis, istinais eminiuis
Be rastisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudziama.
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ﬁs Lapas:  1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
o S Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks, 8 5 230 85 53,

el p. info@ekometrijo.lt

2023-04-17
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 3348
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai
Objektas, adresas: Baltosios Vokés v-té, Baltoji Voke, Saléininky r.
Eminio paémimo victa: i§ Eiaupo
Eminys paimtas: 2023-03-23 14:10 pristatytas: 2023-03-23
FEminio rigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2023-03-23 baigtas: 2023-04-17
- atavi ; ; :
Analite M 1\’:]\::mn Tyrimo rezultatai 24235” Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
b Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d
Tempelatum °C 9’7 - Cht:m.unuIiz.mr:t.Vi!n;.us.1994
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skai¢ius 22 °C KSV/ml Neaptikta nchiidingy[**LST EN IS0 6222.2001
pokytiy
. " o iy KSV/I ; ST E g ST EN 1S
Koliforminiy bakterijy skaicius Sm’l 00 Neaptikta O [ TR0t
. . i i s Sv/100 5 . IN IS i ST EN 1S 3
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius . i Neaptikta 0 I:’ZIL]S;I-"[-‘;T:;’I{I)?’”“R L20IALSTENIS0/9208
*ND - normatyvinis dokumentas, SV - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj pa¢mé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (parcigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us)
atliko: F*NVSPL

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UALL | PR (pareigos, vardas, pavardé&/pavadinimas)
Tvirtinu: | | ///éf\;ggfg
Runi Zupkaild e (pareigos, vardas, pavardé, parasas)
Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreéiais, idtirtais éminiais.
Be rastisko dircktorians sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.
Uzsakovas, adresas:

P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

UAB ,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el p.

info@ckometrija.lt

2023-04-17

Lapas:

3347
UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai

Objecktas, adresas:

Baltosios Vokeés v-té, Baltoji Voke, §a]éininkq I

Eminio paémimo vieta: i &aupo

Eminys paimtas: 2023-03-23 14:10 pristatytas: 2023-03-23
Eminio riis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradctas; 2023-03-23 baigtas: 2023-04-17
" Matavimo| ., . . HN S
Analite v‘m Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metado ND*
1 2 3 4 5
. o o Unif. NT ir PV kokvbés tyrimo met.1d.
1 ¢mpcratura C 9,7 N Chem analiz,met Vilnius, 1994
priimtinas
. Priimtinas vartotojams [varlotojams
K\.’ﬂpﬂ slenkstis - ir he nebiidingy irbe
pokyciy nebiidingy
pokyciy
priimtinas
) . Priimtinas varlotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky€iy nebudingy
pokyéiy
nH - 1.7 6,5-9.5 [LSTEN 150 10523:2012
Savilasis elektrinis laidis uS/em 402 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 19 30 [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 3,4 4 LST EN ISO 7027-1:2014
Gelezis ng/l 120 200 |LSTISO 6332:1995
Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Manganas jlg/l 48 50 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Amonis mg/| <0,046 0,5  |LSTISO 7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldyluye +3 = 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj pagme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paula skas

(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us)
atliko:

(pareigos, vardas, pavarde}

chemiké Neila Mankeleviéitite, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Elena Mataytene, chemiké Anzelika Damaskaite

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

1

Tvirtinu: iﬂw % L . //;%(‘L’

(parcigos, vardas, pavardé pavadinimas)

" Rapn Zupkele 117

(parcigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, istirais éminiais.
Be rastisko dircktariaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti drauddiania.




B P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1
L a; ) Lapas:  1-1
FERSMETRILA UAB ,,EKOMETRIJA"
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks, 8 5 230 85 53,
cl. p. imfo@ckometrija.lt

2023-12-18
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15077
UzZsakovas, adresas; UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salcininkai
Objcktas, adresas: Skynimy vandenvieté, Kaimyny g., Skynimai, Sal&ininky .
Eminio paémimo vieta:  i§ &aupo
liminys paimtas: 2023-12-06 10:30 pristatytas: 2023-12-06
Eminio rusis; geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-06 baiglas: 2023-12-18
Anialits Matayimo Tvri fiaih HN 24: Ty do ND*
Anahte rimo rezultatai rimo metodo ND*
¢ vt Y - 2017 !
| 2 3 4 5
- B Unil. NT ir PV kokybés tyrimo met. Id. Chem.analiz,
o . . o 4
TmeBFdliIr:i C 9,6 = met. Vilnius. 1994
priimtinas
priimtinas varlolojams
Kvapo slenkstis - vartotojams ir be irbe
nebiidingy pokyéiy | nebudingy
pokyciy
priimtinas
primtinas vartolojams
Skonio slenkstis - vartotojams ir be irbe
nehiidingy pokyciy | nebidingy
pokyciy
pH A 7,6 6,5-9,5 [LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pSiem 357 2500  |LST EN 27858:2002
Spalva mg/l Pt 3 30 LST EN IS0 7887:2012
Drumstumas NTU 3,6 4 LST EN IS0 7027-1:2016
ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - mazipu tyrimo metodo nustiatymo ribos
Eminio saugojimus saldytuve +3 ¢ 2°C
Papildomi duomenys, pastabos:
Fminj pagme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

{pureiges. vardas, pavarde) (parcigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: Chemike Olga Eydukaytene, chemiké Angelija Garalyie

(parcigas, vardas, pavardd/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavarde. parasas)
Tyrimy vezoltai susije tik su konkredinis, idtinais ¢miniais /
Be mitisko dirckioriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti dreudziania.
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4:"(1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 S 213 67 30, fuks. 8 5 230 85 53,
cl. p. info@ckometrija.t

2023-11-07

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 10400
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A. Saléininkai
Objektas, adresas: Skynimy k. vandenvieté, vartotojas, Licpy g., Skynimy k., Saléininky r.
Eminio pacmimo vieta: i§ éiaupo
Eminys paimtas: 2023-09-20 10:00 pristatytas: 2023-09-20
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-09-20 baigtas: 2023-11-07
o Matavimo| y . HN .
Analité \':11 Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
¥ e Tal Unif. NTir PV hokyhes tyrimo met 1.
1 cmperatira C 9.1 B Chemeanalizmer. Vilnius, 1991
priimtinas
i . priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy ir be
pokvdiy nebiidingy
pokyéiu
priimtinas
. . priimitinas vartolojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokyéiy nebiidingy
pokyciy
pH - 7.7 6,5-9,5 |LSTEN IS0 10523:2012
Savitasis clektrinis laidis pS/em 372 2500 [LSTEN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 33 30 [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 335 4 LST EN 15O 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <(0,50 5.0 JLSTENISO 8467:2002
Amonis mg/l 0,071 0,5 [LSTIS0 7150-1:1998
Nitratas mg/l <0),159 50 |usTIS0 7890-3:1998
Nilritas mg/l <0,032 0,5 [LsT15026777:1999
Gelezis ng/l 804 200 JLsT1806332:1995
# - Unif. NTir 'V kokybés tyrimo met. Id.
.\fl.mganﬂs “gll <l 50 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Chloridas mg/l 6.65 250 |LSTI1S09297:2008
T Ul NT ir PV kokybes tyrimo met.1d.
Sulfatas mgfl 13.6 250 Chem.analiz.met.Vilnius. 1994
Natris mg/l 4,0 200 [**LST EN SO 14911:2000
Boralas mg B/I <0,023 1,0 LsT1509390:1998
Aliuminis pe/l <10 200 [1STISO 10566:199%
Cianidas ng/l <0 50 |LSTISO6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,15 1,5 |**LST ENISO 10304
Bromalas ng/l <5 10 |**svi7.2-1:2019
Arsenas pg/l <1,0 10 |=**CSNEN 180 17294-2
Kadmis pg/l <(,20 5.0 |##CSNENISO 1720422
Chromas pg/l <2,0 50 |rFCSNEN IS0 1729422
Varis mg/l <0,001 2.0 |FCSNENISO 1729422
Nikelis pg/l 10,7 200 [*TCSNENISO 172942
Svinas pg/l <1,0 10 [**+CSN EN 15O 17204-2
Stibis ng/l <10 5,0 |FrCsN ENISO 1729422
Sclenas ne/l <1,00 10 |"**CSNENISO 172942
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Reg. Nr. 10400 Lapas: 22

| 2 3 4 5
CGyvsidabris e/l <0.0538 1,0 [***CSNENISO 17832
Benzenas pg/l <0,5 1,0 |is0 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas pg/l <0,002 0,010 |**LST EN 150 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniu angliavandeniliy suma | pg/l <0,005 0,10 [**skyseiy chromatografijs
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <0,20 3,0 [*rSTENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 [=*LST EN 130 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) pefl <0,20 10 [*4LST EN 150 20595:2018
Haloformy suma ngil 1,32 100 [**LST EN IS0 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCI3) pg/d <(),01 0,10 [=*1.8T EN IS0 6468:2000
Alla-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 [=*1ST EN IS0 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 |**LST EN IS0 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 |**LST EN 1S0 6468:2000
Ciama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,01 0,10 |**18T EN ISO 64682000
Heptachloras pg/l <0,01 0,030 |*+LST EN 1SO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,01 0,030 [*LST EN IS0 6468:2000
[zodrinas ng/l <(),01 0,1 |**LST EN 150 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pgll <(0,01 0,030 [*#1.8T FN IS0 6468:2000
Trans heptachloro cpoksidas (A) ng/l <0,01 0,030 |**LST EN 150 (463:2000
Dieldrinas ng/l <0,01 0,030 |**LST EN IS0 6463:2000
Endrinas pg/l <0,01 0,1 |**LST EN1SO 6468:2000
4.4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,1 |"*LST EN 1SO 6463%:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50 |**LST EN 1SO 6468:2000

*ND - normatyvinis dokumentas, SVI - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimoe imetodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas suldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos:
Emini paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parciyos, vardas, pavarde) {parcigos, vardas, pavardé)
Tyrimg(us)
atliko: Chemiké Olga Eydukaylene, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damaskaité. chemiké Elena Mataytene

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemiké Indré VaiGikauskyté, **UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.o.

/ (parcigos, vardas. pavardépavadinimas)
Tvirlinu: /%’5

[f 1 (parcigos, vardas, pavardc, paraas)

Tyrimy reaultatai susije tik su konkrediais, istirtais éminiais,
Be radtisko direkioriaus sutikimo tyrimy protokali dalimis dauginti draudziama.
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_ﬁ i Lapas:

EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 § 230 85 53,
el. p. infof@ekometrija.lt

1-1

2023-04-17
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 3358
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai
Objektas, adresas: Skynimy k. v-té, Skynimy k., Saltininky r.
Eminio paémimo vieta: 1§ iaupo
Eminys paimtas: 2023-03-23 12:00 pristatytas: 2023-03-23
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2023-03-23 baigtas: 2023-04-17
i Matavi s ; HN :
Analité : 1\”!1\1?1110 Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
A Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
TCIH]'}CI'dTllld °C 8.7 B Chem.analiz.amet. Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaran¢iy vienety skaicius 22 °C KSV/ml 8,0 nebiidingy[**LST EN SO 6222:2001
poky¢iy
- s chariti akaid KSV/100 o #*LST EN IS0 9308-1:2014,LST EN ISO 9308~
Koliforminiy bakterijy skai¢ius et Neaplikta 0 | oiamionis
. s . 2 cne KSV/]OO . *ISTE N 12 N IS =
Zamyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius o Neaptikta 0 ::zﬁjﬂ,wéz?f]"x L
*ND - normatyvinis dokumentas. SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Iiminj paémeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavard¢) (parcigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: UA /// AR
: o

(pareigos, vardas, pavard¢, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, istirtais ¢miniais,
Be radtigko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudziama.
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ﬁ l_ilpil.\im_L
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*
kS Geology . 1. Vilnius. tel. 8 § 213 67 30, faks. & 5 230 85 53,

el p. info@@ekometrijalt

2023-11-07
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 10384
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A. Saléininkai
Objektas. adresas: Akmenynés k. vandenvicté, vartotojas, Senoji g. 3, Akmenynés k., Saléininky r.
Eminio paémimo victa: i ¢iaupo
Eminys paimtas: 2023-09-20 12:00 pristatytas: 2023-09-20
Eminio rdsis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-09-20 baigtas: 2023-11-07
Analité Ma:?:l\[uno Tyrimo rezultatai .)4*1?;” Tyrimo metodo ND¥*
| 2 3 4 5
Temperatia c | 89 T
= . priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kovapo slenkstis - ir be nebidingy ir be
pokyveiy nebudingy
pokyiiu
prilmtinas
pritmtinas varotojnms Jvartofojamsf
Skonio slenkstis - ir be nebadingy ir be
pokyiiy nebidingy
pokydiy
pH - 13 6,5-9,5 [LSTEN IS0 105232012
Savitasis elektrinis laidis puS/em 728 2500 [LSTEN 27888.2002
Spalva mg/l Pt <2,40 30 |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,50 4 LST EN SO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <(,50 5.0 [LSTENISO 8467:2002
Amonis mg/l <(,046 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Nilratas mg/l 45,1 S50 |iSTISO 7890-3:199%
Nilritas mg/l <0,032 0.5 |LSTIS026777:1999
Gelezis pg/l 121 200 |LSTISO 6332:1995
Vimgans pt | < R
Chloridas mg/l 24,6 250 |LSTISO 9297:2008
Sulfas ol | she | adn BEuIDe
Nalris mg/l 13,7 200 |**LSTENISO 14911:2000
Boratas mg B/l 0,046 1,0 |LSTIS0 9390:1998
Aliuminis pe/l <10 2000 |1STISO 10566:1998
Cianidas pg/l <0 50 |LST SO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,12 1,5 |*'LSTENISO 10304
Bromatas ng/l <5 10 [**svP7.2:1:2019
Arsenas g/l <1,0 10 |***CSN EN1SO 172942
Kadmis pg/l <0,20 5,0 |*#*CSNENISO 17204-2
Chromas pg/l <2,0 50 |***CSNENISO 1729422
Varis mg/l <0,001 200 |***CSNENISO 172942
Nikelis pe/l <30 200 |++*CSNENTSO 172942
Svinas pg/l <1,0 10 |**+CSNEN 180 17204.2
Stibis ng/l <10 5,0 [=HrCSNENISO 17204-2
Selenas ng/l <1,00 10 [***CSNENISO 17204.2
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Reg, Nr. 10384 Lapas: 22

| 2 3 4 5
Ciyvsidabris ne/l <0,0538 1,0 [***CSN ENISO 17832
Benzo(a)pirenas pe/l <0,002 0,010 [**LST EN 150 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy suma [ pg/l <0.005 0,10 |**shystiy chromatogratija
1.2-Dichloretanas (DCA) pg/l <0,20 3.0 |**LSTEN IS0 205952018
Trichlorctenas (TCE) pg/l <0,20 10 |**1STENISO 205052018
Tetrachloretenas (PCE) g/l <0,20 10 |**LST EN ISO 20595:2018
Halolormy suma pe/l 0,96 100 |**1.ST EN IS0 205952018
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,01 0,10 [*+LST EN SO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) g/l <{,01 0,10 [**1ST EN 150 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <(0,01 0,10 |**LST EN IS0 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <(,01 0,10 |**LSTEN IS0 646%:2000
Gama-Heksachloreikloheksanas (HCH) ng/l <(),01 0,10 |**LST EN 150 6468:2000
Heptachloras pgl <(,01 0,030 |**18T EN IS0 64682000
Aldrinas pg/l <0,01 0,030 [**LST EN IS0 6468:2000
lzodrinas pg/l <0,01 0,1 |**LST EN IS0 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pg/l <0,01 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) pgfl <0,01 0,030 |*#1.8T EN 130 6463:2000
Dicldrinas pgdl <0,01 0,030 [**L8T ENISO 6468:2000
Endrinas pg/l <0,01 0.1 [**LST ENISO 6468:2000
4.4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,1 |**LST LN 1SO 6468:2000
[esticidy suma ng/l <0,01 0,50 [**LST EN IS0 (468:2000
Benzenas pg/l <1,0 1,0 15O 11423-1:1997

*ND - normaty vinis dokumentas, SV - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas Saldytuve +3 42 °C
Papildomi duomenys,

pastabos:
Eminj pagme:

Tyrimg(us)
atliko:

Tvirtinu:

Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Chemike Olga Eydukaytene, chemiké Angelija Garalyté, chemike Anzelika Damagkaité, chemiké Elena Mataylene

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemiké Indré Vaicikauskyte, **UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.ro.

(parcigos, vardas. pavardé/pavadinimas)
’

L R,

/“' (parcigos., vardas, pavardd, paradas)
u

Tyrimy rezuliatai susijg ik su konkrediais, iStirtnis ¢miniais.
Be rastisko divektoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudziama,
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EROQMETRIIA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ckometriju.lt

2023-11-07

Lapas: 1-1

TYRIM{I PROTOKOLAS Nr. 10385
Uzsukovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai
Objcklas. adresas: Akmenynés k. vandenviets, vartotojas, Senoji g. 3, Akmenynés k., Saldininky r.

Fwminio paémimo vieta: 1§ Siaupo

Eminys paimias: 2023-09-20 12:00 pristatylas: 2023-09-20
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-09-20 baigtas: 2023-11-07
s Matavimo . | HN 24: ;
Analité it Tyrimo rezultatai 2017 Tyrimo metodo ND*
I 2 3 4 5
SO o & Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met, Id. Chem.analiz.
Temperattra 5 8.4 - it Vilnlus, 1994
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaic¢ius 22 °C KSV/ml 14 nebiidingy [**LST EN 1SO 6222:2001
pokyciy

e " it KSV/100 T *2LST EN IS0 9308-1:2014,LST EN [SO 9308-1:
Koliforminiy bakterijy skaic¢ius i) Neaptikta 0 SHTATAT ST
P g 4 ; - KSV/100 ; *4LST EN ISO 9308-1:2014,L5T EN IS0 9308-1:
Zamyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius st Neaptikta 0 )
i - KSV/100 .
Zarniniy enterokoky skai¢ius i Neaptikta 0 #LST EN SO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standading veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojinias saldyteve +3+ 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté:

Tomas Paulauskas

(pareigos, vaidas. pavardé)

Tyrimg(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé)

(parcigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

(pareigos. vardus, pavarde pavadinimas)

Tvirtinu:

(parvigos, vardas. pavarde, paradas)

UADB ,,EXOMETRI ‘m
Luboratorjos ve rL,M
Roms Zupkal 2.)/27"

iStintais éminiais,

Tyrimu rezuliatai susije tik su konkreciais,

Be rastisho direhtoriaus sutikimo tyrimy protekoly dalimis dauginti draudziama,
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{

!5,*‘{?’. ME ‘”"'*’ A UAB , EKOMETRUA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 20, faks. 8 5230 85 513,

cl. p. info@ekometrija.lt

2023-12-18

Lapas: I-1

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15069
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saltininkai
Objektas, adresas: Keid#iy vandenviets, Keid#iai, Saldininky .
Eminio paémimo vieta:  i§ Eiaupo
Eminys paimtas: 2023-12-06 10:00 pristatytas: 2023-12-06
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-06 baigfas: 2023-12-18
s Matavimo i | HN 24: =
Analité Tyrimo rezultatai Fyrimo metodo ND*
vnt, 2017
| 2 3 4 5
e a Unif, NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d. Chem.analiz,
TeapEate . i ) met Vilnios, 1994
priimtinas
priimtinas vartolojams
Kvapo slenkstis - vartotojams ir be ir be
nebidingy pokyciy | nebudingu
pokyeiy
priimtinas
priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - vartotojams ir be irbe
nebidingy pokyciy | nebiidingy
pokyciy
pH g 7.6 6,5-9,5  [LSTENISO 10523:2012
Savitasis clektrinis laidis pS/em 403 2500 [LSTEN 27888:2002
Spalva mg/l Pt <2.40 30 LST EN [SO 7887:2012
Drumstumas NTU 6.4 4 LST EN IS0 7027-1:2016

“ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procedtira
< - mazinu lyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas faldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Fiminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté:

Tomas Paulauskas

(parcivos, vardas, pavarde)

Tyrimg(us) atliko: Chemiké Olga Eydukaytene, chemike Angelija Garalyi¢

(parciyos, vardas, pavardc)

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavarde, paragos)

Be rastisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis daugini draudzioma,

r Tyrimy rezultatal susije tik su konkreciais, istinais éminiais.
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__'__‘f% Lapas:

E K OMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. § 5 230 85 53,

el. p. infof@ekometrijalt

l_'l

2023-11-07
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 10386
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A. Saléininkai
Objektas. adresas: KcidZiy k. vandenvieté, vartotojas, Linksmoji g., KeidZiy k., Salé¢ininky r.
Eminio pa¢mimo victa:  i8 Eiaupo
Eminys paimtas: 2023-09-20 09:30 pristatytas: 2023-09-20
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradctas: 2023-09-20 baigtas: 2023-11-07
et Matavimo| . . ; HN ’
Analité it Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND¥®
| 7 & 4 5
T T o Unif, NT ir PV kokyhes eyrimo met. 1.
TCll\pLIﬂllltﬂ C 9’0 " Cliem analiz.net. Vilnius, 1994
priimtinas
" priimtinas vartotojams fvartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokyiiu nebiidingy
pokyéiy
priimtinas
i . priimtinas vartotojams [vartotojams|
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokyciy nebiidingy
pokyéiy
pH - 7.6 6,5-9,5 [LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pSiem 418 2500  [LSTEN 27888:2002
Spalva mg/l Pt <2,40 30 [ISTENISO7887:2012
Drumstumas NTU 55 q LST EN 1SO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <0,50 5.0 [LSTENISO $467:2002
Amonis mg/l 0,127 0,5 [LsTI1S0 7150-1:199%
Nitratas mg/l 0,780 S50 [LSTISO 75890-3:1998
Nilritas mg/l <(),032 0.5  |LSTISO 26777:1999
Gelezis pg/l 750 200 |LSTISO 6332:1995
_— Unif, NT ir PV kokybés tyrimo met.14d.
Mnngmum “g” 45 50 Chemanalizanet.Vilnius, 1994
Chloridas mg/l 18.9 250 |LSTISO 0207:2008
S F b 9 Uit NT ir PV kokybés tyrito met.1d
Sulfatas mg:’] 204 250 Chem.analizmet Vilnius. 1994
B
Natris mg/l 37 200 [**LSTENISO 14911:2000
Boratas mg B/l <(),023 1,0 [LSTISO 9390:1998
Aliuminis pg/l <10 200 [1STISO 10566:1998
Cianidas ng/l <6 50 [LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,14 1.5 [**LSTENISO 10304
Bromalas pgil <5 10 |**svr7.2-1:2019
Arsenas ng/l <1,0 10 [***CSNENISO 172942
Kadmis pedd <0,20 5.0 |**CSNENISO 172942
Chromas pg/l <2,0 50 [FrrCSNENISO 17294:2
Varis mg/l <0,001 2.0 [+**CSNENISO 1729422
Nikelis ng/l <30 20 |#ACSNEN IS0 1720422
Svinas pg/l <1,0 [0 [***CSN ENISO 172942
Stibis ug/l <1,0 5,0 |*rrCSNEN IS0 1729422
Sclenas pg/l <1,00 10 [***CSNENISO 172042
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Reg. Nr. 10386 Lapas: 2-2
| 2 3 4 5

CGiyvsidabris pe/l <0,0538 1,0 [=**CsNENISO 17852
Benzenas pg/l <0,5 1O 150 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas e/l <(,002 0,010 [=LST EN1SO 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy suma | pg/l <0,005 0,10 [**skyséiy chromatogralija
1.2-Dichloretanas (DCA) ng/l <(),20 3.0 |#LSTENISO 205952018
Trichloretenas (TCE) e/l <0,20 10 " LSTEN 150 20595:201%
Tetrachloretenas (PCE) ng/l <(,20 10 [**LSTEN IS0 20595:2018
Haloformy suma pg/l 0,84 100 |**LST EN IS0 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HC13) pg/l <(1,01 0,10 |**LST EN IS0 64652000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ne/l <0,01 0,10 [**LST EN 150 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pgfl <0,01 0,10 |7*LST EN IS0 64652000
Delta-Heksachloreikloheksanas (HCH) ng/l <0,01 0,10 [**LST EN1SO 64652000
CGiama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <001 0,10 |**1LST EN IS0 6468:2000
Heptachloras ng/l <0,01 0,030 [*+LST EN IS0 6468:2000
Aldrinas ne/l <0,01 0,030 [**LST EN IS0 6468:2000
lzodrinas pg/l <0,01 0,1 |**LST EN1SO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ngll <0,01 0,030 |=41.5T FN IS0 64682000
Trans heptachloro cpoksidas (A) pg/l <0,01 0,030 [**LST EN SO 6465:2000
Dicldrinas pel/l <(0.01 0,030 [**L8T EN IS0 6468:2000
Endrinas pgll <0,01 0,1 |**LST EN 150 6468:2000
4.4' Mctoksichloras pg/l <0,01 0,1 |"*LST EN 180 6468:2000
Pesticidy suma pedl <0,01 0,50 |**LST EN IS0 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardus, pavandd) {parcigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us)
atliko: Chemiké Olga Eydukaytene, chemiké Angelija Garalyté, chemike Anzelika Damaskait¢, chemiké Elena Mataytene

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemiké Indré Vaicikauskyté, **UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.ro.

(parcigos., vardas. pavard&pavadinimas)
Tvirtinu: //m

Ak (parcigos, vardas, pavarde, paradas)

i Tyrimy recultatai susije tik su konkrediais. istirtais éminiais,

Be rstigko direktoriaus sutikimo tyrimy prowkoly dalimis dauginti draudziama,
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j Lapas: I-1

EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRUA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30. faks. 8 5 230 85 53,
cl. p. mfo(@ekometrija.lt

2023-11-07

TYRIM{ PROTOKOLAS Nr. 10387
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai
Objeklas, adresas: Keidziy k. vandenvieté, vartotojas, Linksmoji g., Keid¥iy k., SalSininky r.

Eminio pa¢mimo viewn: 8 Siaupo

Eminys paimias: 2023-09-20 09:30 pristatytas: 2023-09-20
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2023-09-20 baigtas: 2023-11-07
s Matavimo N .| HN 24: "
Analite it Tyrimo rezultatai 2017 Tyrimo metodo ND*
I 2 3 4 5
g o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d. Chem.analiz.
Temperatiira C 9,0 - el Vilnius. 1094
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skai¢ius 22 °C KSV/ml 39 nebiidingy [*FLST EN 1S0 6222:2001
pokyciy
; £ i i KSV/100 ; **LST EN 1SO 9308-1:2014,LST EN 1SO 9308-1;

ale . ol . i e ‘ .
Koliforminiy bakterijy skai¢ius - Neaptikta 0 AT 01T

, et KSV/100 : LT AR SO m———
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaitius Neaptikta 0 5 LS B 1501 BA0Ee1 2018, LOL ER 150 20kc s

ml 2014/A1:2017
Bt KSV/100 ;
Zarniniy enterokoky skaicius i Neaptikta 0 #*LST EN IS0 7§99-2:2001
1

ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediins
< - maziaw tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve 3 £2°C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminj pacmé: Tomas Paulauskas pristaté:

Tomas Paulauskas

(parcigos., vardas, pavarde)

Tyrimy(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardépavadinimas)

Tvirtmu:

AR ,,EF
Labors

(pareigos, vardas, pavardé. parasas)

Tyrimuy 1ezuliatai susije Gk su konkrediais, iStirtais éminiais.

Be mdtisko direktoriaus sutikimo tyrinmy protokoly dalimis dauginti drsudZiama.




EKOMETF'\’I_.JA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g.

Objektas, adresas:

Eminio paémimo vieta:

Fiminys paimias:
Eminio riiéis:

P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

UAB , EKOMETRIJA"

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30. faks. 8 5 230 85 53,

el p.info@@ekometrija.lt

2023-12-18

Lapas: 1-1

15081

3A, Saldininkai

Turgeliy vandenvieté, Naujasis skg., Turgeliai, Saléininky r.

i§ &iaupo

2023-12-06 11:00

pristatytas:

geriamasis vanduo

2023-12-06

Tyrimas pradétas: 2023-12-06 baigtas: 2023-12-18
s Matavimo . | HN 24: ; .
Analité Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
vnt. 2017
| 2 2] 4 =
o E e Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d. Chem.analiz.
Temperattira e 9,2 - met,Vilnius, 1994
priimtinas
prilmtinas varlolojams
Kvapo slenkstis - vartotojams ir be ir be
nebudingy pokyéiy | nebidingy
pakyciy
priimtinas
priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - vartotojams ir be ir be
nebiidingy pokyciy | nebidingy
pokycin
pH g 79 6,5-9,5 [LST ENISO 10523:2012
Savitasis elekurinis Jaidis uS/em 454 2500  |LST EN 27588:2002
Spalva mg/l Pt 4 30 LST EN IS0 7887:2012
Drumstumas NTU 0,41 4 LST EN IS0 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira

< - muZiau yrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2°C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminj pagmé:

Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavardc)

pristate:

Tomas Paulauskas

Tyrima(us) atliko: Chemiké Olga Eydukaytene, chemikée Angelija Garalyte

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

(parcigos, vardas, pavards)

(parcigos, vardas, pavard&pavadinimas) Y1 ATY il
WAL i

Labomiorijog

(parcigos, vardas, pavarde. parasas)

Rowmn Zupkalty,

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreéiais, iStirais eminiais,
Be radtidko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis daoginti drandziama.




AR

EKOMETRIJA

Bt Eoa

P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, I (7.8.1)-]

Lapas: I-1

UAB ,,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel, 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

TYRIMUI PROTOKOLAS Nr. 15082

cl. p. info@ckometrija.lt
2023-12-13

Uzsakovas, adresas:

UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salcininkai

Objektas, adresas:

Turgeliy vandenvieté, Naujasis skg., Turgeliai, Saldininky r.

Eminio paémimo vieta: 18 &iaupo

Eminys paimias: 2023-12-06 11:30

pristatytas: 2023-12-06

Eminio rigis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradétas: 2023-12-06 baigtas: 2023-12-13
— Matavimo g | HN 24: : :
Analité it Tyrimo rezultatal 017 Tyrimo metodo ND*
vnt, 2
| 2 £} 4 = 5
e 0 Unit: NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d. Chem.analiz.
Temperdtura c 9,2 h met.Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaic¢ius 22 °C KSV/mi >3.0x10? nebidingy {PFLSTEN IS0 6222:2001
pokyciy
s o KSV/100 ? ST BN [SO 9308-1:2014,LST EN [SO 9308-1:
Koliforminiy bakterijy skaicius it neaptikta 0 Freystonmree
5 ; s i KSV/100 R #4LST EN 1SO 9308-1:2014,LST EN [SO 9305-1:
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius m neaptikta 0 S50

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas saldytuve £3+2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavandg)

Tyrimag(us)atliko: **NVSPL

pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

{pareigos, varidas. pavarde/pavadininas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas) i }:r’\_I? w"?-' e “\'.""j‘-‘:“;.|,.§-‘:.7 j’,‘k“-

Laboratorijos vedd

{puareigos, vardas, pavarde, puradas)

Roma Zupkalty,

Tyrimy rezultatti susije tik su konkregiais, i$tirtais eminiais.

Be dtisko direktoraus sutikimo tyiimy protukoly dalinus duuginti dravdziama. I




’ P 7.8.1, Leidimas Ni.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1
ﬁ Lapas: -2
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®
Calb ' Geology g. 11. Vilnius. tel. § 5 213 67 30, fuks. & 3 230 85 53,
el. p. info(@ekometrija.lt

2023-11-07

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 10398
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Turgeliy k. vandenvieté, P. K. BZostovskio mokykla, Turgeliy k., Salé¢ininkuy r.

Objektas, adresas:
Eminio pa¢mimo viela: i8 Eiaupo

Eminys paimtas: 2023-09-20 10:30 pristatytas: 2023-09-20
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-09-20 baigtas: 2023-11-07
Analité :‘\-m:/;::('mm Tyrimo rezultatai 2;},?:]? Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperatiira °C 9,5 R T i
. ) priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebadingy ir be
pokyciy nebiidingy
pokytiy
priimtinas
priimtinas vartotojams [varlotojums
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy irbe
nokyéiy nebiidingy
pokytiy
pH - 7,6 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elekirinis Jaidis nS/em 462 2500 [LSTEN 27588:2002
Spalva mg/l Pt <2,40 30 [LSTENISO 7857:2012
Drumstumas NTU 0.152 4 LST EN IS0 7027-1:2010
Permanganato indeksas mg/l <0,50 5.0 |LSTENISO #467:2002
Amonis mg/l <0,046 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Nitratas my/l 06,02 S0 [LSTISO 749031998
Nilritas mg/l <0,032 0,5  |LSTISO26777:1999
Gelezis pg/l 44 200 [1LST IS0 6332:1995
Manganas pe/l <11 50 '(Jll::ll-nll\a'lrlrp.\,:..kuo\l:ujlsfuss‘:[)lgl“ D
Chloridas mg/l 10.7 250 [LST IS0 9297:2008
Sulfus R
Natris myg/l 5.3 200 [FHLSTEN IS0 14911:2000
Boratas mg B/l 0,054 1,0 [LST IS0 9390:1998
Aliuminis pg/l <10 200 |1STISO 10566:199%
Cianidas ng/l <0 50 |LSTISO6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0.11 1,5 [**LSTENISO 10304
Bromatas ng/l <5 10 [=*svP7.2-1:2009
Arsenas ng/l <1,0 10 [=**CSNEN IS0 1729422
Kadmis pg/l <{(),20 5.0 [0Sy ENISO 172042
Chromas pg/l <20 50 |rrrCSN EN IS0 1729422
Varis mg/l 0,008 2.0 [***CSNENISO 172042
Nikelis ng/l <3,0 20 |"**CSNENISO 172042
Svinas pg/l <1,0 10 |=**CsN ENISO 17204.2
Stibis pg/l <1,0 5,0 |*FtCSNENISO 17294-2

Sclenas pg/l <1,00 10 |***CSN ENISQ 172042




P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023

-01-02. F (7.8.1)-1

Reg. Nr. 10398 Lapas: 22

1 2 3 4 5
Gyvsidabris pg/l <0,0538 1.0 [***CSNENISO 17852
Benzenas pg/l <0,5 1,0 150 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas pe/l <0,002 0,010 [=*LST ENISO 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy suma | pg/l <0,005 0,10 |**skystiy chromatogeafija
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <(),20 3,00 [~*LST ENI1SO 20595:201%
Trichloretenas (TCLE) pp/l <0,20 10 |=*LST EN 150 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) ng/l <0,20 10 [**+LSTEN1SO 20595:201%
Haloformy suma ngdl 0,74 100 |**LST EN 1SO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) g/l <001 0,10 [**L.ST EN IS0 6465:2000
Alfa-Heksachlorciklohcksanas (HCH) ng/l <0,01 0,10 [**LST EN 180 6468:2000
Beta-Heksachloreikloheksanas (HCH) pe/l <0,01 0,10 |**LST EN IS0 6468:2000
Delta-Heksachloreikloheksanas (HCH) ngl <0,01 0,10 [**LST EN IS0 6468:2000
Gama-Heksachloreikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 |91 ST EN IS0 64682000
Heptachloras ng/l <0,01 0,030 [+*LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <(,01 0,030 |*#LST EN 150 6468:2000
lzodrinas pg/l <0,01 0,1 |**LST EN 150 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ng/l <0, 0,030 [*#1.5T EN ISQ 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) pg/l <0,01 0,030 [**LSTENISO 6468:2000
Dieldrinas png/l <0,01 0,030 [**LST EN IS0 6465:2000
Endrinas ng/l <0,01 0,1 [**LST EN1SO 6468:2000
4.4' Mctoksichloras ng/l <0,01 0,1 ["*LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma | <0,01 0,50 [**LST EN SO 6468:2000

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavarde)

pristaté:

Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us)
atliko: Chemiké Olga Eydukaytene, chemike Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damaskaité, chemike Elena Mataytene
(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemiké Indré Vaicikauskyte, **UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.o.
| 1 (parcigos, vardas. pavard¢/pavadinimas)
Tvirlinu: //,%é&')

Rot el f{V

(pareigos, vardas, pavarde, pardas)

Tyrimi rezuliatai susijg tik su konkrediais, iSlirtais énuniais
Be mstisko ditektotians sutikimo tyrimy protokoly dalimis davginti draudziaina,




P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

L Lapas: -2
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®
b A Geolozy u. 11, Vilnius. tel. 8 5 213 67 30, faks. § 5 230 85 53,
el. p. infofaekometrija.lt
2023-11-07
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 10388
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A. Saléininkai
Objeklas, adresas: Mikniskiy k. vandenvicté, vartotojas, Liepy g., Mikni3kiy k., Saléininky r.
Eminio pa¢mimo victa: i3 ¢iaupo
Eminys paimtas: 2023-09-20 11:30 pristatytas: 2023-09-20
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-09-20 baigtas: 2023-11-07
Analite "\"Ia‘lj::t.i"w Tyrimo rezaltatai ,MI.{.,]:” Tyrimo metodo ND¥
| 2 3 4 5
Temperatiira e 9,3 5 3”.1'.“15{(.3131'2'\‘5 ;l:.tu‘sl% By
= | priimtinas
prumitmas vartotojams fvartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingu irbe
pokyéiy nebiidingy
pokyciy
priimtinas
prifmtinas vanotojams fvarlolojiams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebiidingy
poky&iy
pH - 9T 0,5-9,5 [LST EN IS0 10523:2012
Savitasis clektrinis laidis uS/em 367 2500  |LST EN27888:2002
Spalva mg/l Pt 2,5 30 [LSTENISO7887:2012
Drumstumas NTU 1,8 4 LST EN 1SO 7027-1:2016
Permanganato indeksas my/l <0,50 5,0 [LSTENISO 8467:2002
Amonis mg/l 0,170 0,5  |LSTISO7150-1:1998
Nitratas my/l <(),159 50 LST IS0 7890-3:199%
Nitrilas mg/l <0,032 0.5  [LSTISO26777:1999
Gelezis pe/l 352 200 [LST 180 6332:1995
Manganas pe/l 1 50 E;::fni:nl!rull:::;(‘\}u)lnl:r:,blf{)l;:lo A
Chloridas mg/l <503 250 [LSTISO 9297:2008
Sulf ol | 4 || o [pemremepme
Natris mg/l 8,6 200 [*LSTEN 1SO 1491 1:2000
Boratas mg B/l <0,023 1,0 |LST IS0 9390:1998
Aliuminis ng/l <10 200 |LSTISO 10566:1998
Cianidas pg/l <0 50 [LSTISO6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,22 1.5 |**LSTENISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 |=*svp7.2-1:2009
Arsenas pg/l 3.0 10 |***CSN EN IS0 1720422
Kadmis ng/l <0,20 5,0 |rreCSNENISO 172942
Chromas pe/l <2,0 50 |rrrCSNEN IS0 1729422
Varis my/l <0,001 2.0 [***CSNENISO 1729422
Nikelis e/l <3,0 20 |*#rCSNEN IS0 17294-2
Svinas pg/l <1,0 10 [***CSN EN1SO 17204-2
Stibis ng/l <1,0 5,0 [FerCSNENISO 1720422
Sclenas pe/l <1,00 10 [=**CSNENISO 17204-2




P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

Reg. Nr. 10388 Lapas: 22

1 2 3 4 5
Gyvsidabris pg/l <0,0538 1,0 |***CSNENISO 17852
Benzenas ng/l <0,5 1,0 liso 1423-1:1997
Benzo(a)pirenas pgdd <(0,002 0,010 |*+LST EN 1SO 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy suma | pg/l <0,005 0,10 |=*skysciy chromatogealija
1.2-Dichloretanas (DCA) pg/l <(),20 3.0 |SLSTENISO 205952018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 |"'LSTENISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,20 10 [**LSTENISO 20395:2018
Haloformy suma ne/l 1,01 100 [**LSTEN IS0 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) g/l <(),01 0,10 #7187 EN IS0 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,01 0,10  [“*LSTEN ISO 646%:2000
Beta-Heksachloreikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 |**LST EN 150 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <(,01 0,10 |**LST EN IS0 6468 2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,01 0,10 [**LST EN IS0 64682000
Heptachloras pg/l <0,01 0,030 [**LST EN IS0 64682000
Aldrinas pg/l <0,01 0,030 |**LST EN 150 6468:2000
lzodrinas ng/l <0,01 0,1 [**LST EN IS0 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (13) ng/l <0,01 0,030 [#*1.8T FN IS0 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) pg/l <0,01 0,030 |**LST EN 150 6468:2000
Dieldrinas pg/l <0,01 0,030 |=*LST EN IS0 6468:2000
Endrinas pg/l <0,01 0,1 |**LSTENISO 6468:2000
4.4' Metoksichloras pg/l <(),01 0,1 |=*LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50 [**LST EN IS0 6468:2000

*ND - normatyvinis dokumentas, SY P - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas Saldytuve +3 4 2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaré: Tomas Paulauskas
{pareigos, vardas, pavarde) (parcigos, vardas, pavarde)
Tyrimag(us)
atliko: Chemiké Olga Eydukaytene, chemikée Angeliju Garalyte, chemike Anzelika Damaskaite. chemike Elena Mataytene

(parcigos, vardas, pavacde’pavadinimas)

chemike lner V.uuk auskyté, **UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.o.

(pareigos, vardas. pavardi‘pavadinimas)

Tvirtinu: M ‘ //@ﬁ:h

Ji 5 (parcigos, vardas, pavardé. parasas)
Tyrimuy rezultatai susije ik su honkredinis. itinais eminiuis,
Be rastisko direktorious sutikimo tyrimy protkola dalimis dauginti draudziama.




4R

ERRMETRIL& UAB ,EKOMETRUA"
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
cl. p. info@ckometrija.lt

2023-12-18

TYRIM{ PROTOKOLAS Nr. 15071
UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai

Uzsakovas, adresas;

P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

Lapas: 1-1

Mikni¥kés vandenvieté, Miknitikés , Saltininky r.

Objcklas, adresas:

Eminio paémimo vieta: i Ciaupo

CTvirtinu:

Eminys paimtas: 2023-12-06 11:30 pristatytas: 2023-12-06
Eminio rii§is: geriamasis vanduo
Tyrimas pradélas: 2023-12-06 baigtas: 2023-12-18
o Matavimo 3 | HN 24: .
Analite Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
vnl. 2017
| 2 3 4 5
= 5 Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d. Chem.analiz,
A . =] - J
Temperatiira ¢ 9.0 met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartolojams
Kvapo slenkstis - vartotojams ir be ir be
nebiidingy pokyciy | nebiidingy
poky iy
priimtinas
priimtinas vartotajams
Skonio slenkstis < vartotojumns ir be ir be
nebiidingy pokyciy | nebudingy
pokyciy
pH - 7.6 6,5-9,5 [LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis nS/em 356 2500  |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 3 30 LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas NTU i 4 LST EN SO 7027-1:2016

#ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedtira

< = muZian iyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas aldytuve +3 +2°C

Papildomi duomenys, pastabos:

fiminj paémeé:

Tomas Paulauskas

pristaté: Tomas Paulauskas

{parcigos, vindas, pavarde)

(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimag(us) atliko: Chemike Olga Eydukaytene, chemike Angelija Garalyte

(parcipos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas. pavardé/pavadinimas) 'i “"_ 13

T ! 4
L.abiraar

v . = ) 3
{parcigos, vardas, pavarde, paradas) Roma Lunlis

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, iStirtais émininis.
Be rastisko dircktoriaus sutikimo tyriniy protokoly dalimis daugini draudziama,
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EKOMETRIJA

1 )
t

UAB ,, EKOMETRIJA*

Geology g. 1, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

cl. p. infof@ckometrija.lt

2023-12-18

TYRIMUJ PROTOKOLAS Nr. 15079

UZsakovas, adresas:

Objektas, adresas:

UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai

Lapas: 1-1

Tabarifkiy vandenviets, Merkio g., Tabariskés, Saléininlay r.

Eminio paémimo victa: 1§ &aupo

Eminys paimtas: 2023-12-06 12:10 pristatytas: 2023-12-06
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrtmas pradétas: 2023-12-06 baigtas: 2023-12-18
- Matavimo| . . | HN 24 4 N
Analite T'yrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
vnt, 2017
| 2 3 3
g ~ Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met, 1d. Chem.analiz,
= o s} o ¥
Terperatiira C 9,3 met. Vilnius, 1994
pritmtinas
priimtinas varlotojuams
Kvapo slenkstis - vartotojams ir be ir be
nebidingy pokyéiy | nebidingy
pokyciy
priimtinas
primunas vartolojams
Skonio slenkstis = vartotojaims ir be ir be
nebiidingy pokyéiy | nebiidingy
poky¢iy
pH - 1.5 6,5-9,5 [LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 416 2500 [LSTEN27888:2002
Spalva mg/l Pt 4 30 LST EN IS0 7887:2012
Drumstumas NTU 0,14 4 LST EN IS0 7027-1:2016

*ND - nomnatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediiva

< -~ maziau lyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminj pagmeé:

Tomas Paulauskas pristaté:

Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavardc)

Tyrimg(us) atliko: Chemiké Olga Eydukaytene, chemiké Angelija Garalyte

vareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
(pireig I P

Tvirtinu;

(pamreigos, vardas, pavard®)

(pareigos, vardas, pavarde, paradas)

Tyvrimy reznltatai susije tik su konkrediais, istinms ¢miniais.

Be radtisko dircktorians sutikimo tynimy protokoly dalimis dauginti deaud2iama.
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EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRUA

Geology g. 11, Vilnius, tel. § 5 213 67 30, fuks. 8 5 230 85 53,

cl, p. info@ckometrija.lt
2023-12-13

P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

Lapas: 1-1

TYRIMUI PROTOKOLAS Nr. 15080
UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal&ininkai

Uzsakovas, adresas:

Objektas, adresas: Tabariikiy vandenvieté, Merkio g., Tabari¥kés, Sal&ininky r.

Eminio paémimo vieta: 18 iaupa

2023-12-06 12:10 pristatytas:

2023-12-06

Eminys paimlas:

Eminio riidis; geriamasis vanduo

Tyrimas pradétas: 2023-12-06 baigtas: 2023-12-13
. Matavimo| . . | HN 24: . )
Analite [yrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
vit. 2017
| 2 3 4 5
5 4 Unif, NT ir PV kokybés tyrimo met. Id. Chem.analiz.
- . (s} =
Tempemtm & C 9.3 miet. Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skai¢ius 22 °C KSV/ml neaptikta nebidingy  [**LST EN 1D 6222:2001
pokytiy

. ey = KSV/100 2 +LST EN ISO 9308-1:2014,L.ST EN [SO 9308-1:
Koliforminiy bakterijy skaicius il neaptikta 0 SOLAIA L2017
5 KSV/100 FHLST EN [SO 9308-1:2014,LST EN [SO 9308-1:
Ll adel e lyer i1 caliy clearscr o { « i v 5 = ¢ B 5
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius e neaptikta 0 S0
*ND - normatyvinis dekumentas, SVP - standartiné veikfos procediira
< - maziau lyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio suugojimas Saldyve +3 +2°C
Papildomi duomenys, pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulavskas

(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavarde)

(pareigos. vardas, pavirdé/pavadinimas)

rdiie PR [ FECTN k. s -
{parcigos, virdus, pavardé/pavadinimus) AR .‘.]3r,

Tvirtinu:

KOMETRITAY

Laboratorijos §

(pareigos, vardas, pavarde, parsuas)

Roma Zunk

Tyrimy rezultatu susije tik su konkreciais, iStirtus enuniais,

Be radtisko direktonaus sutikimo tyring protokela dalimis dauginti deaudzian.




4

EKOMETRIJIA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.
UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A. Saléininkai

Uzsakovas, adresas:

P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

UAB ,EKOMETRIJA*

10396

2023-11-07

Lapas:

Geology . 11, Vilnius. tel. 8 § 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

cl. p. infoG@ekometrija.lt

52

Objcktas, adresas:

TabariSkiy k. vandenvicté, vartotojas, Vilniaus g., Tabaritkiy k., Saltininky r.

Eminio paémimo vieta: i ¢iaupo

Eminys paimtas: 2023-09-20 11:00 pristatytas: 2023-09-20
Eminio rGis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-09-20 baigtas: 2023-11-07
Analite i\'lkl:f:::]!]o Tyrimo rexultalai 74%1317 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
enpera X I 2
A priimtinas
priimtinas vartotojams fvartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokveiy nebldingy
pokyéiy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojums
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy iv be
pokyéiy nebidingy
pokytiy
pH - 7.5 0,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis nSiem 420 2500  |LST EN 278882002
Spalva mg/l Pt 2,9 30 [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 2.3 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <0,50 5.0 |LSTENISO 8467:2002
Amonis mg/l 0,270 0,5  |LSTISO7150-1:1998
Nitratas mg/l <0,159 50 [ISTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,032 0,5 |LSTIS026777:1999
Gelezis pg/l 393 200 |LSTISO 6332:1995
Viangans wi |5 | e
Chloridas mg/l <5,03 250 |LST IS0 9297:2008
Sulfs mgl | @0 | 20 e
Natris mg/l 9,8 200 [**LSTEN IS0 14911:2000
Boratas mg B/l <0,023 1,0 |LSTISO9390:1998
Aliuminis pg/l <10 2000 [LSTISO 10566:1993
Cianidas pg/l <6 50 [LSTISO6703-1:199%
Fluoridas mg/l 0,20 1,5 |**LSTENISO 1030
Bromatas pg/l <5 10 [*+svP7.2-1:2019
Arscnas ng/l <10 10 [-**CSNENISD 172942
Kadmis ng/l <(,20 5.0 |***CSNENISO 172042
Chromas gl <20 50 |erCSNEN IS0 17294-2
Varis mg/| <0,001 2.0 |*TrCSNENISO 172942
Nikelis ng/l <30 20 [*+*CSNENISO 172942
Svinas pg/l <1,0 10 S43CSN EN 18O 1729422
Stibis pg/l <1,0 5,0 |eeeCSN EN IS0 172042
Selenas pg/l <1,00 10 [***CSNENI1S0 172942
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Reg, Nr. 10396 Lapas: 2-2

| 2 3 4 5
Gyvsidabris ng/l <(0.0538 1O |*=*CSNENISO 17852
Benzenas pg/l <0,5 1,0 [1SO 1142311997
Benzo(a)pirenas pg/l <0.002 0,010 [**LSTEN 150 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy suma ng/l <0,005 0,10 [**skyseiy chromatogealija
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <0,20 3,0 |"fLSTENISO 20505:2018
Trichloretenas (TCE) ug/l <0,20 10 |**LSTENISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) ng/l <0,20 10 [**LST EN IS0 20595:2018
Haloformy suma pg/l 0,94 100 |*LST EN1SO 20595:2018
Heksachtorbenzenas (HCB) pe/l <0,01 0,10 [**1.8T EN 150 6468:2000
Alfa-Heksachlorciklohcksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 [**LST EN IS0 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 [**LST EN IS0 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pe/l <0,01 0,10 [**LST ENISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pgll <0,01 0,10 |+ ST EN IS0 6468:2000
Heptachloras ne/l <0,01 0,030 [**LST EN 1SO 6468:2000
Aldrinas el <0,01 0,030 |**LST EN 1SO 6468:2000
Izodrinas | <0,01 0,1 |**LSTENISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) gl <0,01 0,030 [**1.8T FN IS0 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ng/l <0,01 0,030 [**LST EN 1SO 646%:2000
Dicldrinas pgdd <0,01 0,030 [**LST ENISO 646%:2000
Endrinas ng/l <0,01 0,1 |**LST EN IS0 6468:2000

4.4' Mctoksichloras pg/l <0,01 0,1 [**LST EN ISO 6468:2000

Pesticidy suma pg/l <0,01
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira

0,50 [**LST EN ISO 6468:2000

< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Fminio saugojimas Saldytuve +3 +2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj pa¢me: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrimg(us)
atliko: Chemike Olga Eydukaytene, chemike Angelija Guralyte, chemiké Anzelika Damaskaite, chemiké Elena Mataytene
{pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemiké Indré Vaicikauskyté, **UAB "Vandens tyrimai". ***ALS Czech Republic s.r.o.
{parcigos, vardas. pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu:

/" gl (parcigos., vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy resultatad susijy tik su konkrediais. idtirtais éminiais,
He mstisho dircktoriaus sutikimo tyrimy protokala dalimis dauginti draudziama.
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P
' Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB , EKOMETRUA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

cl. p. info@eekometrija.lt

2023-11-07

TYRIMUI PROTOKOLAS Nr. 10397
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai
Objektas. adresas: Tabariskiy k. vandenvieté, vartotojas, Vilniaus g., Tabarilkiy k., Sal&ininky r.
Eminio paémimo vieta: 8 &iaupo
Eminys paimtas: 2023-09-20 11:00 pristatytas: 2023-09-20
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-09-20 baigtas: 2023-11-07
- Matavimo . .| HN 24: , H
Analite Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
VL. 2017
1 2 3 4 5
G i Unil. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d. Chem.analiz.
Temperatiira L 9,7 - met.Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaran¢iy viencty skaicius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebiidingu [**LST EN SO 6222:2001
poky¢iy
T Wik n KSV/100 ; #*LST EN [SO 9308-1:2014,LST EN 1SO Y308-1;
Koliforminiy bakterijy skai¢ius il Neaptikta 0 0147412017
, . i S KSV/100 ; +4LST EN IS0 9308-1:2014,LST EN 1SO 9308-1:
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaicius o Neaptikta 0 2014/A1:2017
T 25 KSV/100 .
Zarniniu enlerokoky skai¢ius | Neaptikta 0 ST EN 1SO 7899-2:2001
m
#ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediina
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Cminio saugojimas Saldytuve +3 4 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:
Eminj pa¢mé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(parcigos. vardas, pavarde) (parcigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(parcigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

&t

(pareigos. vardas, pavardé/pavadinimas) UAD ";}’:-r_!" WWETRIJA
Tvirtinu: Luboratorijos vedé /
{parcigos, vardas, pavarde, parasas) Romsa Z-upkﬂity

Tyeimy rezultatai susijs tk su konkietials, iStinais éminias. /
Be radtisko dicektoriaus sutikimo tyrimy protoholy dalimis dauginti deaudZiama.
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.. - Lapas: 1-1
EREMETRILA UAB ,,EKOMETRUA"

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 20, faks. 8 5 230 85 33,

cl. p. info@eckometrija.lt

2023-12-12

TYRIMUI PROTOKOLAS Nr. 14873
UZsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salgininkai
Objcktas, adresas: Saltininkai, Bany&ios g., Saltininkai
Eminio paémimo vieta: 18 &iaupo
Eminys paimtas: 2023-12-05 16:20 pristatylas: 2023-12-05
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-05 baigtas: 2023-12-12
i Matavimo ; . HN24: !
Analité Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
vnt, 2017
| 2 3 4 5
e i Unif, NT ir PV kokybeés tyrimo met. Id. Chem,analiz,
Temperatiira C 9,7 - met,Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartolojums
Kvapo slenkstis - vartotojams ir be ir be
nebiidingy pokyéiy | nebiidingy
pokyéiu
priimtinas
priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - vartotojams ir be ir be
nebiidingy pokyéiy | nebidingy
poky€iy
pH . 7.4 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 463 2500  |LST EN27888:2002
Spalva mg/l Pt 4 30 LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas NTU 23 4 LST EN 150 7027-1:2016

END - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziaw yrimo metodo nustatyme ribos
Eminio saugojimas Saldytuve 43+ 2°C

Papildomi duomenys, pastabos:

pristaté: Tomas Paulauskas

Eminj paémé: Tomas Paulauskas

{pareigos, vardas, puvarde) {parcigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: Chemiké Olga Eydukaytenc, chemike Angelija Garalyte

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavarde/pavadininias) UADR ”'i‘g’ CiETRETA &

Laboratorijos ¥ ”'}%
r

(parcigos, vardas, pavardé, paradas) Roma Zu;‘;iﬁfﬁ{‘;’
‘ Tyrimy rezultaai susijg tik s konkrodiais, iSiinais éminiais.

Twvirtinu:

Be radtisko dircktoriaus sutikimo tyrinwj protokoly dalimis dauginti draudziama.
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L rir,'__" ) Lapas:  1-1
EKSMETRIIA UAB ,,EKOMETRUA*

Geologu g. 11, Vilnius, tel, 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
cl. p. info@ckometrija.lt

2023-12-12

TYRIMII PROTOKOLAS Nr, 14874
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Objcktas, adresas: Saltininkai, Ba¥ny&ios g., Saléininkai
Eminio paémimo vieta: 1§ &iaupo
Eminys paimias; 2023-12-05 16:20 pristatytas: 2023-12-05
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2023-12-05 baigtas: 2023-12-12
- Matayimo ) | HN 24: , )
Analiteé e Tyrimo rezultatal 2017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyrimo wet. 1d. Chem analiz.
i ° q -
Temperdttu 4 c 2,7 met.Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skai¢ius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebiidingy [**LST EN 150 6222:2001
pokyciy
i - 55 KSV/100 e FELST EN IS0 9308-1:2014,LST EN 1SO Y308-1:
Koliforminiy bakterijy skaicius i Neaptikta 0 b e p
: ; i g KSV/100 5 **LST EN IS0 9308-1:2014,LST EN [SO 9308-1:
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaicius o] Neaptikta 0 2014/ 12017
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio suugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristate: ' Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardeé) (pureigos, vardas. pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas. pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavard®/pavadinimas) TJAB },{i{[: ORBTR TIAY
Laboratoriios vedés
(pureigos, vardas, pavarde, paradas) R{Pﬂ!ﬂ Eupiﬁ'ﬁﬁiy
Tyeimy rezultata susije tik su konkrediais, iStirtais éminiais, l
Be rastitko direktoriaus sutikimo iyrimy protokoly daliois duuginti draudziama.

Tvirtinu:
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ﬂ Lapas: 1-2
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®
S S Geology g, 11, Vilnius. tel. 8 5213 67 30, faks. § 5 230 85 53,
cl. p. infoekometrija.lt

2023-10-26

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9679
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai
SalGininkai, Bazny¢ios g. vandenvieté, Saléininky speeialioji mokykla, BaZny¢ios g.,

Objektas, adresas: Saldininkai, Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: 8 Eiaupo
Eminys paimtas: 2023-09-07 10:00 pristatytas: 2023-09-07
Fminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2023-09-07 baigtas: 2023-10-26
Analit¢ L'v[u::l\;imo Tyrimo rezultatai 24!12:17 Tyrimo metodo ND*
] 2 2] 4 )
Tomperatira °c 9. T
By o ’ priimh:nas
priimtnas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebiidingy
pokyciy
. ) priimti_uus
priimtinas vartotojams jvartotojams|
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
pokyciy
pH - 7.5 6.5-9,5 |LSTEN IS0 10523:2012
Savitasis clektrinis laidis uS/em 472 2500  |LSTEN 27588:2002
Spalva mg/l Pt 5,0 30 [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,68 4 LST EN IS0 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/] <0,50 5.0 |LSTENISO $467:2002
Amonis mg/ <0,046 0.5 [LSTISO 7I50-1:1998
Nitratas mg/l 0,238 50 |LSTISO 7890-3:199%
Nitritas mg/l <0,032 0,5 [LSTISO 26777:199
Gelezis ug/l 58 200 |LST ISV 6332:1995
Manganas ne/! < 50 |Chemansizme Vimoniong
Chloridas mg/l 8,09 250 |LST IS0 9297:2008
Sulfs agd | 806 | a0 (i
Natris mg/l 5,0 2000 [#*LSTENISO 14911:2000
Boratas mg B/l <0,023 1,00 |LSTISO 9390:199%
Aliuminis ng/l <10 200 |LSTISO 10566:1998
Cianidas ng/l <06 50 LSTISO 6703-1:109%
Fluoridas mg/l 0,16 1.5 [**LSTENISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 [**svP7.2-1:2019
Arsenas ng/l <1,0 10 [***CSNENISO 17294-2
Kadmis ng/l <0,20 5.0 |***CSNENISO 17294.2
Chromas ng/l <2,0 50 [*T*CSNENISO 172942
Varis mg/l 0.004 2,0 |**CSN ENISO 172942
Nikelis pg/l <3,0 20 [*++CSN ENISO 172942
Svinas ug/l <1,0 10 |*+*CSN BN IS0 17294-2
Stibis ug/l <1,0 5,0 |***CSNENISO 1720422
Selenas ng/l <1,00 10 [#=rCSN EN1SO 1720422
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Reg. Nr. 9679 Lapas: 2-2

] 2 3 4 5
Giyvsidabris pg/l <0,0538 1,0 |*++CSNENISO 17852
Benzenas ng/l <0,5 1,0 (18O 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas pe/l <0,002 0,010 |*LST EN SO 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy suma | - pg/l <0,005 0,10 |**skyseiy chromatografijs
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <0,20 3,0 |*eLST ENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 [**LST EN IS0 20595:201%
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,20 10 [7=LST EN SO 20595:2018
Haloformy suma pg/l Nerasta 100 |**LST EN IS0 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <0,01 0,10 [*LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,01 0,10 [**LST EN IS0 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 [**1.8T ENISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,01 0,10 [+*LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,01 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,01 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas pg/l <0,01 0,030 [*+LST EN 1SO 646%:2000
lzodrinas ng/l 0,01 0,1 [**LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ng/l <(,01 0,030 [**LST EN IS0 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ng/l <0,01 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas ng/l <0,01 0,030 |**LST EN IS0 6468:2000
Endrinas pg/l <0,01 0.1 |**LST EN IS0 6468:2000
4,4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,1 |**LST ENISO 6408:2000
Pesticidy suma pgll <0,01 0,50 [**1.ST EN 15O 6468:2000

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procedira

< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve 13 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj pa¢meé: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardc)
Tyrima(us)
atliko:

pristaté:

Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, puvandé)

Chemiké Olga Eydukaytene, chemikeé Angelija Garalyte, chemiké Anzelika Damaskaité, chemiké Elena Mataytene

{pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemike Indré Vaidikauskyté, **UAB "Vandens tyrimai”, ***ALS Czech Republic s.r.o.

Tvirtinu; //%h

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

[

(pareigos, vardas, pavarde. paradas)

Tyrimy rezaltatai susije tik su konkrediais, istinais émininis.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protakoly dalimis dauginti draud?iama.
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i'f“’ _ Lapas: I-1
EKOMETRIJIA UAB ,,EKOMETRIJA®

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
cl. p. info@ckometrija.lt

2023-12-12
TYRIM{J PROTOKOLAS Nr. 14863
U#sakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Objcktas, adresas: Gervidkés, ., Salininky r.
Eminio paemimo vieta: 18 ¢iaupo
Eminys paimfas: 2023-12-05 10:40 pristatytas: 2023-12-05
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-05 baigtas: 2023-12-12
gy Matavimo . .| HN24: ] ‘
Analité Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
vt 2017
I 2 3 4 5
s — Unif, NT ir PV kokybés tytinio met. 1d. Chem.analiz.
Temperatilra C 8.9 B met Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams
Kvapo slenkstis - vartotojams ir be ir be
nebiidingy pokyéiy | nebidingu
pokyciy
priimtinas
priimtinas vartolojams
Skonio slenkstis i vartotojams ir be ir be
nebiidingy pokyciy | nebudingy
pokyéiy
pH . 7.9 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elekurinis laidis piS/em 247 2500  |LST EN27888:2002
Spalva mg/l Pt 6 30 LST EN IS0 7887:2012
Drumstumas NTU 0,22 4 LST EN IS0 7027-1:2016
#ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos proeediira
< - maziau lyrmo metodo nustatymo ribos
Eminio savgojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
{purcigos, vardas. pavarde) {parcigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: Chemiké Olga Eydukaytene, chemike Angelija Garalyte

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

{pareigos, vardos, pavardé/pavadinimos) 'UAL‘; }E'\‘?’ Y0 '}?'j'p ”’1 it

: A INCRILG LB R LR R ELY
Tyirtinu: Laboratorijos vedd;
(purcigos, vardas, pavardé. poradas) Koma Zu}}gﬂﬁ:y

Tyrimy rezultaai susijg tik su konkreeiais, iStinais ¢miniais
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyriny protokolg dalimis daugint draud2iama.
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Lapas: 1-1

ERSMETRILA UAB , EKOMETRUA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
cl. p. info@ckometrija.lt
2023-12-12

TYRIMU PROTOKOLAS Nr, 14864
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai
Objcktas, adresas: Gervitikés, ., Saldininky r.
Eminio paémimo vieta:  i§ Siaupo
Eminys paimtas: 2023-12-05 10:40 pristatytas: 2023-12-05
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-05 baigtas: 2023-12-12
= Matavima : .| HN 24; ; ;
Analité (v " Tyrimo rezultatai 2017 Tyrimo metodo ND*
nt. L
1 2 3 4 5
’ S = Unil. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d. Chem.analiz.
Temperatilra C 8,9 s met. Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaicius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebidingy [**LST EN 1SO 6222:2001
pokyciy

' . KSV/100 *HLST EN SO 9308-1:2014,LST EN 1SO 9308-1:

Koliformini terijy skaiius ik b et R o
olifo u bakterijy skaicius i Neaptikta 0 a0
- 5 B 5 £ S KSV/]OO % T OT N 9308-1:20 ST EN 93108-1:
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius Neaptikta 0 LE’,T LN AAEST BRRasssb
ml 2014/A1:2017

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Iiminio saugojimas aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareipos, vardas, puvarde) (pareigos, vardus, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

{pureigos, vardas, pavards, puraias)

Tyrimy rezultatud susijy tik su konkrediuis, istirtuis éminiais.
Be rastisko direktorians sutikimo tyrimy protokols dalimis dauginti draudinme.




P 7.8.1. Leidimas Nr.3. 2023-01-02, F (7.8.1)-1

/,
Ml Lapas; 12
EK OMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*®
‘ o Geology 2. 11, Vilnius. tel. § 5213 67 30, faks. § 5 230 85 53,
cl. p. infogekometrija.lt

2023-10-26
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9667
UZsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai
Objektas, adresas: Gerviskiy k. vandenvieté, vartotojas, Mi6ko g., Gerviskiy k., Salgininky .
Eminio paémimo vieta: 8 tiaupo
Eminys paimtas: 2023-09-07 11:30 pristatytas: 2023-09-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-09-07 baigtas: 2023-10-26
Nl i\'la:j:]\l-i|11" Tyrimo rezultatai 741_13” Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 S
Temperatina X B T
. i [\FII!]‘I[I.IIIH
primtinis vartotojams [vartotojams,
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
poky¢iy
i : priimtinas
pl‘lﬂl]llllllS \'{tﬂﬂll}ﬁlﬂl‘j Vﬂl’lU\(lJill“h'
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
; pokyéiy nebidingy
poky¢iy
pH - 7,9 6,5-9,5 [LST ENISO 105232012
Savitasis elektrinis laidis US/em 256 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt <240 30 |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,08 4 LST EN 150 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <0,50 5,0 |LST ENISO 8467:2002
Amonis mg/l <(),(146 0.5 |ISTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 8,02 50 |LST IS0 7890-3:1998
Nitritas mg/l <(),032 0,5 |LSTISO 26777:1999
Gelezis ug/l 68 200 [LSTISO 6332:1995
Manganas I R
Chloridas mg/l 5,44 250 [LST IS0 9297:2008
Sulftas T R T
Natris mg/l 2,7 200 |**LST ENISO 14911:2000
Boratas mg B/l <(,023 1,00 |LST 150 9390:199%
Aliuminis ng/l <10 200 |1 STISO 10566:1998
Cianidas pg/l <0 50 [LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,09 1.5 [**LSTENISO 10304
Bromatus pg/l <5 10 |resvp7.2-1:2009
Arsenas pg/l 1.8 10 |***CSN EN1SO 172942
Kadmis ng/l <0,20 5.0 [**+CSN ENISO 17204.2
Chromas ne/l <20 50 [***CSN ENISO 17294-2
Varis mg/l 0,004 2,0 |*+*CSN ENISO 17294-2
Nikelis pg/l <3,0 20 [***CSNENISO 172942
Svinas pg/l <10 10 [*#7CSN ENISQ 172942
Stibis pgll <1,0 5,0 [***CSNENIS0 172042
Selenas ne/l <1,00 10 |***CSNENISO 17204-2
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Reg, N1 9667 Lapas: 22

] 2 3 4 5
Gyvsidabris pg/l <0,0538 1.0 |r+CSNENISO 17852
BBenzenas pg/l <0.,5 1.0 [1Is0 11423.1:1997
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 |**LST ENISO 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy suma | g/l <0,005 0,10 |**skysciy chromatogeafija
|.2-Dichloretanas (DCA) ng/l <0,20 3,0 [*fLSTEN SO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 [+*LST EN IS0 20595:201%
Tetrachloretenas (PCLE) pg/l <(),20 10 [**LST ENISO 20595:201%
Haloformy suma ng/l Nerasta 100 |**LST ENISO 20595:201%
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,01 0,10 [*+LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/d <0,01 0,10 [**LST EN 1SO 6468:2000
Beta-Heksachloreikloheksanas (HCH) g/l <001 0,10 [**LST EN 1SO 64682000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) g/l <(),01 0,10 [**LST ENISQ 6468:2000
CGiama-leksachlorcikloheksanas (HCH) pgll <0,01 0,10 |#*1 8T FNISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,01 0,030 [*+LST EN IS0 6468:2000
Aldrinas pgfl <0,01 0,030 [*+LST EN ISO 6465:2000
[zodrinas pg/l <0,01 0,1 |**LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pg/l <0,01 0,030 [**LSTEN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) pgll <0,01 0,030 [++LST EN ISO 6468:2000
Diecldrinas ng/l <0,01 0,030 [|**LST EN IS0 6468:2000
Endrinas ng/l <0,01 0,1 [**LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras ng/l <0,01 0.1 [**LST ENISO 6468:2000
Pesticidy suma ng/l <001 0,50 [**L.ST EN1SO 6468:2000

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve 13 L2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavarde)

pristaté:

Tomas Paulauskas

[iulrcign,t. vardas, p.‘l\‘-’l!’d(‘)

Tyrima(us)
athiko: Chemiké Olga Eydukaytene, chemiké Angelija Garalyté, chemike Anzelika Damaskaité, chemiké Elena Mataytene
(parcigos, vardas, pavarde/pavadinimas)
chemiké Indré Vaicikauskyté, **UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.o.
{pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu:

1

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezullatai susijg tik su konkrediuis, istirtais éminiais.
Be rastisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudziama.
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i

EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*

Geologu g. 1, Vilnius, tel, 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

cl. p. info@ckometrija.lt

Lapas: 1-1

2023-12-18
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15073
UzZsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal&ininkai
Objcklas, adresas: Pokoniy vandenvieté, Pokonys, Saléininky r.
Eminio pa¢mimo vieta: 1§ &laupo
Eminys paimtas: 2023-12-06 13:30 pristatytas: 2023-12-06
Eminio riisis; gerigmasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-06 baigtas: 2023-12-18
Tk Matavimo| | .| HN 24: )
Analite I'yrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
vnt, 2017
| 2 ! 4 5
: . A Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d. Chem.analiz,
Temperatiira C 9,3 - el Vinius, 1994
priimtinas
priimtinas virtolojams
Kvapo slenkstis - vartolojams ir be ir be
nebidingy pokyciy | nebiidingy
pokyeiy
priimtinas
pritmbings vartolojams
Skonio slenkstis - vintotojams ir be ir be
nebidingy pokyciy | nebiidingy
pokyéiy
pH 5 7.9 6,5-9,5 [LST EN IS0 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pSicm 249 2500  [LSTEN27888:2002
Spalva mg/l Pt <2,40 30 [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 1.2 4 LST ENISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediiva
< - maziau lyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas faldytuve +3 4 2°C

Papildomi duomenys, pastabos:

fiminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté:

Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavarde)

Tyrimg(us) atliko: Chemike Olga Eydukaytene, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardos pavardde)

{pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

Tvirtinu:

[parcigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimu rezultatai susije ik su konkredia

isrivtais ¢éminiais.
Be radtisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudziama.
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e

ﬁ By Lapas: 12
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®
. piichi e Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 § 213 67 30, fuks, 8 5230 85 53,
el p. info@ekometrijalt
2023-11-07
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 10390
UZsakovas. adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A. Saléininkai
Objektas, adresas: Poskoniy k. vandenvieté, PoSkoniy pagr. mokykla, Podkoniy k., Saltininky r,
Eminio pa¢mimo vieta: i¥ Eiaupo
Eminys paimtas: 2023-09-20 12:30 pristatytas: 2023-09-20
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-09-20 baigtas: 2023-11-07
Analite Ma:f::l"“u Tyrimo rezultatai ,,4_“::] 7 Tyrimo metodo ND¥
1 2 3 4 )
Temperatiira °C 9.2 - G, viias oot
o : primitinas
priimtinas vartolojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingu ir e
pokytiy nebiidingy
pokyciy
priimtinas
priimtinas vartolojams fvartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebitdingy ir be
pokyeiy nebiidingy
pokytiy
pH - 8,0 6,5-9,5 |LSTEN IS0 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis nS/em 253 2500 |LSTEN 27888:2002
Spalva mg/l Pt <2,40 30 [ISTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU S 4 LST BN ISO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <0,50 5,0 |LSTENISO 8467:2002
Amonis mg/l <0,046 0,5 |LSTISO7150-1:1998
Nitratas mg/l <(),159 S0 |LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/| <0,032 0,5 [LST15026777:1999
Gelezis ng/l 842 200 |LSTISO 6332:1995
Manganes et [ R R
Chloridas mg/l <5,03 250 [LSTISO 9297:2008
Sulftas mg/ 102 T
Natris mg/l 2.3 200 [rLSTENISO 14911:2000
Boratas mg B/l <0,023 1.0 [LSTIS09390:1998
Aliuminis ne/l <10 200 |1ST IS0 10566:1998
Cianidas pg/l <6 S0 |LSTIS0 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0.13 1.5 |**LSTENISO 10304
Bromatas ng/l <5 10 [=*svp7.2-1:2019
Arsenas pg/l <10 10 |#**CSN EN IS0 17294-2
Kadmis pg/l <0,20 5,0 |*+CSNENISO 17204.2
Chromas ng/l <20 50 |FrrCSNENISO 1729422
Varis mg/| <0,001 2.0 |***CSNENISO 17294-2
Nikelis pg/l <30 20 [=**CSNENISO 172942
Svinas peg/l <10 10 |**+CSN EN 18O 17294-2
Stibis pg/l <1,0 5,0 [rrrCsN ENISO 1729422
Sclenas ng/l <1,00 10 |"**CSN EN SO 17294-2
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Reg. Nr. 10390 Lapas: 2-2
| 2 3 4 5

Giyvsidabris ug/l <0,0538 1O |*#*CSNEN IS0 17832
Benzo(a)pirenas na/l <0,002 0,010 [**LST EN IS0 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy suma | - pg/l <0.005 0,10 | *shystiy chromatogralija
[,2-Dichloretanas (DCA) pe/l <0,20 3,0 [**LSTENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 |=*LST EN1S0 20595:201%
Tetrachloretenas (PCE) ng/l <0,20 10 |**LSTEN IS0 205952018
Halolormy suma g/l 0,81 100 [**LSTENIS0 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) g/l <0,01 0,10 |**LSTEN 1SO 6468:2000
Alla-leksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <(),01 0,10 |**LST EN ISO 64652000
Beta-Heksachloreikloheksanas (HCH) ng/l <0,01 0,10 [*+L8T EN 180 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 |**LST EN IS0 6468:2000
Guma-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ngll <0,01 0,10 [**LSTEN IS0 0468:2000
Heptachloras pg/l <(),01 0,030 [=*LST EN 150 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,01 0,030 |**LST EN IS0 6468:2000
Izodrinas ng/l <0,01 0.1 [**LST EN 180 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pg/l <001 0,030 [**LST EN IS0 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ng/ <001 0,030 |**1.ST EN IS0 6463:2000
Dicldrinas pg/l <0,01 0,030 |“*LST EN IS0 6468:2000
Endrinas ngll <0,01 0,1 |**LST EN IS0 6468:2000
4.4" Metoksichloras ng/l <0,01 0,1 [**LST N 1S0 6468:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50 |**LST EN SO 6:468:2000
Benzenas pgll <0,5 1.0 150 11423-1:1997
“ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metado nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas. pavarde) (parcigos, vardas, pavardé)
Tyrimg(us)
atliko: Chemiké Olga Eydukaytene, chemike Angelija Garalyte, chemiké Anzelika Damaskait¢, chemike Elena Mataytene

(parcigos, vardas, pavard®pavadinimas)
chemiké Indré Vaicikauskyté, **UAB "Vandens tyrimai”, ***ALS Czech Republic s.ro.
” (pareigos, vardas. pavarde/pavadinimas)

Tvirtinu: //

[[l * (parcigos, vardas, pavardé, paradas)
+
Tyrimy rezultatai susijy ik su konkrediais, i8tirtais éminiais,
I¢ radtisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti droudzinma.
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__ﬁ P Lapas: 1-2
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®
S Geology . 11, Vilnius, tel § 5 213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.t
2023-11-07
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 10392
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A., Saléininkai
Objektas, adresas: Rudnios k. vandenvieté, vartotojas, Rudnios k., Saltininky r.
Eminio paémimo vieta: 8 Ciaupo
Eminys paimtas: 2023-09-20 13:30 pristatytas: 2023-09-20
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-09-20 baigtas: 2023-11-07
Analite Mata:]\;lmu Tyrimo rezultatai ,)4[_1";]7 Tyrimo metodo ND*
| 2 3 4 5
Temperaia c 8 . P
priimtinas vartotojams Vll?llkl\lllll;[:;l;\
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy irbe
pokyeiy nebiidingy
pokyéiu
priimtinas
priimtinas varotojams [variotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingy irbe
pokyciu nebiidingu
pokytiy
pH - 7.8 6,5-9,5 |LST EN 150 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 262 2500  |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt <240 30 |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,173 4 |LSTENISO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <0,50 5,0 [LSTENISO 8467:2002
Amonis mg/l <0,046 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 2,46 50 [LST IS0 7890-3:1998
Nilritas mg/l <0,032 0,5 [LsTIS020777:0999
Gelezis pe/l 19 200 [LSTISO 6332:1995
Manganas pt | < Tl T
Chloridas mg/l <5,03 250 [LSTISO9207:2008
Sulfas R IR
Nalris mg/l 27 200 [+2LSTEN SO 14911:2000
Boratas mg B/l 0,024 1,0 |LSTIS0 9390:1998
Aliuminis pgil <1() 2000 [LSTISO 10566:1998
Cianidas pefl <6 50 [LSTISO6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,12 1,5 [**LSTENISO 10304
Bromalas pel <5 10 [~+svp72-1:2019
Arscnas ng/l <1,0 10 [*reCSNENISO 1729422
Kadmis pg/l <0,20 5,0 |rrCSNENISO 172942
Chromas ng/l <2,0 50 [**eCSNENISO 17294:2
Varis mg/l 0,115 2,0 [*rCSNEN IS0 172942
Nikelis pg/l 12,5 200 |"rCSNENISO 172942
Svinas pg/l 1.6 [0 |=*+CsN ENISO 17204:2
Stibis pg!l <1,0 5,0 [FrresNENISO 1720422
Selenas pe/l <1,00 10 |***CSNEN IS0 17294-2
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Reg. Nr. 10392 Lapas:  2-2
1 2 3 4 5

Ciyvsidabris ng/l <0,0538 1,0 |***CSN EN IS0 17852
Benzenas ng/l <0,5 1,0 (150 1423100997
Benzo(a)pirenas pg/l <0,002 0,010 [*¢LSTEN IS0 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy suma | pg/l <0,005 0,10 |**skystiy chromatozratija
1,2-Dichloretanas (DCA) ne/l <0),20 3,0 |rISTEN IS0 20595:2018
Trichloretenas (TCE) ng/l <0,20 100 |**LST EN IS0 20595:201%
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,20 10 [**LST EN 1SO 20595:2018
Halolormy suma pe/l 0,37 100 [**LST EN IS0 205952018
Heksachlorbenzenas (HCB) pgll <0,01 0,10 #7181 FN 150 6405:2000
Alla-Heksachloreikloheksanas (HCH) ng/l <0,01 0,10 [=*L5T EN 150 6468:2000
Bela-Heksachloreikloheksanas (HCH) ng/l <0,01 0,10 [**LST EN IS0 6465:2000
Delta-Heksachloreikloheksanas (HCH) ng/l <0,01 0,10 [**LST EN 1SO 6468:2000
CGiama-Heksachloreikloheksanas (HCH) ng/l <101 0,10 |**1L8TEN 180 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,01 0,030 [**1.ST EN SO 6468:2000
Aldrinas pe/l <0,01 0,030 [**LST EN IS0 6468:2000
lzodrinas ng/l <0,01 0,1 |**LSTEN IS0 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pg/l <0,01 0,030 [*21.ST FN IS0 6468:2000
Trans heptachloro cpoksidas (A) pgll <0,01 0,030 [**1L8T EN IS0 646%:2000
Dicldrinas pg/l <0,01 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas ng/l <0,01 0,1 |**LST LN 15O 6468:2000
4.4 Metoksichloras ng/l <0,01 0,1 |=*L8T EN SO 646%:2000
Pesticidy suma ug/l <0,01 0,50 [**LST EN ISO 6468:2000
=ND - normatyvinis dokumentas, SVI - standarting veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 4+ 2°C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé; Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavard¢) (parcigos, vardas, pavardd)

Tyrimg(us)
atliko: Chemike Olga Eydukaylene, chemike Angelija Goralyté, chemike Anzelika Damaskaite, chemiké Elena Mataytene

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemiké Indré Vaigikauskyté, **UAB "Vandens tyrimai”, ***ALS Czech Republic s.r.o.
(parcigos, vardas. pavarde/pavadinimas)

Twvirtinu: , //&?ﬁﬁ'

LA (parcigos, vandas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezuliatai susije tik su konkre¢iais, istinais éminiais.
e radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokela dalimis dauginti droudziama.




e
EREMETRLIA UAB , EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. B 5 230 85 53,
cl, p. nfo@ckometrija.lt
2023-11-07
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 10393

Uzsakovas, adresas:

Objektas. adresas:

P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

Lapas: 1-1

UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai

Rudnios k. vandenvieté, vartotojas, Rudnios k., Saldininky .

Eminio paémimo vieta: i3 &iaupo

2023-09-20

Eminys paimtas: 2023-09-20 13:30 pristatytas:
Eminio raisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradeétas: 2023-09-20 baigtas: 2023-11-07
e Matavimo : | HN24: ;
Analite i Tyrimo rezultatai 2017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- Unil, NT it PV kokybés tyrimo met. 1d. Chem.analiz.
» - [+] J
TCl'l'lpel atura C 8‘8 & met.Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaicius 22 °C KSV/ml 10 nebiidingy |**LST EN SO 6222:2001
pokyCiy
S - i KSV/100 ? #ILST EN IS0 9308-1:2014.LST EN 130 9308-1:
Koliforminiy bakterijy skaicius ml Neaptikta 0 S0147A 12017
P i s — 4 KSV/100 i ST EN 1SO 9308-1:2014,LST EN [SO 9308-1:
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius st Neaptikta 0 01474 1:2017
S - KSV/100 :
Zaminiu enterokoky skaicius il Neaptikta 0 *+LST EN IS0 7899-2:2001

ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugoiimas saldytve +342°C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminj pa¢mé:

Tomas Paulauskas pristaté:

Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(parcigos, vardas, pavardé)

(parcigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

Tvirtinu:

(parcigos. vardas, pavardé pavadinimas) ‘[‘;}'\I\ S OM

B ,Bl BTRIJAY,

Laboratcrijos vedé

{pareigos, vardas, pavardé. parasis)

Roma Zupkall

Tyrimu wezultatai susij ik su honkredials, istinais Eminiais.

Be rastisho direktoriaus sutikino tyrimy protokoly dalimis dauginti drwdziams. |




i

/f“‘, i Y P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1
i i Lapus: 1-1
RERMETRES UAB ,,EKOMETRIJA"
Geology g. 11, Vilnius, tel, 8 3213 67 30, faks, 8 5230 85 33,
cl. p. info@ckometriju.lt

2023-12-12

TYRIMUI PROTOKOLAS Nr. 14867
UZsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai
Objoktas, adresas: Sal¥ininkai, Tartokas, Sal¥ininkai
FEminio paémimo vieta:  i8 &iaupo
Eminys paimtas: 2023-12-05 09:40 pristalytas: 2023-12-05
Eminio ritdis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-05 baigtas: 2023-12-12
2 Matavimo| . . .| HN 24: y
Analité it I'yrimo rezultatai 2017 Tyrimo metodo ND*
vint.
| 2 3 4 o]
S § Unil, NT ir PV kokybes tyrimo met. 1d. Chem.analiz.
" 5 o
Temperatiira C 9.0 - met Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams
Kvapo slenkstis - vartotojams ir be ir be
nebidingy pokycny | nebtdingy
pokyciy
priimtinas
priimtinas vartotejams
Skonio slenkstis - vartotojams ir be irbe
nebiidingy pokytiy | nebidingy
pokyciy
pH - 7.8 0,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elekurinis laidis pSicm 319 2500  |LSTEN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 4 30 LST EN IS0 7887:2012
Drumstumas NTU 0,83 4 LST EN [SO 7027-1:2016
#ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:
Eminj pa¢meé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vindas, pavardi) (parcigos, vardas, pavardi)

Tyrimag(us) atliko: Chemike Olga Eydukaytene. chemike Angelija Garalye

(parcipos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(purcigos. vardas. pavarde/pavadinimas) (A1) TROMETRITAY

Tvirtinu: Leboratorijos veds)
(pareigos, vardas, pavarde, paradas) Roma .2"]'_,’3%1’1;:&7’
Tyrimy rezultatol susije ik su konkyediais, iStinais enininis. /
Be radtizka direktoriaus sutikimo tyrimy protokels dalimis dauginti draudZinma,




/‘i B P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

Lapas: 1-1

EKQMETRILAA UAB , EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 §5 53,
cl. p. info@ckometrija.lt
2023-12-12
TYRIM{I PROTOKOLAS Nr, 14868
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Objcktas, adresas: Saltininkai, Tartokas, Saléininkai
Eminio paémimo vieta: i &iaupo
Eminys paimtas: 2023-12-05 09:40 pristatytas: 2023-12-05
Eminio ridis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-05 baigtas: 2023-12-12
s Matavimo 2 | HN 24: .
Analité Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
vt 2017 s
1 2 3 4 5
il B Unif, NT ir PV kokybés tyrimo met.1d. Chem.analiz,
Temperatiira C 9,0 3 met. Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaicius 22 °C KSV/mli Neaptikta nebiidingu [*FLST EN 1S0 6222:2001
pokydiy
; - . IKSV/100 ; ##.ST EN ISO 930%-1:2014 LST EN [SO 9308-1:

Koliforminiy bakterijy skai¢ius il Neaptikta 0 Bt
. : e 5 e KSV/100 : FALST EN [SO 9308-1:2014,LST EN [SO 9308-1:
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius o Neaptikta 0 20133«520?70 3 :

#ND - normalyvinis dokumnentas, SVP - standarting veiklos procediira

< - maziau lyrimo metodo nustatynio ribos

frminio saugojimas saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminj pacmé: Tomas Panlauskas pristaté:

Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardé)

(pareigos, vardas. pavarde/pavadinimas)

(pareigos, vardus, pavardé/pavadinimas)

UAR JEKOMIT]

Laburatorijos

(pareigos, vardas, pavarde, parasus)

Roma Zuphkait

Tycinng rezultatai susije tik su konkre@iuis, iStirtais eminiais,

Be rastisko direktoraus sutikimo tyrimg protokola dalimis dauginti drudziama,




P 7.8.1. Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

L
” Lapas: [-2

EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 533,
cl. p. infotee ckometrija lt

2023-10-26
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9671
UzZsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Objektas, adresas: Tartoky k. vandenvicté, vartotojas, Tartoky k., Saléininky r.
Eminio paé¢mima vieta: i8 €iaupo
Eminys paimtas: 2023-09-07 10:30 pristatytas: 2023-09-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-09-07 baigtas: 2023-10-26
Analité Ma:’i:l\l‘"“(’ Tyrimo rezultatai }4[_121 7 Tyrimo metodo ND*
| 2 3 4 5
Temperatiira °C 9,5 ARG
o ) priimtinas
pramtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis . ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebidingy
pokyciy
= ) priimtinas
priumtings vartolojams jvartotojams|
Skonio slenkstis N ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebadingy
pokyciy
pH - 7.8 6,5-9,5 [LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pSfem 331 2500  [LSTEN 27588:2002
Spalva mg/l Pt <240 30 [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,08 4 LST EN IS0 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <0,50 5,0 |LSTENISO 8467:2002
Amonis mg/l <(0,046 0,5 [LSTISO 7150-1:199%
Nitratas mg/l 234 50 |1STISO 7890-3:199%
Nitritas mg/l <(,032 0.5 [L8TI18026777:1999
Gelezis pg/l 117 200 |uSTISO 0332:1993
Manganas ot | < T AT
Chloridas mg/l 6,87 250 {LST IS0 9297:2008
Sul s agl | gLy | A [eEumem e
Natris mg/l 6,3 200 [**LSTENISO 14911:2000
Boratas mg B/l <(,023 1,0 |LST IS0 9390: 1908
Aliuminis pg/l <10 200 |1.STISO 10566:1998
Cianidas pe/l <6 50 [LST IS0 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,11 1,5 |**LSTENISO 10304
Bromatas ng/l <5 10 |Prsvp7.2-1:2019
Arsenas pg/l <1,0 [0 [*+*CSN ENISO 172942
Kadmis pg/l <0,20 5.0 [***CSNENISO 17294:2
Chromas pg/l <2,0 50 [***CSNENISO 17294-2
Varis mg/l 0,001 2,0 |+£CSNENISO 172942
Nikelis g/l <3,0 20 [*=*CSNENISO 172942
Svinas ne/l <1,0 10 [++CSN ENISO 1720422
Stibis pne/l <1,0 5,0 [***CSN ENISO 17204-2
Selenas ng/l <100 10 [***CSN ENISO 172942




P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

Reg. Nr. 9671 Lapas: 22

| 2 3 4 5
Gyvsidabris ng/l <0.0538 1,0 [r#*CSN ENISO 17852
Benzenas ng/l <0,5 1.0 5o n423-1:1097
Benzo(a)pirenas ug/l <(,002 0,010 [*r18T ENISO 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy suma | pg/l <0,005 0,10 [**skyseiy chromatogratija
|.2-Dichloretanas (DCA) pgll <0,20 3,0 |PELST ENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) g/l <0,20 10 |**LST ENISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <(),20 10 |**LSTEN IS0 20595:2018
Haloformy suma ng/l Nerasta 100 [**LST ENISO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) png/l <0,01 0,10 |P*LST EN1SO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 |**LST ENISO 6468:2000
Beta-Heksachloreikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 |*4LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachloreikloheksanas (HCH) g/l <0,01 0,10 [*LST ENISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pell <0,01 0,10 [**18T ENISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,01 0,030 [*#LST EN IS0 6465:2000
Aldrinas pg/l <(),01 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
[zodrinas pg/l <0,01 0,1 |**LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ng/l <0,01 0,030 |**LSTEN I1SO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ' pg/l <0,01 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas ngll <0,01 0,030 [*+LST EN IS0 6468:2000
Endrinas pg/l <0,01 0.1 |*LST ENISO 6468:2000
4.4" Metoksichloras pg/l <0,01 0,1 [**LST ENISO 6468:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50 |**LST EN IS0 6468:2000

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos

[iminio saugojimas Saldytuve 13 L2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos:
Eminj paeme: Tomas Paulauskas pristaté; Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (parcigos. vardas. pavardé)
Tyrima(us)
atliko: Chemiké Olga Eydukaytene, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damaskaité, chemiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemike Indré Vaicikauskyte, **UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.o.

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimasy
4
Ivirtinu: /%\

" {pareigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimwy rezultatai susije tik su konkrediais, istirtais ¢éminiais.
e rastisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokolq dalimis dauginti draudziama.




ﬁ : P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.5.1)-1
R . Lapas: I-1
e P ink oo [ L] ?
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
cl. p. info@ckometrija.lt

2023-12-12
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14861
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai
Objektas, adresas: Saltininkéliai, ., Saldininky r.
Eminio paémimo vieta: i Eiaupo
Eminys paimtas: 2023-12-05 15:30 pristatytas: 2023-12-05
Fminio riiéis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-05 baigtas: 2023-12-12
o Matavimo , | HN 24: !
Analite Tyrimo rezultatai Tyrimoe metodo ND*
vit. 2017
l 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d. Chem.unaliz.
- Q
Temperdtura C 9,0 5 met.Vilnius, 1994
pritmtinas
priimlinas varlotojams
Kvapo slenkstis - vartotojams ir be irbe
nebiidingy pokyéiy | nebidingu
pokyeiy
priimtinas
prijmtinas vartotojams
Skonio slenkstis - vartotojams ir be ir be
nebiidingy pokyciy | nebidingy
poky¢iy
pH - 7,5 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis clektrinis laidis pS/em 362 2500  |LST EN27858:2002
Spalva mg/l Pt 3 30 LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas NTU 2.9 4 LST EM IS0 7027-1:2016
“ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - mazian tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2°C
Papildomi duomenys, pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavardé) (parvigos, vardas, pavarde)

Tyrimg(us) atliko: Chemiké Olga Eydukaylene, chemike Angelija Garalyte

(parcipos, vardas, pavardé/pavadinimas)

A bt
1%

(pareigos. vardas. pavardé/pavadinimas) 17413 ’:L‘l({}“‘")}:r'!'??ﬁ y
Tvirtinu: Laboratotijog ve
{pareigos, vardas, pavardé, paradas) R{}m!i z!ﬁ?z;ﬂﬂt

Tyrimy rezuliatai susije ik su konkrediais, iStinais dmininis.
Be radtitko dircktoriauns sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draud?iama.




_4p
EXGMETRILA UAB ,EKOMETRIJA*
Geology g, 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

cl. p. into@ckometrija.lt
2023-12-12

P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

Lapas: 1-1

TYRIMUI PROTOKOLAS Nr. 14862

Uzsakovas, adresas:
Objcktas, adresas:

UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai

Salkininkéliai, ., Sal¥ininky .

Eminio paémimo vieta:  i§ &iaupo

Eminys paimtas: 2023-12-05 15:30 pristatytas: 2023-12-05
Eminio rodis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-05 baigtas: 2023-12-12
s Matavimo| . .| HN 24: o
Analite Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
vt v 2017 Y
| . 2 3 4 5
i Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d. Chem.analiz,
A ort ~ 2 J
Temperatm‘-l C 9,0 met.Vilnius, 1 994
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaicius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebadingy [*TLST EN IS0 6222:2001
poky¢iy
L - . KSV/100 . #+LST EN IS0 9308-1:2014,LST EN (SO 9308-1;
Koliforminiy bakterijy skaicius b, Neaptikta 0 SO TATR L3017
; . e : s KSV/100 ; S4LST BN [SO 9308-1:2014,LST EN [SO 9308-1:
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius i Neaptikia 0 IR

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< . maziau lyrimo metodo nustatymo ribos

Fminio saugojimas Suldytuve +3 42 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminj pa¢meé:

Tomas Paulauskas pristaté:

Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pureigos, vardas, pavarde)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimes)

Tvirtinu:

(pareipos, vardas, pavard@pavadinimas)

UAB ,BKS

Lahoratoriios v

(pareigos, vardas, pavardé, paraias)

Roma Zunl

Tyrimuy rezullatai susijy tik su konkrediuis, iStirtais eminials,

Be rudtitko direktoriaus sutikimo tyrinn protokola dalimis dauginti drdziama. / J




s |
o)

EKOMETRIJA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.
UAB "TVARKYBA". Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai

Uzsakovas, adresas:

P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

UAB ,EKOMETRIJA*

9677

2023-10-26

Lapas:

Geology g 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. infof@ckometrija.lt

Objektas, adresas:

RagoZiskiy k. vandenvieté, vartotojas, Krantinés g., Saléininkéliy k., énléininkq I.

Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo

Eminys paimtas: 2023-09-07 13:00 pristalytas: 2023-09-07
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradctas: 2023-09-07 baigtas: 2023-10-26
i Matavimo, ; ; HN i
Analité v Tyrimo rezultatai ,,4_;0]_’, Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
T e hie o Unils NT ir PV kokybes tyrima met. d.
r(.,l'llptldlilld C 9.9 . Chem.analiz.mel. Vilnius, 1994
priimtinas
. priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvipo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
poky¢iy
prinntinas
. . . priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebadingy
pokyciy
pH - 7.8 6.5-9,5 |LSTEN IS0 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis nS/em 385 2500  [LsT EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 5.4 30 |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 6,0 4 LST EN 1SO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <0,50 5,0 |LSTENISO 8467:2002
Amonis mg/l <0,046 0.5 [LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,307 50 [LSTISO 7890-3:199%
Nitritas mg/l <(,032 0,5  [LSTISO26777:1999
Gelezis pe/l 44 200 |LSTISO 6332:1995
Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Mnnganns l"g!l <l 50 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Chloridas mg/l <5,03 250 [LSTI509297:2008
. 9 2 Unilt NT ir PV kokybés tyrimo met, Ld,
Sulfatas mg/l £ 1’0 250 Chem.analiz.net. Vilnius, 1994
Natris mg/l 110 200 |**LST ENISO 14911:2000
Boratas mg B/l <0,023 1,0 |LSTISO9390:1998
Aliuminis ng/l <10 200 |1STISO 10566:199%
Cianidas pg/l <6 50 |LSTISO 670315199y
Fluoridas mg/l 0,12 1.5 |**LSTENISO 10004
Bromatas ng/l <5 10 [r*svp7.2-1:2019
Arscnas ug/l 1,6 [0 |***CSNENISO 17294-2
Kadmis pg/l <0,20 5,0 |*++CSNENISO 1729422
Chromas pe/l <2,0 50 |F#*CSNENISO 17204-2
Varis mg/l 0,002 2.0 [*r+CSN ENISO 1729422
Nikelis pg/l <3,0 20 [#¥*CSN ENISO 1729422
Svinas ng/l <1,0 10 |***CSN ENISO 17204-2
Stibis ne/l 1,7 5,0 [***CSNEN IS0 172942
Selenas pg/l <1,00 10 |***CSNEN IS0 17204.2




P78,

Reg. Nr. 9677

Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

Lapas:  2-2

1 2 3 4 5
Gyvsidabris pg/l <0,0538 1,0 |###CSNENISO 17852
Benzenas pg/l <05 1.0 IS0 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas pe/l <0,002 0,010 [**LST EN (SO 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy suma | pg/l <0,005 0,10 [**skyseiy chiomatograiija
1.2-Dichloretanas (DCA) ng/l <0,20 3,0 |*rLSTENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,01 10 [**1LSTEN IS0 205952018
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,20 10 [**LS1 EN IS0 20595:201%
Haloformy suma ng/l Nerasta 100 [*#LST EN 150 20593:201%
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,01 0,10 [**LST ENISO 6465:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 [**LST EN IS0 6468:2000
Beta- Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 [**LST EN IS0 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0.01 0,10 [=LST ENISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 |**1ST FN IS0 6468:2000
Heptachloras ng/l <0,01 0,030 |#5LST EN 150 6408:2000
Aldrinas ng/l <0,01 0,030 |**LST EN 180 6468:2000
[zodrinas pg/l <(,01 0,1 [**LST EN IS0 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ng/l <0,01 0,030 |**LST ENISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) pg/l <0,01 0,030 [**LST EN IS0 6468:2000
Dieldrinas pe/l <0,01 0,030 [**LST EN IS0 6465:2000
Endrinas pg/l <0,01 0,1 |**LSTEN ISO 6468:2000
4 4' Metoksichloras pg/l <0,01 0.1 |**LSTENISO 6468:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50 [**LSTEN ISO 6468:2000

*ND - normatyvinis dokumentas, SYI - standarting veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve 13 L2 °C
Papildomi duomenys,

pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (parcigos, vardas, pavardc)
Tyrima(us)
atliko: Chemiké Olga Eydukaytene, chemiké Angelija Garalyté, chemikeé Anzelika Damaskaité, chemike Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemike Indré Vaigikauskyté, **UAB "Vandens tyrimai”, ***ALS Czech Republic s.r.0.

Twvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

/
L

(pareigos, vardas, pavardé. parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, istinais éminiais.
Be rastisko direktorinus sutikimo tyrimy protokoly dalimis davginti draudziama.




