P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1
Lapas: I-1

EKOMETRIJA UAB ,,BKOMETRIJA"
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks, 8 5 230 85 53,
cl. p. info@ckometrija.lt
2023-12-12

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14865
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Objektas, adresas: Saldininkai, Jubiliejiné g. 41, Saldininkai
Eminio paémimo vieta: ¥ Siaupo
Eminys paimtas: 2023-12-05 16:50 pristatytas: 2023-12-05
Eminio rii§is: gerimmasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-05 baigtas: 2023-12-12
o Matavimao ; .| HN24:. "
Analite Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
vit. 2017
| 2 3 4 5
Temperamm oC 8.6 ~ Unif. NE ir PV kokybes tyrimo met. 1d. Chem.analiz.
met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojmns
Kvapo slenkstis - vartotojams ir be ir be
nebudingy poky¢iy | neblidingy
pokyéiy
priimtinas
priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - vartotojams ir be ir be
nebidingy pokyciy | nebidingy
pokyc€iy
pH " 75 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 451 2500  |LSTEN 27888:2002
Spalva mg/l Pt <2,40 30 LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,24 4 LST EN 180 7027-1:2016
#ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau lyomo metodo nustilymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytve +3 4 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas

(parciges, vardas, pavarde) (paneigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: Chemike Olga Eydukaytene, chemiké Angelija Garalyté

{parcigos, vardas, pavard&pavadinimas)

(partigos, vardas, pavardé/pavadinimas) 1 i‘t;‘- 2] 79{-"‘7:/‘" r_‘!?‘.’i FTRITAY P
Tvirtinu: Laboratoriios v;zilffliﬂ/ e

; ; 2 % b
(parcigos, vardas, pavardé, paradas) Roma Eupl’ 'M!—)lff [4
Tyrimy) rezultatai susij¢ tik su kankeedials, iSiinais éminiais,
Be radtisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJ UAB ,,EKOMETRIJA
Geology g 11, Vilaius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
ch. p. info@ckometrija.lt
2023-12-12
TYRIMUI PROTOKOLAS Nr. 14866

U#sakovas, adresas:
Objcktas, adresas:

Eminio pa¢mimo vieta:

Eminys paimlas:
Eminio riidis:

UAB "TVARKYBA”", Vilniaus g. 3A, Saléininkai

P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

Lapas:  1-1

Sal¥ininkai, Jubilicjiné g. 41, Saléininkai

i§ diaupo

2023-12-05 16:50 pristatytas: 2023-12-05

geriamasis vanduo

Tyrimas pradétas: 2023-12-05 baigtas: 2023-12-12
_— Matavimo . .| HN 24: . 2
Analité o Tyrimo rezultatai 2017 Tyrimo metodo ND*
nt.
] 2 3 4 5
- Unils NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d. Chem.analiz.

o - o J )

Temperatiira C 8,6 o met,Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaicius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebidingy [**LST EN IS0 6222:2001
pokyciy
3 s " KSV/100 , #ILST EN ISO 9308-1;:2014,LST EN [SO 9308-1:

Koliforminiy bakterijy skaicius i Neaptikta 0 A e
g . — , KSV/100 : *SLST EN [SO 9308-1:2014,LST BN 1SO 93081
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaicius il Neaptikta 0 SHATA TS0 1
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procedir
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas saldytuve +3+ 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigas, vardas. pavarda)

{pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareipos, vardas, pavardé/pavadinimas) UAD HK COMETRITAY
%) e ™ YA

Tvirtinu:

Laboratarijos vedéj:

(pureigos, vardas, pavarde, purasas)

Roma Zupknity

Tyrimy rezultatai susije Gk su konkreginls, istirtais éminiais,
Be radndko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginh draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®

Geology ¢ 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks, 8 3 230855

el p. infoarekometrija.lt

2023-10-26

2

Lapas: I-

3z

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9669
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A. Sal¢ininkai
Objektas, adresas: Saldininky m. vandenvicté, vartotojas, Zalioji g. 1, Saldininkai, Salininky r.
Eminio paémimo vieta: i8 tiaupo
Eminys paimtas: 2023-09-07 09:30 pristatytas: 2023-09-07
Eminio rigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2023-09-07 baigtas: 2023-10-26
Analité Mu:f::im() Tyrimo rezultatai 7;_1?}"'7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperatiira °C 9.4 SN - ot '
ey ’ priimtinas
prumtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy ir be
poky¢€iy nebiidingy
pokyciy
. ) priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebiidingy
pokyciy
pH - 7.6 6,5-9,5 [LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pSfem 462 2500  [LSTEN 27588:2002
Spalva mg/l Pt <240 30 |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU <0,06 4 LST EN IS0 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <0,50 5,0 [LST ENISO 8467:2002
Amonis mg/fl <0,046 0.5 |LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 5,08 50 [LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <(,032 0,5  |LSTIS026777:1999
Gelezis ug/l 112 200 [LSTISO 6332:1995
Vianganas wet | < 50 |
Chloridas mg/l 7,94 250 |LSTISOY297:2008
Sulfaas wel | 443 | 20 [JEEprimmmpe
Natris mg/l 5,1 200 [**LST ENISO 14911:2000
Boratas mg B/l <0,023 1,0 [LST IS0 9300:199%
Aliuminis ng/l <10 200 18T 1SO 10566:199%
Cianidas ng/l <6 50 [LSTISO 6703-1:14998
Fluoridas mg/l 0,17 1,5 [**LSTENISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 |rrsvp7.2-1:2019
Arsenas pg/l <10 10 [***CSNEN IS0 17294-2
Kadmis ng/l <0,20 5.0 [*+*CSNENISO 17204-2
Chromas na/l <2,0 50 [*+*CSNENISO 1729422
Varis mg/l 0.002 2.0 [+#+CSNENI1SO 1729422
Nikelis pyl <3,0 200 [+**CSN ENISO 172942
Svinas pg/l <1,0 10 |##1CSN ENTSO 17204-2
Stibis pg/l <10 5,0 [rerOSNENISO 1720422
Seclenas ] pg/l <1,00 10 |***CSNEN (SO 17204-2




Reg. Nr. 9669

P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

Lapas: 2-2

1 2 3 4 )
Gyvsidabris pg/l <0,0538 1,0 |#e*CSNENIS0 17852
Benzenas ng/l <5 1.0 150 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas g/l <(),002 0.010  [#7L8T ENISO 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy suma | pg/l <0,005 0,10 *eskyséiy chiomatogralija
1.2-Dichloretanas (DCA) pg/l <0,20 3,0 |*LSTENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 [**LSTENISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCL) ng/l <0,20 10 [#*LST ENISO 20595:2018
Haloformy suma ng/l Nerasta 100 [*<LST EN1SO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) g/l <0.01 0,10  |**LST ENISO 6465:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <001 0,10 [**LST EN IS0 6465:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,01 0,10 |**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ne/l <0,01 0,10 |**LS8T ENISO 6468:2000
Gama-leksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 [**18T NSO 6408:2000
Heptachloras pg/l <0,01 0,030 [**1L.STEN ISO 6465:2000
Aldrinas pg/l <0,01 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
[zodrinas pg/l <0,01 0,1 [**LST EN IS0 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ng/l <0,01 0,030  [**LST EN IS0 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) pg/l <0,01 0,030 |**LST EN IS0 6465:2000
Dieldrinas pg/l <0,01 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas ng/l <0,01 0.1 |7“LST EN 1SO 6468:2000
4,4"' Metoksichloras ug/l <0,01 0,1 [**LST EN ISO 6468:2000
Pesticidu suma pg/l <0,01 0,50 [**L8T ENISO 6368:2000

*ND - normatyvinis dokumentas, SVI - standarting veiklos procediira

< - maziau tyrimo metodo nustalymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve 13 L2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:

Emin; paéme: Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavardd)
Tyrimag(us)
atliko:

pristaté:

Tomas Paulauskas

(parcigos. virdas, pavardé)

Chemiké Olga Eydukaytene, chemiké Angelija Garalyté, chemikée Anzelika Damaskaité, chemike Elena Mataytene

chemikeé Indré Vaicikauskyté, **UAB "Vandens tyrimai

Ty

¥

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

ALS Czech Republic s.r.0.

[/,

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

71

(pareigos. vardas, pavardé, parasas

Tyrimiy rezultatai susije 1k su konkrediais, istin
Be raititko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudziama.

s émininis
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Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB , EKOMETRUA

Geology g. 11, Vilnius, tel, 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
cl. p. info@ckometrija, lt

2023-12-12

TYRIMII PROTOKOLAS Nr. 14849
UzZsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai

Objektas, adresas: Ciudakampis, ., Sal¥ininky r,

Eminio paégmimo vieta:  i§ Slaupo
Eminys paimtas: 2023-12-05 16:00 pristatytas: 2023-12-05
Eminio riigis; geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-05 baigtas: 2023-12-12
ek Matavimo . | HN 24: .
Analite Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
vat. 2017
1 2 3 4 ]
» “ oA Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d. Chem.analiz.
1 emperafia C 9,1 - met.Vilnius. 1994
priimtinas
priimtinas varlolojams
Kvapo slenkstis - vartotojams ir be ir be
nebidingy pokyciy | nebiidingu
pokytiy
priimtinas
priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - vartotojams ir be irbe
nebiidingy pokyciy | nebiidingy
poky¢iy
pH ) 7.8 6,5-9,5  |LSTEN (S0 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis HS/em 364 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 5 30 LST EN IS0 7887:2012
Drumstumas NTU 0,29 4 LST EN [SO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - mazian tyrimo metodo nuslatymo ribos
Eminio saugojimas Saldyluve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:
Eminj pagmé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

{parcigos, vardas, pavardé) (parcigas, vardas, pavardd)

Tyrima(us) atliko: Chemiké Olga Eydukaytene, chemiké Angelija Garalyté

{pareizos, vardas, pavardé/pavadinimas)

} YT A

(parcigos. vardas. pavardé/pavadinimas) 7 . X
LIAL

Leboratorijod s

Tvirtinu:

{parcigos, vardas, pavardé, parasas) R‘Jiﬁa Zﬂgﬂiﬂ ,;y
Uyrimy rezultatai susije tik su kankrediais, iStiriais éminiais. /
Be radtisko dircktorians swiikime tyriny protokoly dalimis dauginti draud ziama.
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EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRUA"

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
cl. p. mfo@ckometrija.lt

Lapas: 1-1

2023-12-12
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14850
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai
Objektas, adresas: Ciuakampis, ., Sal&ininky 1.,
Eminio paémimo victa:  i§ Siaupo
Eminys paimtas: 2023-12-05 16:00 oristatytas: 2023-12-05
ysp I Y
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-05 baigtas: 2023-12-12
. Matavimo : .| HN 24: s
Analité Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND#
wat, |7 2017 Y
| 2 3 4 5
e 5 Unif: NT ir PV kokybés tyrimo met, 1d. Chem.analiz,
Tempemtum C 9‘ I 3 met. Vilnius, | 994
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaicius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebidingy |**LST EN 150 6222:2001
pokyciu
- o - KSV/100 : FRLST EN IS0 9308-1:2014,LST EN 1SO 9308-1:
Koliforminiy bakterijy skaicius il Neaptikta 0 SOTAAT DT
. o . KSV/100 . ASLST EN 1SO 9308-1:2014,LST EN SO 930%-1:
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaicius il Neaptikta 0 SR
¥ND - nomatyvinis dokumentas, SVP - standanting veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos;
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté; Tomas Paulauskas

{paseigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardus, puvarde)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos. vardas, pavardé/pavadininias)

{pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas) AL n“ KOMBTRI
vy
Lehoratorljos veds
. ' 5 ' A
(pareigos, vardas. pavarde, parasas) Romn zﬁ?;‘kﬂlzyl

L iStirtais eminias,

Tvirtinu:

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkredi:
e rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudZiama.
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: _’J Lapas: 1-2
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
‘ o ‘ Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. infoGeekometrija.lt
2023-10-24
TYRIMU PROTOKOLAS Nr, 9657
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A. Sal¢ininkai
Objektas, adresas: Ciuziakampiy k. vandenvieté, seneliy globos namai, Cinziakampiy k., Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i8 ¢iaupo
Eminys paimtas: 2023-09-07 12:30 pristatytas: 2023-09-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-09-07 baigtas: 2023-10-24
Analité Mu:i;"m Tyrimo rezultatai 2453” Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperaiira °C 94 L
e . preintings
Pl’llﬂ!llllxlﬁ \'artmcunms Vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokyéiy nebidingy
pokyciy
- y priimtinas
proumiukis vanotojams \':lr[l}10]lln\5
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokytiu nebidingy
pokytiy
pH = 7.6 6.5-9,5 |LST EN IS0 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pSlem 366 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt <240 30 |LSTENISO 7887:2012
Drumstunmas NTU <0,06 4 LST ENISO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <(,50 5,0 [LSTENISO 8467:2002
Amonis mg/l <0,046 0.5 |LSTISO 7150-1:1993
Nitratas mg/1 <0,159 50 [LST IS0 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,032 0.5 |LSTISO 26777:1999
Gelezis ng/l 131 200 [LST IS0 6332:1995
Vanganas @i | w0 | B S
Chloridas mg/l <5,03 250 [LST IS0 9297:2008
Sulfuas me) | 16p | g [EEEEmip
Natris mg/l 8 200 [**LSTENISO 14911:2000
Boratas mg B/l <(,023 1,0 |LSTISO 9390:199%
Aliuminis ug/l <10 200 [LSTISO 10566:1998
Cianidas ng/l <6 50 [LST IS0 6703-1:199%
Fluoridas mg/1 0,13 1.5 [**LSTENISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 |**sve7.2-1:2009
Arsenas ng/l 1,1 100 [*+*CSN ENISO 1729422
Kadmis pg/l <0,20 5.0 [#+*CSNENISO 17294-2
Chromas pg/l <2,0 50 [**RCSN ENISO 172942
Varis mg/l 0,004 2,0 [***CSNEN IS0 1720422
Nikelis ne/l <3,0 20 |***CSNENISO 172942
Svinas pg/l <],0 10 |P#*CSN ENISO 1720422
Stibis pg/l <1,0 5,0 [***CSNEN IS0 17204-2
Sclenas ng/l <1,00 10 [s**CSNENISO 1729422




P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

Reg. Nr. 9657 Lapas:  2-2
| 2 3 4 3
Gyvsidabris pg/l <0,0538 1O |rercsn ENISO 17852
Benzenas pg/l <0,5 1O [1s0 11423100097
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 f+L8T EN1SO 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy suma | pg/l <(),003 0,10 [**shysiy chromatogralija
1.2-Dichloretanas (DCA) p/l <0,20 3.0 LSTEN IS0 205952018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 [**LST ENISO 205952018
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,20 10 |**LST EN IS0 20595:2018
Haloformy suma pg/l Nerasta 100 [*+L871 BN 1S0 20595:201 8
Heksachlorbenzenas (HCB) pgi <0,01 0,10 [*+L8T ENISO 64652000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 |=*LST EN IS0 6463:2000
Beta-Heksachloreiklohcksanas (HCH) ng/l <0,01 0,10 |**LST ENISO 64682000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pe/l <0,01 0,10 [*+LST EN ISO 6468:2000
Gama-lIeksachloreikloheksanas (HCIH) ng/l <0,01 0,10 |**LST EN 1SO 6468:2000
Heptlachloras g/l <0,01 0,030 |**LST EN IS0 6465:2000
Aldrinas pg/l <0,01 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Tzadrinas ng/l <0,01 0,1 [*LST ENISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ng/l <0,01 0,030 |**LSTENISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) pg/l <0,01 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas ng/l <0,01 0,030 |*<LST ENISO 6468:2000
Endrinas ng/l <0,01 0.1 [**LST EN IS0 6468:2000
4.4' Mctoksichloras ne/l <0.01 0.1 [**LST EN IS0 6468:2000
Pesticidy suma ng/l <0,01 0,50 |**LST EN 1SO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< = anaziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Liminio saugojimas Saldytuve 13 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pacigos, vardas, pavarde) (pareigos, vurdas, pavardé)

Tyrimag(us)
atliko: Chemike Olga Eydukaytene, chemiké Angelijo Garalyté, chemiké Anzelika Damaskaité, chemiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé pavadinimas)
chemike Indré Vaicikauskyte, **UAB "Vandens tyrimai®, ***ALS Czech Republic s.r.o.

{pareigos, vardas. pavarde/pavadinimas)

Tvirtinu; :
ichats (1 (parcigos, vardas. pavardé, paradas)
I
sij¢ tik su konkrediais, istirtais ¢miniais.

Tyrimy rezulial
Be radtisko dirckioriaus sutikimo yrimy protokoly dalinns dauginti draudziama,
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EKOMET t:fr'_g A UAB ,, EKOMETRIJA®

Geology g 11, Vilnius, tel, 8 5 213 67 30, faks. § 5230 85 53,

cl. p. info@ckometrija It

2023-12-12

P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

Lapas: -1

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14869
UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saldininkai

Uzsakovas, adresas:

Objcktas, adresas: Tribonys, ., Salgininky 7.

i% Ginupo

Eminio paémimo vieta:

Eminys paimtas: 2023-12-05 10:10 pristatytas: 2023-12-05
Eminio rii§is: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-05 baigtas: 2023-12-12
’ Matavimo HN 24:
Analite Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
y T M 2017 *
1 2 3 4 5
- Unif. NT it PV kokybés tyrimo met. 1d. Chem.analiz.
- - o)
e L C 43 y met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas varlotojams
Kvapo slenkstis - vartotojams ir be ir be
nebiidingy pokyéiy | nebudingu
poky¢iy
priimtinas
priimtinas varlotojams
Skonio slenkstis - vartotojams ir be irbe
nebidingy pokytiy | nebhdingy
pokyciy
oH . 7.5 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 353 2500  |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 4 30 LST EN IS0 7887:2012
Drumstumas NTU 28 4 LST EN 150 7027-1:2016

#ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - maziau tyrimo metado nustalyma ribos
Eminio saugojimas Sldytuve +3 42 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminj pagmé: Tomas Paulauskas pristaté:

Tomas Paulauskas

{parcigos. vordas, pavardc)

Tyrimg(us) atliko: Chemike Olga Eydukaytene, chemike Angelija Garalyte

(parcigos, vardas, pavarde)

(parcivos, vardas, puvardé/pavadinimas)
il

(parcigos, vardas. pavard®pavadinimas) Ufl"}"' HIOMN ARTRITAY
Lo P 5 ¥ z "

Tvirtinu:

i

(pareigos, vardas, pavarde. parasas)

Roma Zupkalty/

Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginn drudziama.

Ir Tyriny rezultaai susije tik su konkredials, itirais eminiuis.
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ERQMETRILA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tcl. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 33,
cl. p. info@ckometrija.lt

2023-12-12

Lapas: -1

TYRIMUI PROTOKOLAS Nr, 14870
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salcininkai
Objcktas, adresas; Tribonys, ., Saldininky 1.
Eminio paémimo vieta: 1§ &iaupo
Eminys paimtas: 2023-12-05 10:10 pristatytas: 2023-12-05
Eminio riidis: gertamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-05 baiglas: 2023-12-12
. Matavimo| . . | HN 24: .
Analité 0 Tyrimo rezultatai 2017 Tyrimo metodo ND#*
1 2 3 4 5
faiE B & Unif. NT ir PV kokybos tyrimo met. 1d. Chem.analiz,
Tempm atura e 9'3 h met. Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudarangiy vienety skaitius 22 °C KSV/ml Neaptikia nebdingy  [**LST EN 1S0 6222:2001
poky&iy
’ o . KSV/100 : PFLST EN ISO 9308-1:2004,LST EN (50 9308-1;
Koliforminiy bakterijy skaicius il Neaptikta 0 2014/A1:2017
: £ i el saitto KSV/100 : *3LST EN [SO 9308-1:2014,LST EN 1SO 9308-1:
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaidius = Neaptikta 0 1AL 017
#ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedim
< - maziau lyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas saldylve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:
Eminj pa¢me: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé)

(parcigos. vardas, pavarde/pavadinimas)

{paseipos, vardaos, pavardé/pavadinimasy UA” }};({’)‘i‘viﬂ'i'i,l 1'1,*,.“_
16 S o .4 “1J2%

Tvirtinu:

Lahoratorijos vedéi;

(parcigos, vardas, pavarde, pumsas)

Roma Zupkaity,

Tyrimn reznltatai susije Uk su konkreduais, itirmans miniais,
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draud#iama.
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EKOMETRIJA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.
UAB "TVARKYBA". Vilniaus g. 3A. Sal¢ininkai

Uzsakovas, adresas:

UAB ,,EKOMETRIJA*®

el p. infofekometrija.lt

2023-10-26

P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, I (7.8.1)-1
Lapas: 1-2

Geology g 11, Vilnius., tel. 8 5 213 67 30, faks, 8 5 230 85 53,

9673

Objektas, adresas:

Triboniy k. vandenvicté, vatotojas, Triboniy k., Saléininky r.

Eminio pa¢mimo vieta: i§ ¢iaupo

Eminys paimtas;

2023-09-07 11:00

pristalytas:

2023-09-07

Eminio riisis:

geriamasis vanduo

Tyrimas pradétas: 2023-09-07 baigtas: 2023-10-26
- Matavimo " . HN :
Analite , it Tyrimo rezultatai 249017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
i o C _ Umf NT ir PV Kokybés tveimo met. 1d.
Temperatiira C 9,2 Chem.analizamet. Vilnius, 1994
priimtinas
] priimtinas vartotojams |vartotojams,
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebidingy
pokyciy
priimtinas
. ) privmtinas vartotojums [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingy ir e
pokyciy nebiadingy
pokyeiy
pH - 7.6 6,5-9,5 |81 ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis nSiem 362 2500 |LSTEN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 4,1 30 |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 5,6 e LST EN IS0 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/1 <0,50 5,0 |LSTENISO $467:2002
Amonis mg/l 0,222 0.5 |LSTISO 7150-1:199%
Nitratas mg/l 0,725 50 [LSTISO 7890-3: 1998
Nitritas mg/l <0,032 0,5  [LSTISO 26777:1999
Gelezis pg/l 849 200 |LSTISO6332:1995
Unif. NT ir PV kokybés tyrima mer 1d.
AN 2 b
Manganas g/l 27 30 | Chem anallzmet,Vilnius, 1994
Chloridas mg/l <503 250 |LSTISO9297:2008
g i = a4 Unift NT ir PV kokybés tyrimo met [d.
Sulfatas mg” 371 250 Chem.analiz.met Vilnius, 1994
Natris mg/l 39 200 |**LSTENISO 14911:2000
Boratas mg B/l <0,023 1,0 [LSTISO 9390:1998
Aliuminis ng/l <10 200 |1STISO 10566:1998
Cianidas pg/l <6 500 [L8TISO 6703-1:099%
Fluoridas mg/l 0,13 1.5 [**LSTENISO 10304
Bromatas pg/l <3 10 [resvp72-1:2019
Arsenas ng/l <1,0 10 |***CSN ENISO 17294-2
Kadmis ng/l <0,20 5,0 [s++cSNENISO 172042
Chromas pg/l <2,0 50 |***CSNEN IS0 1720422
Varis mg/l <(,001 2,0 [|+++CSNENISO 172942
Nikelis pg/l <3,0 20 [***CSNENISO 172942
Svinas ng/l <1,0 10 [**rCSN EN SO 17204-2
Stibis neg/l <],0 5,0 [***CSNENISO 1720122
Selenas pg/l <1,00 10 [***CSNENISO 17294-2
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Reg. Nr. 9673 Lapas:  2-2

| 2 3 4 5
Gy\'sidab:‘is' ng/l <0,0538 1,0 [7**CSNENISO 178352
Benzenas pg/l <05 1.0 150 11423.1:1997
Benzo(a)pirenas ng/l <(,002 0,010 [#+L8T EN 150 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy suma | pg/l <0,005 0,10 [**skystiy chiomatogratija
1.2-Dichloretanas (DCA) ng/l <0,20 3.0 |*rUST ENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 [0 [**LSTENISO 20395:2018
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <(0,20 10 [*LST EN1SO 203952018
Haloformy suma ng/l Nerasta 100 [*+LST EN1SO 20895:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,01 0,10 |**LST ENISO 6468:2000
Alfa-Heksachloreikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ngll <0,01 0,10 [#*LST EN IS0 6468:2000
Dela-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <001 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 [**1.8T EN ISO 6468:2000
Heptachloras ng/l <0,01 0,030 |7rL5T EN IS0 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,01 0,030 [*£0ST EN 1SO 6468:2000
Izodrinas ng/l <(,01 0,1 |**LST EN IS0 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pg/l <0,01 0,030 |*+LST ENISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ng/l <0,01 0,030 [*+LST ENISO 6:468:2000
Dieldrinas ng/l <0,01 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas pg/l <0,01 0.1 [**1ST ENISO 6468:2000
4.4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,1 [**LSTEN 1SO 6468:2000
Pesticidy suma ng/l <0,01 0,50 |**LST EN ISO 6468:2000

*ND - normatyvinis dokumentas, SV - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatyma ribos

Eminio saugojimas Saldytuve 13 12°C

Papildomi duomenys,

pastabos:
Eminj paémeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us)

atliko: Chemiké Olga Eydukaytene, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damaskaite. chemike Elena Mataylene
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemiké Indré Vaigikauskyte, **UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.0.

(pareigos. vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /

(17 (pareigos, vardas, pavardé, parasas)
Tyrimy rezultatai susije tik su konkrediais, istintais éminjais
Be rattisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draud?iama.
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Lapas: t-1

Geologu g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

cl. p. info@ckometrija.lt

2023-12-12

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14857
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai

Objcktas, adresas: Ja¥itinai, Naujoji g., Saldininky r.

i¥ &iaupo

Eminio paémimo vieta:
Eminys paimtas: 2023-12-05 14:30 pristatytas: 2023-12-05
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-05 baigtas: 2023-12-12
o Matavimo : .| HN24: ; )
Analité . Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
yrt. 2017
| 2 3 4 S
m Unif: NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d, Chem.analiz.
z ° g "
Tempe1 atura C 9,7 met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas varlotojams
Kvapo slenkstis - vartotojams ir be ir be
nebudingy pokyéiy | nebodingu
poky¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - vartotojams ir be ir be
nebudingy pokyCiy | nebidingy
pokyéiu
pH - 7.4 6,5-9,5 |LST EN IS0 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis nS/em 387 2500  |LST EN 27588:2002
Spalva mg/l Pt 10 30 LST EN ISO 7§87:2012
Dramstumas NTU 0,58 4 LST EN S0 7027-1:2016

*ND - nonmatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - mazigu lycmo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas saldyiuve +3 42 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté:

Tomas Paulauskas

(pareigos, vardus, pavarde)

Tyrimg(us) atliko: Chemike Olga Eydukaytene, chemiké Angelija Garalyte

(parcigos, vardas, pivarde)

(pareipos, vardas, pavarde/pavadinimas)

o 3 avirdaiands TIATY TICOMATIPOTYA 04
{parcigos, vardas. pavardé/pavadinimas) U/\ B K (OME X

Tvirtinu:

Laboratarijos vedsls

(parcigos, vardas, pavardé. parasas)

Roma Zupkalt)

Tyrimy rezultatad susije tik su konkrediais, iStirtais tminiais
Be radtiska dircktorians sutikimo tyrinng protokoly dalimis dauginn drand ziama.
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EKSMETRIIA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geologu g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
cl. p. info@ckometrija.lt

2023-12-12

P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

Lapas: 1-1

TYRIMUI PROTOKOLAS Nr. 14858
UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai

UZsakovas, adresas:

Objcktas, adresas: Jaitinai, Navjoji g., SalSininky r.

i§ &iaupo

Eminio paémimo vieta:

Eminys paimtas: 2023-12-05 14:30 pristatytas: 2023-12-05
Eminio riidis: geniamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-05 baigtas: 2023-12-12
i Matavimo . .| HN 24: ; .
Analité et Tyrimo rezultatai 201 Tyrimo melodo ND#
| 2 3 4 5
e o Unif. NT ir PV kokybes tyrimo met. 1d. Chem.analie,
Tempemtura C 9’7 B met. Vilnius, 1 994
Be
Kolonijas sudaranciy viencty skaicius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebiidingy [**LST EN 1SO 6222:2001
poky¢iy
o . . KSV/100 . HELST EN [SO 9308-1:2014,LST EN [SO 9308-1:
Koliforminiy bakterijy skaicius e Neaptikta 0 O14/AL2017
s L g oiins ; KSV/100 v SALST EN IS0 9308-1:2 STEN IS -
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiius Neaptikta 0 Ls;l e S
ml 2014/A1:2017

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Fiminio saugojimas Saldymive +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Tomas Paulauskas pristaté:

Tomas Paulauskas

Eminj pa¢me:

{pureigos, vardas, puvardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

{pareigos, vardas, pavardé)

(pareigos, vardas. pavardepavadinimas)

(pureigos, vardas, puvard&pavadinimas)

Tvirtinu:

UAD JEKOMETRIJAS,

Laoboratotijos ve
i

-
18§

(purcigos, vardas, pavandé, paradas)

Roma Zupkaly

Tyrinmy rezultatai susije tik su konkeegiais, iStirtais éminiais,

Be rastidko direktonaus sutikimo tymy protokola dalimis dauginti draudziama, i
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_ 1 Lapas: _E—-E_
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRILJA®
' o Geolowy o 11, Vilnius, tel. $ 5 213 67 30, faks. § 5 230 85 53,
cl. p. infof@ckometrija.lt

2023-10-24
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9663
Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Sal¢ininkai
Objektas, adresas: Jasiiinai (Naujoji g.) vandenvicté, vartotojas, Naujoji g., Jadiiinai, Sal&ininky r.
Eminio paémimo vieta: i tiaupo
Eminys paimtas: 2023-09-07 15:00 pristatytas: 2023-09-07
Eminio riis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-09-07 baigtas: 2023-10-24
Analite Ma:aimo Tyrimo rezultatai ,)4]‘1?;” Tyrimo metodo ND*
| 2 3 4 5
Temperutra < | o N
= ) priimtinas
pritmtinas vartolojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyciy nehiidingy
pokyéiy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams,
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokyciy nebidingy
pokyéiy
pH - 7.6 6,5-9,5 [LST EN IS0 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uSlem 383 2500  |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 24 30 [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU <0,06 4 LST EN IS0 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/1 <0,50 5,0 |LSTENISO 8467:2002
Amonis mg/1 <0,046 0.5 |LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 544 50 JLSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/| <0,032 0.5 |ISTIS0 26777:1999
Gelezis pg/l 44 200 |LSTISO 6332:1995
Mangans i || w e
Chloridas mg/I 7,94 250 |LSTISO 9297:2008
Sulfas wgh | wha | s [GUEmesimee
Natris mg/l 4,1 200 [**LSTENISO 14911:2000
Boratas mg B/l <0,023 1,0 |LST IS0 9390:199%
Aliuminis pg/l <10 200 ISTISO 10566:199%
Cianidas pe/l <6 50 |LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,12 1.5 [**LSTENISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 [resvpz2-12019
Arscnas pg/l <1,0 10 [***CSNENISO 172942
Kadinis ng/l <0,20 5,0 |***CSNENISO 172942
Chromas pg/l <2,0 50 [*#rCSNENISO 1729422
Varis mg/l 0,002 2,0 [+++CSNENISO 17294-2
Nikelis g/l <30 20 |PCSNENISO 1729422
Svinas pg/l <1,0 10 [*+#CSN EN SO 1720422
Stibis pgl <10 5,0 |*TrUSNENISO 172942
Selenas pg/l <1,00 10 [*rCSNENISO 172942
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Reg. Nr. 9663 Lapas:  2-2
B I 2 3 4 5
Gyvsidabris ng/l <0,0538 1O |**CSNENISO 17852
3enzenas ne/l <0,5 1O 150 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 [##1.8T EN1SO 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy suma | pg/l <0,003 0,010 [reskystiy chromatogralija
1.2-Dichloretanas (DCA) ng/l <(,20 3.0 [*rLSTENISO 20805208
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 [*¥LST EN IS0 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) ng/l <0,20 10 [**LST EN IS0 20595:2018
Haloformy suma pg/l Nerasta 100 |**L8T ENISO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <0,01 0,10 [+*LST EN IS0 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,01 0,10 [*+L8T EN IS0 64652000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,01 0,10 [*“LST EN1SO 6468:2000
Dela-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <(,01 0,10 [**LST ENISO 6468:2000
CGama-lleksachloreikloheksanas (HCIY pg/l <0,01 0,10 [**1L.ST EN 150 6468:2000
Heplachloras pg/l <0,01 0,030 |*=LST ENISO 64068:2000
Aldrinas pg/l <0,01 0,030 |**1L8T EN IS0 64658:2000
[zodrinas ng/l <0,01 0,1 |**LST EN IS0 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pg/l <0,01 0,030 [**LST ENISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ng/l <0,01 0,030 |**LST EN 1SO 6468:2000
Dicldrinas pgl <0,01 0.030  [*+LST EN IS0 §468:2000
Endrinas ng/l <0,01 0.1 [**15T EN 15O 6468:2000
4.4' Metoksichloras ng/l <0,01 0.1 [**LSTEN IS0 6465:2000
Pesticidy suma pe/l <0,01 0,50 |**LST EN IS0 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
[iminio saugojimas saldywve 13 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj pa¢me; Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde}
Tyrima(us)
atliko: Chemiké Olga Eydukaytene, chemike Angelija Garalyté. chemiké Anzelika Damaskaité, chemiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemiké Indré Vaicikauskyte, **UAB "Vandens tyrimai”. ***ALS Czech Republic s.r.0.

(parcigos, vardas, pavardé pavadinimas)

Tvirtinu: | 'l //,ﬁﬁ'rj

({7 {parcigos. vardas. pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, istirtais éminiais,
Be radtisko dircktoriaus sutikimo tvrinwy protokoly dalimis dauginti draudziama
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lLapas: I-1

E...

EKOMETRIJA

"

UAB ,EKOMETRIJA"

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
cl. p. imfo@ekometrija.lt

TYRIMU{I PROTOKOLAS Nr. 14859

2023-12-12

Uzsakovas, adresas:

UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Saléininkai

Jo¥itinai gel. st., ., Saldininky r.

Objcktas, adresas:

i§ diaupo

Eminio paémimo vieta:

Eminys paimtas: 2023-12-05 12:20 pristatytas: 2023-12-05
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-12-05 baigtas: 2023-12-12
s Matavimo . .| HN24: -
Analité Tyrima rezultatai Tyrimo metodo ND*
Y ¥
vnt. 2017
1 2 3 4 5
2 e Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d. Chem.analiz.
Q
Temperatira C 9.3 B met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojums
Kvapo slenkstis - vartotojams ir be irbe
nebidingy pokyéiy | nebidingy
pokytiu
priimtinas
priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis = vartotojams it be ir be
nebiidingy pokyciy | nebiidingy
poky¢iy
pH . 7.3 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uSfem 441 2500  [LSTEN27888:2002
Spalva mg/l 't 5 30 LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,54 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedtira
< - maziau fyrimo metodo nustatymo ribos
Fwminio saugojimas saldytuve +3 4+ 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:
Eminj pa¢me: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas

(parcigos, vandas, pavandé)

Tyrima(us) atliko: Chemike Olga Eydukaytene, chemike Angelija Garalyté

{parcigos, vardas, pavardd)

{pareipos, vardas, pavardé/pavadinimos)

Tvirtinu;

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas) ‘U‘rf\ 3. BK ;"ﬁ.
JAL ,

FTUPLIYTA S
VEEL ] 1681 Py

Laboratorijos vedsiy

{parcigos, vardas, pavardg, puradas)

Romga Zupkalty

Tyrimuy rezultnai susije tik su konkrediais, iStinais éminiais

Be rattisko dircktoriaus swikimo tyrimy protokelg dalimis daugint draudziama.
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P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

Lapas: 1-1

TYRIMUJ PROTOKOLAS Nr. 14860
Uzsakovas, adresas; UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A, Salé¢ininkai

Objektas, adresas: Ja¥itinai gel. st., ., Sal&ininlay r.

Eminio paémimo vieta; i3 Saupo

2023-12-05 12:20 pristatytas:

2023-12-05

Eminys paimtas:

Eminio riidis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradétas: 2023-12-05 baigtas: 2023-12-12
s, Matavimo : .| HN24: e _—
Analité Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND#
vnt. 2017
| 2 3 4 5
Temperatﬁra oC 93 y Unilt ?J'Iiir PV kokybés tyrimo wet. Id. Chem.analiz,
miet. Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaic¢ius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebidingy [**LST EN 1SO 6222:2001
poky¢iy
: 50 o KSV/100 ; #HLST EN [SO 9308-1:2014,LST EN ISO Y308-1;
Koliforminiy bakterijy skaicius 2 Neaptikta 0 T4 T
P 4 i : KSV/100 ; SALST BN IS0 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:
Zarnyno lazdeliu (Escherichia coli) skai¢ius i Neaptikla 0 OLAAL 2017
IND - normatyvinis dokwimentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - maziau lyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 4+ 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrimg(us) atliko: **NVSPL

(paceigos, vardas, pavardé)

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavard®pavadinimas)

Tvirtinu:

ST e GO
AR EKOMETRIJAY

Laboratorijos ved:

{parcigas, vardas, pavardé, puradis)

3 T enrnicial
Roma Zupkai

Tyrinny rezultatai susijg ik su konkrediais, istirtais ¢miniais.

Be radtisko direktoriuns sutikimo tyrimy protokoly dalimis duuginti droudziama,
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EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*

Lapas: 1-2

Geology g. 11, Vilnjus, tel. 8 5 213 67 30, faks, 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2023-10-24

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9665

Uzsakovas, adresas: UAB "TVARKYBA", Vilniaus g. 3A. Sal¢ininkai

Objektas. adresas: Jagiiiny gel. st. vandenvieté, vartotojas , Gryny g., Jadiiinai, Sal&ininky r.

Eminio paémimo vieta: 8 ¢iaupo

Eminys paimtas: 2023-09-07 14:00 pristatytas: 2023-09-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-09-07 baigtas: 2023-10-24
- Matavimo § ; HN - ;
Analite it Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND*
| 2 3 4 5
= Sy o, Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met, 1d,
1 emperatura C 9.8 = Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
priimtinas
. priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebudingy
pokyciy
priimtinas
X . : priimtings vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis = ir be nebiidingu ir be
pokyéiy nebidingy
pokyciy
pH - 7.4 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pSiem 452 2500 |LsT EN 2788%:2002
Spalva mg/l Pt 58 30 [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,16 4 LST EN IS0 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l 0,58 5,0 |LSTENISO 8467:2002
Amonis mg/l <0,046 0,5  |LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 1,54 50 LST IS0 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,032 0,5 |ISTISO26777:1999
Gelezis pg/l 70 200 |LSTISO 6332:1995
3 : Unif, NT ir PV kokybés tyrimo met. [d.
Manganas pg/l <1l 30 | Chemanalizanet Vilnius, 1994
Chloridas my/l <5,03 250 |LST IS0 9297:2008
e - 9 Unil, NT ir PV kokybes tyrimo met. [d.
Sulfatas l'l'lg/l 2,30 250 Chem.analiz.met. Vilinius, 1994
Natris mg/l 6,6 200 [*4LSTENISO 14911:2000
Boratas mg B/l 0,046 1,0 |ULSTISO 9390:199%
Aliuminis pg/l <10 200 |LSTISO 10566:1998
Cianidas pg/l <6 50 |LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,12 1,5 [**LSTENISO 10304
Bromatis p/l <5 10 [=esvr72-12019
Arsenas pg/l <1,0 10 [***CSN ENISO 17204-2
Kadmis pg/l <0,20 5.0 [**CSNENISO 17294-2
Chromas pg/l <2,0 50 [***CSNENISO 17294-2
Varis mg/l 0.014 2,0 [***CSNENISO 17204-2
Nikelis ng/l <3,0 20 |***CSNENISO 17294-2
Svinas pg/l <1,0 10 |*+2CSN EN1SQ 1720422
Stibis pg/l <1,0 5,0 |**rCSNENISO 17204-2
Selenas ng/l <1,00 10 [*+*CSNENISO 172942




